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Ad re s - e n o n de rzoeksgegevens

Adres installatie

Naam eigenaar

Adres eigenaar

Type object

EAN-code

Aard installatie

Doel onderzoek

Muisstraat 59, 9450 Haaltert

ID
idem,

eengezinswoning

niet beschikbaar

bestaand

verkoop wooneenheid

Het onderzoek is verricht op 12/1112024 volgens hoofdstuk / afdeling 8.4.2 van Boek 1 inzake de installaties op
laagspanning en op zeer lage spanning.

lnstallatiegegevens

I Spanning (V)
I fype elektrode

! A voedingsleiding (mm2)
N ln hoofdbeveiliging (A)

Metingen
Ra / Zs (o)
Continuiïeitsmeting

3 x 230 (3f)
pen
10
63

5l
niet goed

ln hoofdschakelaar (A)
Ál differentiële schakelaar(s) (mA)
Aantal verdeelborden
Aantal stroombanen per verdeelbord

Werking differentiële schakelaa(s)
lsolatieweerstand van de installatie (Mo)

40
30
3
7+"12+6

niet te testen
0,07

Inbreuken
1. De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (hs. 3.1).
2. De installatie in de badkamer, wasmachine, vaatwasmachine en droogkast en gelijkaardige toestellen moeten aanvullend

worden beveiligd door een ADS van 30 mA (4.2.3.4).
3. Contactdozen zonder aardingscontact zijn niet aanvullend beveiligd met een differentieel stroombeschermingsinrichting met

een aanspreekstroom van max 30 mA (8.2.1).
4. Diverse contactdozen zijn niet voorzien van een kinderbeveiliging (5.3.5.2 en NBN C61-112).
5. Eén of meerdere beveiligingen zijn niet voorzien van kalibreerelementen (5.3.5.5).
6. Aan het begin van de installatie is geen verzegelbare ADS met een gevoeligheid van maximaal 300 mA en een nominale

stroom van 63 A geplaatst (5.3.5.3).
7. De kast is tijdens de keuring niet toegankelijk. De kast moet bereikbaar blijven (5.3.5.1).(niet te openen, deksels

ingepleisterd)
8. De waarde van een of meerdere beveiligingen is niet meer leesbaar.
9. De algemene isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende en dient verbeterd te worden (6.4.5.1).
10. Het aardingscontact van één of meerdere contactdozen is niet verbonden met de beschermingsleiding (5.3.5.2).
11. Elektrisch materieel van klasse I is niet verbonden met de beschermingsleiding (4.2.4.3).
12. Er is een ADS van het onjuiste type gebruikt. Er dient een ADS van het type A of B worden geplaatst (5.3.5.3 )

tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

t Aij Oe herkeuring kunnen er mogelijk aanvullende inbreuken aan het licht komen bij het controleren van de schema's.

Besluit
De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage
spanning.
Een aanvullend controlebezoek moet worden uitgevoerd, door een erkend controleorganisme naar keuze, uiterlijk 18 maanden
na de datum van akte van overdracht.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder
vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in
dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Voor de directeur, op 1211112024

Raado€vimen
í. dg vêrplichtinq het v€rslag van het @ntrclebozo€k le bewaren in h6t dosiervan de €l€klrische inslallalie;
2. do v€rplichting in hei do$ier €lke wijzging aangêbracht aan dè el€Krische installatis lsvemeld€n;

t€ wiïen aan dê aanwzighoid vah €lêktriciteit;

is m€t h€l hoog toezicht op de huishoudolijke eloKrischg inslallali€s-
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Raado€vim€n
1. de vêrplichiing h€t verelag van hgt 6nkolêb6zoek te b€waren in h€t do$jor van dê êleKrische installatie;
2. dê verplichting in hêt do$ior €lke wijlging aangebracht aan d6 ol€Kíscho installali€ tev€melden;

lê wiÍên aah de aanrezigheid van slsktdcitsit;

is mot het hoog toezicht op dê huishoudolijko elêklÍisch€ installaties.
Bogintiijrlormr(n êindtiij: 10:49
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Bijlage: lnformatienota FOD economie

Afdeling 8.4.2. van boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning: Plichten van
de verkoper en de koper bij de verkoop van een wooneenheid uitgerust met een oude elektrische
installatie.

r Als het compromis getekend wordt:

Wat zijn de plichten van de verkoper/notaris:

r De verkoper moet het PV van het controlebezoek en de bijlagen aan de notaris
overhandigen, opdat de notaris dit aan het verkoopsdossier toevoeg!

o De notaris moet de volgende punten in de akte van verkoop laten vermelden:
- de dotum van het PV van het controlebezoek
- het feit van de overhandiging von het PV von het controlebezoek aon de koper
Als het PV von het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is:
- de verplichting voor de koper om zijn identiteit en de dotum von de okte

van verkoop mee te delen aan het erkend keuringsorgonisme dat het controlebezoek van
de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

r Als de akte van verkoop verleden wordt

Wat zijn de plichten van de koper:

r De koper dient het dossier van de elektrische installaties (schema's, PV, ...) in twee
exemplaren te bewaren;

Als het PV van het controlebezoek positief (installatie conform) is:
o De koper moet het volgende controlebezoek laten uitvoeren hetzij volgens de termijn

opgenomen op het PV van het controlebezoek (maximum 25 jaar na de datum van
het controlebezoek) hetzij in geval van belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie

Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is:
r De koper moet het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische

installatie heeft uitgevoerd informeren over zijn identiteit, de datum van de akte en het
betrokken PV;

o De koper krijgt automatisch 18 maanden vanaf de datum van de akte van verkoop om de

elektrische installatie in orde te brengen na de melding bij het keuringsorganisme;
o De koper is vrij een ander keuringsorganisme te kiezen voor de hercontrole binnen die

termijn van 18 maanden (nazicht conformiteit van de installatie).

Voor meer informatie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Afdeling lnfrastructuur en controles
Adres: Koning Albert ll-laan 16, 1000 Brussel

Tel.: 0800 tz} 33 / E-mail: gas.elec@economie.fsov.be

https://econom ie.fsov. be
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Raadowimon
1. ds v€rplichting hot v€rslag van het @ntrcl€bezosk to b6war6n in h€t dosi€rvan dê ol€ktrische installati€;
2. de v€rplichting in hot dosi€r olk6 wijziging aangobracht aan de 6leRrischê installatie tevemelden;

tê wiiten aan de aanwzigheid van eloKricitsiti

is mot het hoog toszicht op do huishoudelÍkê el€ktdscho installatios.
Begiriijdrlo:o3:oo dndliii: 10149
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jaárde inbíeuken
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Raado€vim€n'1. d€ v€rplíchling het verslag van het @nkolebezoek te bewaren in het do$igÍ van de el€Krische inslallalie;
2- do vorplichting in het dosi€r elko wijziging aang€bÍacht aan de €loKrischo installatie t€ vemeld€n;

tê wijt€n aan de aanwezighêid van oloktÍiciteit;

is m€t h€t hoog toezicht op de huishoud€lijke elsKrische inslallalies.
Begintijd:'10:03t00 eirdtiid: 10:49
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