
 

ACA vzw - Erkend controle-organisme Referentie: 202408000527 vi 

 

am 

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare Datum conlrole: 20/08/2024 _______ 

 

BE 081 1.407.869 / TEL: 051/200 002 Agent-bezoeker: Stijn Mot mans ________ 

 

www.acavzw.be / info@acavzw.be Besluif: Niel conform BELAC 489-INSP 

   

EN SO/FEC 17020 

ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP HER LAGE SPANNING 

(Boek 1 - KB 08/09/2019) 

Identificatie van derden: 

Opdrachtgever: EREN 

Elgenoar: 

lnstallateur: 

BTW-nr.: 

stauateur = persoon of personen verantwoordehjk voor de uitvoering van het werk 

Identificatie van de elektrische installatte: 
Plaofs controle: Achttiende - Oogslwal 25 bus 12, 3700 TONGEREN 

EAN-code installatie: / 

Tarief teller(s): Dog 

Nummer teller(s): 25444109 

Index teller(s): 56504 

Type installatie: Wooneenheid 

'ard van de conlrole: 

Private HS-cabine: Neen 

DNB: Fluvius 

Type lokoal: Apparfernent 

Overeenkomstig de voorschrif ten von Boek I - lnstalloties op laogspanning on op zeer logo spanning - interne procedure QPRO/ELE/OU I 

Typo cont role: Controlebezoek verkoop oude huishoudelijke installofie (8.4.2) 

Datum uitvoering: IV66r01/10/1981 El No 01/10/1981 envóórol/06/2020 DNa 01/06/2020 

Nota's: Zie rubriek "VASTSTELLINGEN - Opmerkingen" 

Afwijkingen )Deel 8): Toegepast 

llerkeuring op versiog: / 

Igemene gegevens van de elekfrische installatie:  

Nominate spanning: 3 x 400V + N Max. nominate stroom: Onbepaalbaar Nomirrale waarde aansluitautornaat 15 A 

Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 6 mm' Type: VOB Type aardvorbindincissysteem: TI 

Aardelektrode: Niel vast te stellen Seclie aardelektrodo: I 

Soclie aardgeloider: / 

Aontal borden: 2 Aanfol stroombonen: 2 + 5 Aonfol reservekringen: / 

Gedecenfraliseerde productie-installotie: Niel aanwezig AC-Vermogen )moxirnool): / kVA 

0 PV-insfollotie 0 Botterij-opslag 0 Waterstofcentrale 0 Warmfe-kracht-koppeling 0 Windmolen 

Algemene_beschrijving van de differentieeIsfroominrichtinen:_______________________________________________________________ 
7w label p.2 

  

chema's en plannen van de installatie:  

 

Eondraads- of stroombaanschema)'s): Versie/nr. / Datum: / 0 In orde Z Niel aanwezig 
Sit uof ieplan(non): Versie/nr. / Datum: / 0 In orde )1 Niel aanwezig 
Document(en) von de veiligheidsinstallaties: Versie/nr. / Datum: / 0 Niel van foepassing 0 Niel aanwezig 
Document(en) van de kritische instolloties: Versie/nr. / Datum: / lJ Niel van toepassing El Niel aanwezig 

eringen, conYroJes en beproevingen: 

   

Spreidingsweersfand aardverbinding: 28 0 Meetmethode: RE 

Algemene isolatieweerstand: 23 MO Meetspanning: 500 V 

Test differentieelstroominrichting(en): Testknop: Niel getest Foutlus: Niel get est 

Continulteit van de bescherrningsgeleiders: Algemeen: Niel OK Equipotentiole verbinding: Afweg 

Bescherming onrechfstreekse oanroking: Niel OK Bescherrning rechtstreekse aorrroking: Niel OK 

Stoat von het vast (opgesteld) matenaol: I Stoat van het verplaatsbaar materleel: / 

OFf versing mag enkel in zijn geheel algedrukt of gekopieerd en verspred .',-de'- . in n- dane n-rn-  ned dF ropncrrl als craee: en-n-c - 
C] 

Relerenlie: 20240B000527 vi 
IJiIg1tedaIum versing: 20/08/2024 - Colurn conirole: 20/08/2024 I1:48 -  12:231 



AIgmene besç js'ingyçin de differenf(ee!stroominrichfingjj  

L Teller Piaats Type J_ in Din 4P Type 
- 

Kringen 
L_ Daq Algemeen Pitt. L 40A T 300mA  

Beschrijving van de stroombanen 

VASTSTELLiNGEN: tnbreuken 

Inbcsjkncherno's err plannen: 
1 01. - Hot eendraodsschorrra van de elektiische installotie is niet aanweig op hot ogenblik van de coritrolir (Bock 1 Onderatdeling 3.1 2,1 . (a)) 
.02. - Het situatieplan van de elektrischo installatie is niet oarrwezig op het ogenblik von do controle. (Boek I. Oriderafdoling 3 1.2.1. (a)) 

jflbreukena<.rr,1iriasiiotoiIatie; 
3.11. De coritactdozon voor7ien van eon aardingscontact moeten oak verplicht verbonderi wordon via de beschermingsgeleider met do olgemorie 
acirdinigsindallatie. (Boek I. Orideratdeling 53.5.2. (H)) 
3.13. - Alle niossas van elektrisch kxigspanningsmateneel van di; kiosso I rnoeten verbondon zijn met de beschermirigsgelirider van do oleklrische 
voedings)einting, (Boek 1, Onderaf(Jeling 4.2.4.3. (a)) 

Iflbreuken schakel en verdeelrcir 
4 028 - Do schakel en verdeelborden in huishoudelijke lokalen mocten voon7ierl 7Jjri van eon deur. (Boek 1, Onder old oling 5.3.5.1. (a)) 
403. De schokel- on verdeelborderi rnoolen zo geinstalleerd 7jlnr dot eon gemakkelijke bedrening, taezicht en onderhaud everrals do boreikbaanheid von 
het elektrisch matenaal in de7e boiden verzekerd is. (Boek 1. onderatdoling 5.3.5.1. (c) 
405 ttet schakel- Inn vordeelbord moot vervangon warden; de beschernningsgraad tegen elektnischo schakken bit rechtstreekse aarrraking is 
onvoldoenide (Book I. Onderafdelirrg 4.221/5.3.5. 1 - (a)) 
4.06. De atscherrnplaat in het schakel- en vordoelbard moet )terug)geplaafst warden; aanrokinrg van ondor spanning staantde delen is magelijk. (Boek I, 
Onderot(Jelirrg 4 2.2.3/5.3.5.1. (a)) 
4.07 De geriookharo, neakle delerr onider spanning in net schakel- on vordeelbord 7iJfl onivoldoondo atgeschenn-rd. )Boek I. Onidorafdoling 4.2.2 3./S 3.5.1. 
(a)) 
4.08 - De niet.gebruikte invooropeningen van hot schakel en verdeelbord (kahelinvoeren. afschernnipkiat, ..) maeten degelijk afgedrchf warden. (Book 1, 
Onderafdelinig 4.2 2.3.15.3.5 1. (a)) 
4.10- De identificotie von de bedionings-, beschermings en scheidingsirinchtingen, alsook van do aanrsluitklommen van de stroombariern, wondt niet 
uitgevoerd door good zichtbare err onuitwisbare individuele rnarkeringen. )Boek 1, Oriderafdcling 3.1.11.) 
4.10B De aanduidirrg van do voedinigsspanning op elk schakel- en verdecibord is niet aaniwezig. (Book 1. Onderafdeling 3.1.3 3, (a)) 
4.18.- Hot schakef- en vordoolbord ken Net geopirnid worden doordaf de snnielfvorligheden en/at perirokeninigen niot of stechts rna0i7aam uitgcnomen 
kunnon warden. Do iritorno bokabeling kan Net riageLion warden. (Boek I, Ondenafdeling 53.5.1. (c) 

lthrosAlcon.ditferenfleeM~thtingeri; 
5.01 - Ten minste een verzegolbare differentieelstroornninnrichting met een aanspieekstroom van ten hoogste 300rriA moot in het begin van do etektnsche 
installatie aangebrocht warden. (Book I. Qrrdoratdoling 42.4.3. )b)) 

De differentienrlslroominrichting is niet geplaatst in het begin van do installatie )Boek I, Ondeintdeiirrg 4.2.4.3. )b)) 
Niot alle )eind)stroombanen in de installatie warden boveiligd door de difl ere ntieelstroominnichtinq (Book 1, Ondoratdoling 4.2.4.3. )b)) 

5.08A. ken difteront ice )slroomirinrctitirig met een grote )30rnA) of Leer grate gevoeligheid (lOmA), ondergeschikt can de70 geplaotst eon net begin van do 
inistollatie, meet voor7ien warden voor de vast opgestekle gobruikstoestellen, shier- en regeltoestellen en contactdozon in stortbadzalen en badkarnens. 
(hook 1. Onderatdeling 4.243 )b)) 
5088 - Eon ditterentieelstroorninnichting met eon giote (30mA) of zeer grate gevoelighoid (lOmA), ondergeschiktaan doze geplaatst con hot begin van de 
irrstallatio, moot voor7ienn warden veer do innchtinigeri voor hot aans)uiten van wasmochines, dnoogkasten err afwasmachines (Boek 1, Ondennnfdeling 
4.2 4.3 )b)) 

1101.Lken bescts rni.egon oversfroQm. 
603. - In huishoudelilke ruimten moeteri kolibreerelemonten do niet-wisselbaonhoid van de sme)tveiligtieden en/of do kleine automatische schakeloars met 
pennen ver7okeron, voor zover de to hoschermen eloktnische biding eon doorsnede freeft die kiolnor is don lommz.  (Boek 1, Ornderofdeling 5.3.5.5 (a)) 
6.07A. Do nulgeleiden mog nooit vroeger oniderbroken warden don do fasegeleiders; een enkelpolige hoschermingsinnichting op de nulgeloiden is niet 
toogebaten in dnietosige stroombanen (Book 1, Ondorafdeling 4.4.4 1) 
6.1].- Smollveiligheden of kbcine automatische schokebaons roe) ponnen ten bescherming van eenze)fde stioonnrbnnan mooton deze)fde nominiale 
slroomsterkte frebben (Book 1, Ondernnfdekrrg 4,4 1.5.) 

IubLeuk1eIektni5cb installatie-

 

7.10. - In do huishoudelijke inslablatie zjjn do conitoctdozon op laagsoanning rinef van hot kindveiIige" type. (Book 1. Ondorafdelrng 42.7.3. )b)) 
/.11. - Conitactdozen render aardcontact moeten venpbicht hevei)igd warden door earn diffenontieelstroominrichtinig (a) don Not ondongeschikt) met grate 
(30mA( at zeen grate (I On)A) govoelighoid (ounle huishoudelijke installaties datercnd van voor 01/10/1981) (Book 1. Atdoling 8.2.1 . (6)) 
/.70 - Hot olektnisch matenieci geinsfalleerd op branidbnnne motenalen is ofwol voonzicrr van eon omhulsel uit oribrandbaor. Onbnandbaar Qemaakt of 
701fd0vcnd matenaal, otwel volledig gescheiden von doze bnandbare matenialen door elementen Of onbronrdbaar, onbnandbaar gemaakt Of 701tdovOnd 
motonaal (Boek I, oriderafdoling 4.13.5.) 

1riboukonJeidingen enidcsnLcado; 
8)7. - Do geplaatste ebektiischo leidingen en kobels zijn niet conform (yb soepele tweebingkabels (VII mB) v)okko kabels met PVC isolatie )IMVVR(, coaxiale 
kabels (COAX), teletoonkabels (VVfl, 

04 versiag mag enkei in Sin geheei afgedrukr of gekopinerd en verspre -, ir .'  

Reirentie: 202408000527 vi 
Uiigiiiedaium vensiag: 20/08/2024 -Datum canircie: 20/08/2024 10:49 12.023j ' o. 



VASISTELLINGEN: Qpmerkingen 

• A - De schema's van de eIekIsche installatie moeton verplichi bewaard warden in het dossier van de elektdsche installatie. Het is evenzeersterk aangeraden 
orn één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord. 

• A - Alle differentieolstroominrichtingen in de elektnsche installatie moeten peodiek (vb. maandelijksj getest warden met behuip van de testknop (cii. 
voorschriften van de fabnkantj. 

• A - Deze controle omvat enkel de zichthare delen van de inslallatie. 
• A - De uitgevoerde controle is een momentopname. Dii keuringsattest is slechts een weerspiegeling von de elektnsche installatie op het ogenblik van de 

keuring. 
• B - Het is niet uitgesloten dat er bijkomende inbreuken worden vostgesteld bij voorleggen van de schema's. 
• B - De eenheid is bemeubeld op hel ogenblik van de controle. 
• C4 - De elektrische installatie stoat niet onder spanning. De goede werking van de differentieelstroominrichtingen kan niet gotest warden. 
• F3 - Het is aangeraden am hooldequipotentiale verbindingen te voorzien voor gas- en waterinstailatie. 

04 verstog mag enkel in ziin  geheel afgedrukt of gekopieerd en verspreid warden, 'a zn Og:tate vorm ge!dt d rapport air origineel evemca 
. o 

ieterentie: 202408000527 vi 
Uitgittedatum versiao: 20/08/g024 . Datum controle: 20/08/2024 11 1:48 - I 2:, Im 



De volgende cofl$role moet worden uifgevoerd ufterlijkvóór: 18 maanden no ondertekening aide 

0 door hetielf<Io olganisme P I door ceo organisme floor keu7e 

El De eendroadsschema's en situotieplonnon van de instollatie werderr gedotoerd en ondertekend. 
0 De inqonqsklerrrRion von de differ ootieelstroominric till nq(en) gepk]cJtst aan het begin van de iristollatie worden ver7egeld. 

U fijd005 een vorrq pkr0f5be70ok 0 tijdons huidig plOQ1.51)oiOOk 

0 Geen enkele elektrrscho instollatie of dccl ervan woorvoor inbreuken worden vastgostold mog in gebruik wordon genornen. t-r meet non niouwe 
gelijkvormiqheidsconlrole vOdr de inqebruiknomo worden uitgevoerd, zodra do oloklrische installafie in ordo word gebracht. 

[J Dc werkerr, nodig om de tijdrrnrs hot controtebe7oek vastgestoldo inbreuken te doen verdwrnnn, moefen zonder vertrrxgirrg worden uifgevoerd err alkr 
goposte maatregelerr warden genomen opdat, indion de instollotie in dienist tdft, doze inbreuken qeen gevrror vormon voor de persorreri of goodoren. 

El Indien tijderrs hot niouwe controIeb000k wordt vast( esteld dot or nog inbreuken overblijven of indion goen gevoig wordt gcrgovcn aan bet in orde 
brorrgon von de irrstoIloti, wordt de Federate Overhepdsdionsl die Energie onder 7jn bovoogdherd heeft, binnen een tormijn von één jaor door het 
orkend organisme ingelrc;tif 

) De koper is erioe gehouden zijn identiteit on do datum van de verkoopokto moo le delen aan het erkend organisme dot het coritrolrbzook heeft 
uitgeverd. 

Narnens de fechnisch verorrtwoordelijke, de agent-bozoeker: 

ACA vzw — Erkend Controte Organisme 
MeensesteenWeg 338 - 8800 Roeselare 

BTW BE 0811.407.869 
Tel. 0511200002-Fax 051/20 1002 
info@acavzw.be — w.acavzw.be 

Dereglemenfaire voorschriften: 

Dit vorsiag dient bewaord te worden in bet dossier var do oloktnsche insflIotie. Dit dossier wordt ter beschikking gehoudon von iedere persooni die trot mag 
ruadplegon. Eon kopie von dit dossier wordt ter beschikking gosteld von elke everrtiekr hourdor, De verkoper is ertoc gehoudon her dossier von de inistaftotio can 
do koper bij eigendomsovordracht te overt randigon. 

I-Ike wiprgirig can do elektrische installatie dent uifgevoerd to worden vol( ens de voorsehriftorr von Book 1 von het korrirklijk bosluit von 8 september 2019 ri client 
vormeld te worden in hot dossier. Elke belongi wijziging of uitbreiding dient trot voorworp uit te moken van een gelijkvormigheidscontrole vOãr do 
ingobruiknanle. Deze corrtrole wordt uitgevocrri door eon erkend orgarrisrnr. 

Do met hot t004chf beloste arnhtonaar van de l-ederakr Overheidsdienst die 1-nergie order zijn bevoegaheid heeft dierrt onmiddellijk ingelicht te wordrrrr over elk 
origuluk con personen overkorrcn on rechtstreeks of onroChtsfreeks te wijten eon de aonwozighoid von elektriciteit. 

De plichten van de ergenaor, beheerder of ujlbotor van de elektrische installatios zjjn roodpleeqbaar op do websito von ACA v7w (www acavzw be). 

Eon kopie van dit verslag wordt gedurende een poriodo van 5 jaar bewaord door hot Orkond organisme. Hot verslag wordt ter beschikking gestnld van olko 
pensoon die wettelijk wordt toogelaten ocr hot to roodplegen. 

Voor biikorrrrrndo inforrnate over de reglomontoire voorschrifterr of kloChton is de Algemene Directie Encrgio von de Federate Overheidsdionst Economie, KMO. 
Middonstand on Energie )https:Jlwww,economiefgov.b(,) bevoegd voor de erkerrde ergonismon. 

Stappenpian in geval van een niet-conforme elektrische installatie: 

[cat de elektrische installatie can passen in tunctze van [act een herkeuring 
de vastgestelde inbreuken. uitvoeren door een 

erkend organisme. 

Do ers 0ç3 r12g zin ger:eel iqici orqecpei'o in 71i cr.'rc . .... oiireei nO, 
. . 

Relrenlie: 2024080527 vi 
Uitgiitedaturn verslag: 20/08/2024 - Datum conhrole: 20/08/2024 (1 1:48 - 2:23l p. 4/7 



 

ACA vzw- Erkend controle-organisme Referentie: 202408000527 vi 

 

an 

Meonsestoenweg 338, 8800 Roeselare Datum controle: 20/08/2024 

  

BE 0811.407.869 / TEL: 051/200 002 Agent-bezoeker: Stiln Motmans 

  

ww.ocavzw.be / info@acavzw.be Besluit: Niet conform BELAC 489-INSP 

   

EN FSO/!EC 17020 

BIJIAGE - ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP HER LAGE SPANNING 

Algemene gegevens 

Plods coritrole: 

Eigenaor: 

Vereenvoudigd situafiep!o, ioiaeana vu,, uc (eIelus,L,Ie) ,,i,u,iatie: 

Handlekerling agent-bezoeker: 

Dii vecslog mog enkel in zijn geheel otgedrukl of gekopieerd en verspreid warder. in ziir diane ic,n, aedi di? 'apçoa as o-igiree? exernan  1. 

Referentie: 2024080c0527 vi 
J:?a'tedaturn ncr/ag: 22/08/:024 - Datum canoe: 20/08/2024 fl 1:28 - 



 

ACA VZW - Otend controle-organsnie Referente: 202408000527 vl 

 

am 

Meonsesteenweg 338, 8800 Roeselare Datum controlo 20108/2024  

  

0811.407869 / TEL: 051/200 002 
'.w
BE Agent-bozoeker: Stijn Motrnans 

  

w.acovLw be / info@acovzw.be ttesiult Met conform .4 89 INSP 

   

TN ISO/IEC 11020 

  

OP HER LAGE SPANNING 

Algemene gegevens 

Plaats controle: 'REN 

ige float - 

Vereenvoudigd situatie fJafie: 

- q 
-j 

tlandtekening agent bezoeker, 

Dii versiag mag enkelin zijn geheelotgedrukt otgekopieerd en vorspreid wordo,. 1' 7O o] 0 0v0r/C C CJ151flCC o so oso 7 sp -os -

 

Ref erenlie: 202408527 vi 
Uriciftedoturr veolag: 20/08/2024 - Datum coutrole: 20/08/2024 11:48 - 2:031 6/7 



 

ACA vzw - Erlend conirole-organisme Referentie: 202408000527 vi 

 

am 

Meensesleenweg 338, 8800 Roeselare Datum controle: 20/08/2024  

  

BE 0811.407.869 / TEL: 051/200 002 Agent-bezoeker: Stun Motmans  

  

www,acavzw.be / 1nf018?acavzw.be Besluit: Niel conform BELAC 489-INSP 

   

EN ISO/IEC 17020 

Algemene gegevens 

Plaats controle: N 

Eigenaar: 

Vereenvovdigd situatiepIo ..., .........- -- tie: 

Handtekening agent-bezoeker: 

Ditvenlag magenkeiinzijngeheelaigedrukiotgekopieerdonverspreic  

Reterer1ie: 202408020527 vi 
Uilgitiedatum vwslag: 20/08/2024- Dalurn controle: 20/08/2024 1 :48- Fj .

717 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

