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Res/ code : 1441 ~ 

I

Veralag nr, : 6,34i3O-1/4 	I 

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1--KB 8/0912019)—ALG. DIRECTIE ENERGIE 

Installatie : 
	

ElgenaeY r l  litbater I Beheerder :  Verantwoordelijke uitvoering van het work : 

Naam.voomaam : 	  

H!1 rá}Ï BY134 

Ident. Kaart nr. • 	  

Bïw nr.: BE . P434 »so 423  

	

Naam. voornaam - 	  

Adres p 
	

. 

Post nr. + Stad :. U'io 	  

	

Tel.: 	. . . . i . . . . . . . 

AN .431- 4V 

—09/2019 (BS 28/10/2019) ( ARE!') 	O 

D Gelljkvormigheldacontrole vóór ingebruikname — nieuwe Installatie (6.4.) 

O GellJkvormlgheldscontrole vóór Ingebruikname — belangrijke wlJziginglultbrelding (6.4.) 

j~Controlebezoek (6.5.) 
O Controlebezoek verswaring aansluiting oude Installatie (8.4.1.) 

O Controlebezoek verkoop oude Installatie (8.4.2.) 

O Vrij controlebezoek oude Installatie (8.4.3. of 8.4.4.) 

AWooneenheld 

0 Werkeenheld 

0 Wertiinslallalle 

0 Gemeenschappelijke 

0 Technische lokalen 

0 Gedecentraliseerde 

0 Vbór 1/10/1981 
Tussen 1110!1981 & 1/08/2020 

O Vanaf 1/06/2020 

O Andere installatie: 	  

delen van residentieel geheel 

van een residentieel geheel 

productie-installatie 

Afwijkingen Deel 8: 	6( Toegepast 	O Niel toegepast 

Algemene gegevens elektrische Installefle :: I O Document begin van de uitvoe ring 01/06!2020: nr 	 Datum 	 

Gegevens 

Neem verd.: 

EAN 	S ÿ ,t Lilt, 	$ I q 	to 014 5 r 7~ 	6 9 	g Ó 	O EAN niet meegedeeld 	O kWh meter niet geplaatst 

verdeler ~,,c~ 11 
dL ...45P.2,4/7. kWh meter nr.: ,tp,+ra.30.2g 	,. meterstand dag : .3614.1Q... nacht : ....4 H ~7....., 

Bescherming aansluiting (A): 020 025 032 040 050 063 080 0100 0 	 

0 kWh exci. pacht meter : 

nr.. 	/ 	meterstand : 	  

Gegevens 

installatie 

Ontworpen voor ira : tbjmono 230 V 	O 3x230 V 	O 3N400 V 	O 	  Type aardelektrode : O 	  

0 aardingslus Of pen / baar Maximale nominale stroom (A) : 020 025 032 040 050 063 080 0100 0 	 

Voedingsleiding hoofdbord: 	 X 	 mm' 	Type 	 „de-  Aardverbindingsyst: 	çl(TT 	O 	 

Beschrijving 

Installatie 

tisZie 
bijlagen) 

Algemene differenlieelstroominrichting 	:1I° 	A /31;4(:).. mA 	Aantal borden : ....t.. 	Aantal eindslmombanen : 	 

Metingen - testen - controles - verzegeling : 

&Rechtstreekse aanrakln 	t 	Onrechtstreekse aanraking 	B( Montage AZ Verpleatsb. materieel 	Vast materieel 	Ireu>/doorsnede Schema's 

&Aardingsweerstand :......I..... O la Algemeen isolatieniveau :.. D. MO I_ tkControle foutlus RContlnuttell (equipot., PE) el Test diff. 

Alg. diff.: O was verzegeld 	t3( ward verzegeld 	O werd niet verzegeld 0 kan niet verzegeld worden Schema's en plannen geleken 	Ja) Nee 

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde) 

Vastgestelde 
Inbreuken 

Nieuwe 
installatie 

O Nihil 

Vastgestelde 
Inbreuken 

Bestaande 
Installatie 

O Nihil 

Opmerkingen 

O Nihil 

Besluit : 

91,,De elektrische Installatie voldoet 	aan de voorschriften ven Boek 1 (KB erogr2alo). 
0 De elektrische Installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 eta aregl2019). 
Agent bezoeker : 

Naam : 	Tr I4Ni£YMO? 	- 	Agent nr. 	.1 Datum k0 5f 0-14 	2-4 
Bi)lage(n) : 	Situatieplan(nen) : .... 	qt Eéndraadeschema('e) :... 	.. 	O 

 • Dil verslag diem beeraaid te waden h hel dossier van de elektrische Installalle en rid doellef dieil elke 1N)dgine aangebracht eon de etektneGw irwtalle(Te le veit1 idun. 
- De Federale Overholdsdienst Enenorrredianl onmiddellijk ingeachl lo worden ever elk ongeluk eon personen overkarren en rechlelmoke or onraohlstroeks te Mien aan de aanwezigheid van efekldclleil. rAv 	. Do controleheap enkel belrelddng op de dddbere eo toegenketlJke delen ven de testellolll 
O Op basis von de ter plaatse vetregen InformsO% le hel niet mogelijk de datum van reelleaiie ven de elekvleche I relailoke veel le stalton O wil raden 11 aan ern hel (de) scheme(%) la vervoliedlgen voor de delen dlo eiei zlchlbaer waren Olden, onze contralti. In 	van 

ó zeerste uitoor ean bijkomende cenlrole le laren uavoeren. 	 gevalWei over do vell~hetd van deze elementen, nodigen we u ten 

▪ V) De werken, rgdigern de inbreuken te doen verdwijnen dle oppaswerk wardon lilden, hol conlrolebezeek. masten zonder vertraging udgevoerd worden on alle maatregelen moeren getroffen worden • opdat de in Inbreuk zijnde Inslalietle. Indien zn til dlansl barb, gaan gevaar vormt von, personen ongoederen. Indian bil hot Nauw conlydebornek, ne max. 1 )aar, Wordtvaslgosteld dot er nog Inbreuken 
overbipwan, moot het orkand organbrrs een kopie van hel volslag van hel conirolobezoek sloren naar de Algemene Diroctle Energie die belast la met hel hoog loszicht op de hulshoudekrjre etekktdaelre inatatallee . 

Eon alcoves control° moot worden uitgevoerd veer 

WINEKEZEZEIMIIMIN 

0 door hctzeltde erkend organisme ('). 

Voor de directeur raat : Hand 
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