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Origineel verslag
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Niet conforrn

lnspecteur: Samy Damerdji Verslagnummer:0512506202413564011'lL

Algerneen
Adres controle: Datum van de keuring:25/0612024

Straat + nummer: Bedrijf: lmmodeskundigen BV

Bergvetden 58, 2220 Heist-op-den-Berg (Betgië) I nstallateur:
De fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981 BTW ¡nstallateur:
Type: Controlebezoek - Periodiek IHfst 6.5] Type lokalen: Huis

Bijkomende categorie: Afwiiking:

[Huishoudetijke installatie oud AREI [Afd 8.2.2],

Huishoudelijk installatie volgens AREI 1/06/2020,

start installatie voor 110612023 [Afd 6.5.8]l

Ëtektrische instattatie
Netbeheer: lverlek
Nominale spanning: 230V - AC

Nominale stroom aansluitbeveiliging: 404

Voedingskabel hoofdbord: VOB 2 X 10 mm2
Type aarding: Staven

Staat van vast ofvast opgesteld elektrisch
materieel:
OK

EAN:

Teller Nr: 12846096

Dagindex:32398
Nacht¡ndex: 31842

Aardingsweerstand: / Niet gemeten

Minimale isolat¡eweerstand: 2,94 MOhm

AantaI borden: 1

Aantal kr¡ngen:12
Rechtstreekse aanraking: OK

Onrechtstreekse aanraking: N iet ok

Controle vãn de foutlussen: OK

Continuiteitvan de beschermingsgeleiders van de contactdozen: OK

Continutteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse l: OK

Controle van de vaste, vast opgestetde of verptaatsbare toestetten met verplaatsbare toestetlen met vaste standplaats van de klasse l: OK
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- De etektrische installatievotdoet niet aan de voorschriften van boek I van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage

spanning. Het nieuwe controtebezoek moet door hetzelfde keuringsorganisme worden uitgevoerd voor 25/06/2O25. De werken, nodig om de

inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het plaatsbezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen

getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde instatlatie, indien zij in dienst btijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Handtekening klant Handtekening inspecteur
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Besluit
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Origineel verstag

lnbreuken
- De aardingsonderbreker moet gemakkelijk toegankelijk zijn. -oAfd 5.1.5.2
- het eendraadsschema en situatieptan komen niet overeen met de werkelijkheid. - Afd.3.1.2

Opmerkingen
- De schema's zijn n¡et aanwezig of niet correct. Wij kunnen niet uitstuiten dat er geen nieuwe inbreuken zullen zijn bij het voorleggen van de
(nieuwe) schema's.
- De aarding kon niet worden gemeten, deze zaI gecontroleerd worden tijdens de volgende inspectie.
- De aardingsweerstand moet zonder enige bijkomende bescherming tager zijn dan 30ohm.
- Buiten een vernieuwing van de elektrische instattatie, zu{len de afwijkingen niet meer van toepassing zijn.
- Keuring gebaseerd op verkregen info van eigenaar/verantwoordelijk installatie.

Raadgeving
Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende verptichtingen:

- De verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische instattatie.
- ln het dossier etke wijziging aan de etektrische installatie te vermetden.
- De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federate Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddettijk in te lichten over
elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van etektriciteit.
- Wanneer er inbreuken z'tjn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme
om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. I ndien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog
inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verstag van het controlebezoek sturen naar de Atgemene D¡rectie Energie die
belast is met het hoog toez¡cht op de huishoudelijke elektrische instatlaties.
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Schetsen

Eendraadsschema en situatieptan
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