
U Cilindrisch Ü Parallellepidisch Cl Rond CI Ovaal
C] Toegankelijk

Datum v plaatsing:
Ü lnkuiping EI Ontoegankelijk D Groeve
El Polyester Cl Polyethyleen CI Andere .....

IVISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)
TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing ls)

Aanwezig Controle Aanwezig Controle
.IA NEE OK NOK JA NEE

TOEZICHTSPUT
OK NOK

EI & Peillat
Staat toezichtsput D Cl Mechanisch
Dichtheid toezichtsput CI EI Peilmeting Pneumatisch
Vervuiling rond tank EI CI Ultrasoon
Staat deksel Andere
INKUIPING Ü %

Overvul-
Fluit

Elektronische
Algemene staat beveiliging

sonde
Waterdicht Vloeistof
Koolwaterstofdlcht Onderdruk
LEIDINGEN (zichtbare delen) Lekdetectie Overdruk
Aansluiting (ontluchting, vulling) Peilputten
Staat leiding (ontluchting, vulling) Andere....
Uitmonding leiding Wanddikte ............ mm
Staat aanvoerleìding OPMERKINGEN :

Staat terugvoerleìdíng
Stookoliefilter

RESERVOIR

Algemene staat tank
VORIG CERTIFICAAT D ,EI

Algemene staat van de tank Uitgevoerd
niet

OK NOK
uitgevoerd BESLUIT (kmis aan wat van toepassing is)

aantal cm water in tank Q(.M fl GROEN : tank mag in dienst blijven
water en slibbemonstering Ü ORANJE : tank mag nog 6 mnd

Ultrasoon gebruikt en gevuld worden
Dichtheids- Onderdruk CI ROOD : tank mag niet meer
controle Overdruk gevuld worden

Andere

É-tank mag nog gebruikt worden
þÿ�P�h� �w�a�a�r�d�e� �.�.�.�.�.� �.�/�.�. &�. EI tank mag niet meer gebruikt worden

Datum keuring :

Volgende controle moet gebeuren voor :
Bammens Heating Service

Bammens Marc

0476/345 160
Erkenningsnummer : SV 05298


