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Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

ORIGINAL

DATE DU coHrnôle
AoREssE ou coltrnôle 4100

r DoNNÉes cÉrÉneles

05/10n023 AGENT VISITEUR Julien Renard

TYPE DE COlrnÔle visite dê contrôle vente ancienne installation (8.4.2.) WrSeraing

p.Ér. vt nozs tB3554/01 : 1

Adresse de I'installation

Type de locaux

Objêt du contrôle

Propriétaire

Responsable des travaux

Dérogations applicables/appliquées

r DONruÉCS OU RACCORDÊMENT

Rue des Ecoliers 50 -4100 Seraing

Unité d'hâbitâtion (maison)

RGIE

à partir du lerJuin 2020 (6.5.8.1.)

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)

Code EAN

Numéro du compteur

lndex jour/nuit

Type de coupure générale

Câble compteur - tableau

Tension nominale de service

Courant nominal de la protection de branchement

NETHYS

non communiqué

58465185

069003,5/064724,0

Teco

VFVB 4 x't0 mm?

230V - AC

634

r CONTROLE
Gonformité schéma(s) unifilairê(s) et dE position Pas OK Nombrê de tableaux I

Dispositf différontisl de tête

Oispositif différentiel supplémentaire

Fixation/EtauDétérioration matériel

Conlrôle visuel appareils lxes et/ou mobiles

Protoction contre les contacts direc-ts

Rôsistance générale d'isolement (Mo)

Adéquation DPCDR - pdse de tene

Adéquation protèctions surintensités - sections

Nombre de circuits 5

lO - 634 - 3ltomA - typo A -têst OK

lD - 254 - 30mA - type A - test OK

Pas OK

OK

Pas OK

I

Sans objet

Pas OK

Les tondâtlons dâl6nt

Type d'électrodê dê tene

Rêsistanco de dispêrsion de la prise de tenê (o)

Conformité des liaisons équipotentielles et des PE

Tôst de conlinuilé

Conlrôle boucle de défâut

Protoction contrs les contacts indirêcts

D'avant le 1/10/1981

Piqusts

Pas mosurable

Sans objot

Pas concluant

Sans objet

OK

Ls ou les soclos de prisô on défaut sont localisés dans toutes les pièces

A la date du 0511012023, l'installation électrique de Rue des Ecoliers 50 -4100 Seraing n'est pas conforme aux prescriptions du Livre'l de I'arrêté royal du 8
septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le contrôle réalisé par Certinorgie a porté sur les parties visibles de I'installation et normalement accessibles.
L'acheteur doit laisser réaliser une nouvelle visite de contrôle pour vérifier la remise en ordre de I'installation au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de I'acte
de vente. L'acheteur peut choisir librement I'organisme agréé pour cette nouvelle visite de contrôle.

Sionature dE I'aqent

CONCLUSION : NON CONFORME WI
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Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEM

r LISTE DES INFRACTIONS

aÊr . t n nozst83554/01 : 1

a
a
a

a

a

I

Le câble d'alimentation du tableau principal n'êst pâs conforme. - 4.4.1.5.:4.3.3.i5.2.7.
ll manque des obturâteurs dans le tableau électrique. - 4.2.2.1.i4.2.2.3.
Le degré de protection d'enveloppe(s) n'est pas au moins égal à IPXX-B. -

4.2.2.1 .:4.2.2.3.
I ^ r^hlôâ,, Âlô^r'i^',^ ^ô ^^cêÀdÀ ^âê ' 'hÀ ônvôl^^^ô dô ^.ôlÂ^ri^n Satisfaisante. -s,veurYve,,v vvrvevv Puv errv vrrrvrvPPv

4.2.2.1 .:4.2.2.3.
Des points d'éclairage sn attentê de I'appareil d'éclairage déiinitif ne sont pas équipés
de douille lors du contrôle de conformilë - 4.2.4.3.a
L'installation électrique n'est pâs faite avec du matériel àlectrique sÛr et sèlon les
règles de I'art. - 1.4.;5.1.1.'1.,5.1.3.:5.2.'1.
Des modgs de pose, connections euou dèrivâtions ne sont pas conformes. - 5.2.;8.2.1.
Des conducteurs du type VOB ne sont pas placés sous conduit evou commê il se doit.
-5.2.9.
lnterrupteur(s) eUou socle(s) de prise evou boîte(s) de dérivation ne sont pas flxés
correctement. - 1 .4.

Les schémas unifilaires et/ou plans de position ne sont pas présents. -

3.1.2.;6.4.6.;6.5.7.;9.'1.2.
Dss contacts de tene de socles de prise de courant ne sonl pas reliés au conducteur
de protection de la canalisation élechique. - 6.4.6.4.i6.5.7.2.
I â 

^rôtêêliôn 
.ônlrê las ehncs élcctdouês oâr contacts dirÊcts. indiraots oUoU les

systèmes ds proteclion de I'installation sont supprimés, altérés ou dÔtruits hors câs de
travaux aux installations éloctriquss prévus au chapihe 9.3. - 9.5,
Les bases de fusibles/disjoncteurs à broches ne sont pâs équipées d'èléments de
calibrage. - 5.3.5.5.
L'utilisation de douilles pour alimenter un point d'éclairage dans l'âttenie de I'appareil
d'éclairagB dôfinitif n'est autorisée - 4.2.4.3.a
Raccordements et assemblage, les connexions ou dérivations des câbles ne sont pas
effectués en conformité avec les règles de I'art, elles doivent être réalisées dans des
boîtes de dérivation, des tableaux, aux bornes des interrupleurs ou des prises de
courant ou dans les appareils d'èclairage. Les boîtes d'encastrement des prises et
interrupteurs doivent être suffisammênt larges pour y réâliser iacilement les
conngxions.
Dgs canalisations électriques, en pose à l'âir libre euou en montage âpparent, ne sont
pas lixées conectement. - 5.2.
ll faut rêvoir l'introduction dês conducteurs dans le malériel électrique.
ll manque des rosaces derrière les prises euou inlerrupleurs en nécessitant. - 1.4.

a

a

a

a

r REMAROIIES

' Le début de la réalisation de l'installation électrique date d'avant le lierjuin 2023 ' L'habiiation étant meubléê, il se peut que tout n'a pu être vérifié.

r DEVOIRS OU VENDEUR ET DE L t.lR:

Lë vendêut êst tënu :

a) de conserver le raDoort de la visitê de contrôle dâns le dossier de I'instâllâtion électrique ;

bi de transmettre le dôssier de I'installation électrique à l'acheteur lors du trânsfert de propriété.
L'acheteur est tenu :

a) de communiouer à I'oroânisms aoréé oui a réalisé la visite de contrôle son idsntité et la date de I'acte de vente ;

attributions en est informée par I'organisme agréé dès le délai expiré.

suruenu aux personnes et du, directemBnt ou indirectement, â la présencê d'insiâllations électriques.
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EXEMPLAIRE ORIGINAL

I ANNEXES

Eil
LAC

aÉr. t n nozst83s54/01 : 1

Croquis de position élémentaire et descriptif sommaire des tableaux
sur base de ce qui est visible et acæssible lors du contrôle
Note : ces croquis ne remplacent pas les schémas unifilaires et de position réglementaires
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