
t=t c Fl
ACA osbl - Orgonisme de conlrôle ogréé
Meensesleenweg 338, 8800 Roulers
BE 081 1.407.869 I IEL:0651334979
www.ocovzw.be / o gendo@ocovzw. be

Référence: 2O24O7O | 0842 v I

Dole du conlrôle: 05108/2024
A genl-visileur: Séboslien Chyrchel
Conclusion: Non conforme

EN tSO/tEC 17020

E S
LAC

ClienT:

Proprié1oire:

lnslolloteur:

Cooch lnvesl, Choussée de Honnul 57o, 1370 JODOIGNE

lnstolloTeur = personne ou personnes responsoble{s) des lrovoux

Adresse du contrôle:

Code EAN instolloTion

Torif compleur(s):

Numéro compteur{s):

lndex compleu(s):

Type d'instollolion:

Choussée de Mons 455. 7100 HAINE-SAINT-PAUL

NC

Jour

2428239

r 02339

uniié d'hobilolion

Non

ORES

Moison individuelle

Cobine HT privée:

GRD:

Type de locoux:

Conformément oux prescnplions du Livre I - lnstollolions d bosse iension et d Îrès bosse lension - Procédure inierne APRO/ELE /001

Type de conlrôle:

Dole de réolisotion:

NoTes:

DérogoTions (Portie 8) :

Réinspeclion ou ropport

Visite de conTrôle vente oncienne inslollolion domestique (8.4.2)

EI Avoni le 0t/10/1981 M Rprès le 0l/10/1981 eT ovonl le01/06/2020 E ,lprès leOl10612020

Voir rubrique "CONSTATATIONS - Remorques"

Appliquées

Données de l'inslollolion
Voleur nominole bronchemenT:

Type de système de mise à lo lerre

Seclion élecTrode de tene:

Section conducleur de lerre:

Nombre de circuits de réserve:Nombre de tobleoux: I Nombre de circuits: I
lnstollotion de production décenlrolisée: Non présente

E lnslollolion PV E Stockoge de bollerie EI Centrol à hydrogène E Eolienne

lnlensité nominole mox.:

Type:

Tension nominole :

Côble d'olimentoTion

ElecTrode de lerre:

2x23Ov

4xl0 mm'

lndéterminoble

Puissonce AC {moximole):

E Cogénérotion

404

TT

lndéterminoble

couronî ditrérenliel:

Schémos el de

Voir loblequ p. 2

Schémo(s) unifiloire{s) ou de circuits:

Plon(s) de posilion:

Documenl{s) des inslollqiions de sécurilé

Documenl{s) des inslollotions criliques:

Version/no

Version/n"

Version/no

Version/no

Dole:

Dote:

Dole:

Dole:

E En ordre

E En ordre

EI Non opplicoble

El Non présent

EI Non présent

E Non présent

E Non présentM Non ble

Résislonce de dispersion de lo prise de lerre:

Niveou d'isolement générol:

Test disposilif{s) à couront ditférentiel-résiduel:

Conlinuilé des conducleurs de proleclion:

Prolection conlre les contocts indirecis:

Etot du molériel (à pose) fixe:

la
/MO

Bouton lest:

Générol:

Pos OK

Pos OK

MéThode de mesure:

Tension de mesure:

Boucle de défoul:

Lioison équipotenlielle:

Proleclion contre les conlocTs direcls

Elot du molériel mobile:

Non effectuée

Non effecluée

Non lesté

AbsenTe

Pos OK

Non teslé

Pos OK

ffi.{iH
ffifl#



érole des (t
Compteur Emplocement Type ln Dln #P Tvpe Circulls

Jour Générol Diff 404 300mA 4P AC

Dis.i oulo bip 8x20A+lx32A

CONSIAIAT,ONS: lnfroclions

Infroclions schémos el olons:

1.01. - Le schémo unifiloire de I'inslollotion électrique n'est pos préseni ou momeni du conlrôle. (Livre l. Sous-seclion 3.1.2.1. (o))
1.02. - Le plon de posilion de I'inslolloiion éleclrique n'est pos présenT ou momenl du conirôle. (Livre l, Sous-section 3.1.2.1. (o))

lnfroclions inslolloTion de mise à lo lerre:
3.01A. - Lo présence d'une prise de lerre ne peul pos êlre délerminée. Si pos inslollée, une prise de lene est à prévoir conformément les prescriplions. (Livre
l, Chopiire 5.4.)

3.04. - Pour permeltre lo mesure de lo résislonce de dispersion de lo prise de tene, il est indispensoble de prévoir un seclionneur de iene qui esl démonloble
seulemenl à I'oide d'un oulil. (Livre l, Sous-seclion S.4.3.S.)

3.I I . - Les socles de prise de couronl comportonl un conlocl de lene doivent égolemenl êÎre reliés à l'insiollolion de lene générole vio le conducTeur de
prolection. (Livre l, Sous-secTion 5.3.5.2. (b))

lnfroclions lobleôux de réporlilion et de monoeuvre:
4.08. - Les ouvertures non u.tilisées du tobleou de réportilion el de mqnoeuvre (entrée de côbles, ploque de proteclion,...) doivenl êlre obiurées
coneclemenl. (Livre I . Sous-section 4.2.2.3./5.3.5.1 . (o))
4.10- L'identificoTion des disposilifs de commonde, de prolecTion el de seclionnemeni, oinsi des bornes de roccordemenl des circuils, n'est pos effectuée
ovec des repéroges individuels bien visible et indélébile. (Livre I . Sous-seclion 3.1 .3. 1 .)

4.I 08. - L'indicolion de la iension d'olimenlolion n'esl pos présente sur choque iobleou de réportition el de monoeuvre. (Livre I , Sous-secTion 3.1 .3.3- (o))
4.17 -LelobleouderéporlilioneTdemonoeuvrenepeulposêlreouvertsonsendommogerpossiblemenll'environnemenl(plôlre,popierpeinl,...).Le
côbloge inlerne ne peul pos êlre vérifié. (Livre I , Sous-section S.3.S. I . (c))

lnfroctions disposilif de oroteclion ô couronl différenliel-résiduel:
5.04A. - Les dispositifs de prolecTion ô couronl différenTiel-résiduel doivenl êlre ou moins du type A. (Livre l, Sous-seclion 5.3.5.3. (o))

' Un disposilif de proteciion à couronl différentieFrésiduel de iype AC n'esl plus oulorisé. (instollotions domestiques existontes dotonl d'ovont
01 l0l /l'987) (Livre I , Section 8.2.1 . (2))

5.08A. - Un dispositif de proTeclion à couronl différenlieFrésiduel à houle (3OmA) ou Très houle sensibililé (lOmA), subordonné à celui plocé à l'origine de
l'insiollolion, doit êire prévu pour lo prolection des opporeils d'ulilisotion è posle fixe. les dispositifs de commonde et de régloge el lei socles de prises de
couronl dons les solles de douches ei les solles de boins. (Livre I , Sous-seclion a.2.a.3. (b))
5'088. - Un disposilif de proieclion à couronT différenliel-résiduel ù houle (30mA) ou lrès houte sensibilité (t0mA), subordonné è celui plocé à l'origine de
l'insiollolion, doil être prévu pour lo proleclion des disposilifs servonl ou roccordement d'un love-linge, d'un sèihe{inge el d'une love-voisselle. (Livre l, Sous-
seciion 4.2.4.3. (b))

Infroclions insiollolion électrioue:
7.01. - L'instollolion élecTrique doit êlre réolisée ovec du molériel éleclrique sûr, muni du morquoge CE nécessoire, en fonction de lo iension nominole. (Livre
l, Sous-seclion 1.4.1.1./1.4.1.3.)

Exolicotion: Molériels cosses o remplocer
7.04. - Les inlenupleurs. socles de prises de couront ou boîles de dérivotion doivenT êire réonongés el/ou refixés selon les règles de I'ort. (Livre l, Sous-secTion
1.4.1.3.)

7.05. - Les conneions ne sont pos réolisées selon les règles de l,ort. (Livre l, Seclion 5.2.6.)

' Les connexions ne peuvenl êlre exéculées que dons les lobleoux de réportilion el de monoeuvre, boîtes de jonclion ou de dérivoiion, oux bornes
des interrupteurs, des prises de couroni ou dons les povillons des opporeils d'écloiroge suspendu. (Livre l, Sous-section 5.2.6.1.)

. Le roccordement oux boÎies de jonclion, de dérivolion ou encoslrées doivenT, si nécessoire, ossurer l'élonchéité ù I'oide de presse-éloupe,
obturoteurs,... {Livre l, Sous-seclion S.2.6.1.J

Explicoiion: Goroge
7.l58. - Le degré de proteclion des enveloppes dons les lieux ordinoires n'esl pos ou moins égol d lPXX-B. (Livre t. sous-seclion 4.2.2.3. lo.2))

Explicotion: Goroge
7 .20. - Le motériel électrique inslollé sur des motérioux combuslibles esT soit pourvu d'une enveloppe en moTériou non combustible, ignifugé ou ouio-
extinguible, soil complètemeni séporé de ces motérioux combuslibles por des élémenls en molérioux non combuslibles, ignifugés, oi.r oul-o-exiinguibles.
(Livre i, Sous-section 4.3.3.5.)

7.228. -lous les presse-éloupes non uTilisés (lobleoux de réporlition et de monoeuvre, inlerrupteurs, socles de prises de couronl ei boîtes de dérivolion)
doivenl êlre oblurés coneclemenl. (Livre I , Sous-seclion 5.2.6.1 .)

lnfroclions conolisotions ei code de couleur:
8.04 - Les conolisotions électriques doivent êlre inlroduites coneciemenl dons les molérioux élecïriques {socles de prises de couronl. inlenupteurs.
écloiroge,...), ofin d'ossurerune proleclion conlinue (équivolenl à lo closse ll). (Livre l, Sous-section 5.2.9.5.)
8.09A. - A I'oû libre eT en pose opporenl, seulemenl des côbles peuvent être utilisés (A I'excepTion des conducleurs de proteclion indépendonls). (Livre I ,
Sous-section 5.2.9.5.)

Exolicolion: Goroge
8.15. - Dons des lieux ordinoires, lous les conducleurs oclifs doivent êlre consiitués de conducleurs isolés d'une monière sûre et duroble, por un revêTement
conlinu. (Livre i , Sous-secTion 5.2.1 .4.)

,- ';--a ' ,- -..a.a ,. ')')/ 
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8.17. - Les conolisoTions éleclriques insiollés ne sonl pos conformes (p.ex. côble souple côlé-ù-côié (VTLmB), côbles plols ovec isolqiion PVC (tMVVR), côbles
cooxioux (COAX), côbles léléphoniques (VVT),...)

CONSIAIAIIONS: Remorgues

r A - Ce conlrôle ne comprend que les poriies visibles de I'inslollolion.
r A - Le conlrôle etfeclué esl un conlrôle insTonloné bosé sur le momenl de possoge. Ce ropport esT uniquemenl le reflel de I'inslollolion électrique ou moment

du conirôle.

' A l0 - Tous les opporeils de closse I doivenl être olimeniés obligotoiremenl por des socles de prises de couronl ovec conlocl de lene qui esl relié ô I'instollolion
de mise à lo lene.

. B - ll n'esl pos exclu que des infroclions supplémenioires soienl idenlifiées lors de lo présentoTion des schémos.

. B - L'unité esT meublée ou momeni du conlrôle.
o D5 - Lo résislonce de dispersion de lo prise de lene ne peut pos êlre mesurée. Celle-ci doit de préférence êlre inférieure ô 30 Ohms.
. D6 - Lo résislonce d'isolemenl ne peut pos èlre mesurée. Celle-ci doit êlre supérieure à 0.5 MOhm.
. F3 - ll est recommondé de prévoir des lioisons équipoienlielles pour les inslollolions de goz ei d'eou.
. FB - ll esi recommondé d'obturer complèIement el enlièremenl loules les ouvertures non uiilisées de l'insTolloiion exisionte (inlroducTion des côbles, ouvertures

dons lo ploque de prolecfion,...).

.i.:'_1r:i:: : '.i
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CONCI.USION:

il,,r1 :r!:.,:' ,:rI ' rlt, ', r-, 
.'

le prochoin conlrôle esl à ettecluer ou plus lord ovonl: t 8 mois oprès lo signolure de I'ocle
E por le même orgonisme

tr
tr

tr

V

EI por un orgonisme ou choix

Les schémos unifiloires et les plons de posilion de I'insTollolion ont éTé dolés et signés.

Les bornes d'entrée du (ou des) disposilif (s) ù couront différenliel à I'origine de I'inslolloTion onl été scellées.

E lors d'une visile précédenle E lors de lo visile octuelle

Aucune insTollotion ou porlie de l'insTolloTion éleclrique pour Ioquelle des infroclions sonl consloTées ne peuT êlre mise en usoge. Un nouveou conTrôle
de conformilé ovont lo mise en usoge doit être réolisé. dès que I'inslollo.tion éleclrique o élé mise en ordre.

Les trovoux nécessoires pour foire disporoÎlre les infroctions constolées pendont lo visile de conTrôle, doivenl êlre exéculées sons reTord el toutes
mesures odéquoies doivenl êlre pnses pour qu'en cos de moinTien en service de I'inslollolion, les infrocTions ne conslituenT pos un donger pour les
personnes ou les biens.

Dons le cos où, lors de lo nouvelle visile de conlrôle des infroclions subsisTent ou ou cos il n'est pos donné suiie ô lo remise en ordre de l'inslollolion
électrique, le Service Public Fédérol oyonl I'Energie dons ses otlribulions en esl informée por l'orgonisme ogréé dès le déloi d'un on expiré.

L'ocheleur est lenu de communiquer ù I'orgonisme de conlrôle qui o réolisé lo visiTe de conlrôle son ideniilé el lo dote de I'ocTe de venle.

Au nom du dirigeonl Iechnique, I'ogent-visiteur:

ACA asbl - Organisme de Controle Agréé
Meenscsteenweg 338 - 8800 Roeselare

TVA BE 0811.407.869
Tel. 065133.49.79 - Fax 065/33.66.29
lnfo@acavzw.be - www.acavzri/. be

les

Plon d'oclion en cos d'instollolion éleclrique non conforme:

tr

g

Ce ropport doil êlre conservé dons le dossier de I'insTollotion éleclrique. Ce dossier esl lenu ô disposilion de ioute personne qui peuT le consuller. Une copie de ce
dossier est mise à disposition à lout évenluel locoloire. Le vendeur esl lenu de tronsmellre le dossjer de I'instollotion à I'ocheteur lors du lronsfert de propriété.

Toule modificoTion de l'inslolloTion électrique doit êhe effecluée conformémenT oux prescriptions du Livre I de I'onêté royol du 8 septembre 20l9 eT doii être
renseignée dons le dossier. Toule modificolion ou extension imporlonle doit foire I'objet d'un conlrôle de conformité ovonl lo mise en usoge. Ce contrôle esl
réolisé por un orgonisme ogréé.

Le fonclionnoire préposé à lo surveillonce du Service Public Fédérol oyonl I'Energie dons ses otlributions doil êlre ovisé immédiotemenl de lou.t occidenl survenu
oux personnes e1 du, direclemenl ou indirectemenl, ù lo présence d'inslollolions éleclriques.

Les devoirs du propriéloire, geslionnoire ou exploilonl des inslollolions électriques peuvenl êIre consullés sur le site d'ACA osbl {www.ocovzw.be).

Une copie de ce ropport est tenue pendonl une période de 5 ons por l'orgonisme ogréé. Ce ropport esl tenu è lo disposilion de toule personne outorisée
légolemenl à le consuller.

Pourde plus omples informotions surles prescriptions réglementoires ou ploinles, lo Direclion Générole de l'Energie du Service Public Fédérol Economie. pME.
Closses moyennes et Energie {hllps://www.economie.fgov.be) est I'oulorité compétenle des orgonismes ogréés.

loissez modifier I'inslollolion élechique en tonclion des
infroclions conslotées.

loissez efrecluer une
réinspeclion por un
orgonisme ogréé.

lirez cornme pfop'Élaire
achcÈw complè*errsl*lo,

el ollenllyemanl le ropporl,

ffi
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ACA osbl - Orgonisme de contrôle ogréé
Meensesleenweg 338, 8800 Roulers
BE 081 1.407.869 I IEL: 065/334 979
www.ocovzw.be / ogendo@oco\rzw.be

Réf érence: 202407 Ol 0842 v 1

Dole du conlrôle: OSIOS/2024
Ageni-visiTeur: Séboslien Chyrchel
Conclusion: Non conforme

EN tSO/tEC 17020

B
E v

AC

Données généroles

Adresse du conlrôle: Choussée de Mons 455, 7100 HAINE-SAINT-PAUL

Propriétoire:

Plon de posilion simplilié ou photo/schémo de,'inslo,,olion (électrique)

Signoture o gent-visileur:

EIf,frËErrt*:ffi

ffif#
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ACA osbl - Orgonisme de conlrôle ogréé
Meensesteenweg 338, 8800 Roulers
BE 081 l.407.869 I TEL:0651334979
www.oco\rzw.be / ogendo@ocovzw.be

Réf érence: 202407 01 08 42 v I

Dote du contrôle: OSlO8l2O24
Ageni-visileur: Sébosiien Chyrchel
Conclusion: Non conforme

ffi
BELAC 489-INSP
EN tSO/tEC r7020

Données générales

Adresse du conlrôle:

Propriéloire:

Choussée de Mons 455. 7100 HAINE-SAINT-PAUL

Plon de posifion simplifié ou phololschémo de l',nslo,roiion (électrique):

Signolure ogeni-visileur:

'. . :': ':.. i:)ij'.- ,:1. -2 ,

--a 
-):; :: t- -: --. :'aa ,.' ''.a., -) ) t: .. t:r,

-; - : 's ;r' i\-' ,- iii - i ;:-, 'i - :

) .li l. iiit ffi



t=tcFl ACA osbl - Orgonisme de contrôle ogréé
Meensesleenweg 338, 8800 Roulers
BE 08i 1.407.869 I IEL:065/334979
www.ocovzw.be / ogendo@ocovzw.be

Réf érence: 202407 Ol 0842 v I

Dote du contrôle: O5lO8/2024
A gent-visiteur: Sébostien Chyrchel
Conclusion: Non conforme

ffi
BELAC 489-INS P

EN tSO/lEC r7020

Données généroles

Adresse du conTrôle: Choussée de Mons 455, 7100 HAINE-SAINT-PAUL

Propriétoire:

Plon de posilion simplifié ou photolschémo de,'insto,,oiion (éledrtque):

Signolure ogenl-visileur:

ffiqE
*ifi.fÉ.ï
ErH.lt{+
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ACA osbl - Orgonisme de contrôle ogréé
Meensesteenweg 338, 8800 Roulers
BE 081 1.407.869 I IEL:065/334979
www.ocoww.be / ogendo@oco\rzw.be

Réf érence : 202407 O I OB 42 v l
Dole du conlrôle: O5lO8l2O24
A genl-visileur: Séboslien Chyrchel
Conclusion: Non conforme

ffi
BELAC 489-INSP
EN tSO/tEC t2020

Données généroles

Adresse du conlrôlê

Propriéloire:

Choussée de Mons 455, 7100 HAINE-SAINT-PAUL

Plon de posilion simplifié ou photo/schémo de l'insrclllolion (étechiqve):

Signolure ogenl-visileur:

'': ''.:. .l'-. :. . ; -. :a.' ) .

''i.a a:, - . . -'a.a ,,/ -.: )t -; ffi
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ACA osbl- Orgonisme de conirôle ogréé
Meensesieenweg 338, 8800 Roulers
BE 08l I .407.869 I IEtt 0651334 979
www.oco\rzw.be / ogendo@oco\.zw.be

Référence: 202407 Ol 0842 v I

Dote du conirôle: OSlO8l2024
Agenl-visileur: Séboslien Chyrchel
Cônclusion: Non conforme

ffi
BELAC 489-INSP
EN tSO/tEC t2020

Données généroles

Adresse du contrôle:

Propriéloire:

Choussée de Mons 455. 7100 HAINE-SAINT-PAUL

Plon de position simplifié ou pholo/schémo de llnslollolion (éleclrique):

Signoture ogenl-visileur:

ii:l

ffi
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ACA osbl - Orgonisme de conlrôle ogréé
Meensesleenweg 338, 8800 Roulers
BE 081 l.407.869 I IEL:065/33497?
www.oco\rzw.be / ogendo@oco\.zw.be

Réf érence: 202407 01 0842 v 1

Doie du conlrôle: 05108/2024
AgenT-visileur: Séboslien Chyrchel
Conclusion: Non conforme

ffi
BELAC 489.INSP
EN ISO/IEC 17020

Données générales

Adresse du conlrôle

Propriéioire:

Choussée de Mons 455. 7100 HAINE-SA|NT-PAUL

Plon de posrTion simplilié ou phololschémo de lTnslollolion (électûque):

SignoTure ogent-visiTeur:

-:- :: i ir:i ,r;li

':. ::4.) ., ...1."1'.
::_ : l --a a(: .. . .-. r'lll, r:- ,:: ffi



t=ltrFl ACA osbl - Orgonisme de conlrôle ogréé
Meensesieenweg 338, 8800 Roulers
BE 081 1.407.869 I ïÊLt 065/334 979
www.ocovzw.be / ogendo@oco\rzw.be

Réf érence : 202407 O I 0842 v I

DoTe du contrôle: OSl08l2024
Agent-visiteur: Séboslien Chyrchel
Conclusion: Non conforme

EN tSO/lEC 17020

E S
LAC

Données généroles

Adresse du conlrôle:

Propriétoire:

Choussée de Mons 455, 7100 HAINE-SAINT-PAUL

Plon de posifion simplifié ou phololschémo de I rnslollollon (éleciûque)

Signoture ogenT-visileur:

.) .: i :t .t -\a_ i

_.: .. -i i t-): ffi




