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ACA osbl - Orgonisme de conlrôle ogréé
Meensesleenweg 338, 8800 Roulers
BE 08] 1.402.869 I IÊL: 065/334 979
www.ocovzw.be / ogendo@ocoww.be

Référence: 20241 0001 557 vl
Dole du conirôle: 1611012024
Ageni-visileur: Georges Bolourdos
Conclusion: Non conforme

ffi
BELAC 489]NSP
EN ISO/|EC 17020

Client:

PropriéIoire:

lnstolloleur:

N'TVA:

Cooch lnvest, Choussée de Hqnnul 57o, 1370 JODOIGNE

des liers.'

de l'inslollotion

du conlrôle:

des

I'installalion:

conlrôles el essois:

à couronl

lnslolloleur = personne ou personnes responsoble(s) des lrovoux

Adresse du conlrôle:

Code EAN instollolion:

Torif compleur(s):

Numéro compTeur(s):

lndex compTeur(s):

Type d'inslollolion:

NC

Jour

848853r 7

97188

Unilé d'hobiToTion

Rue cuslove Boèl 29 boîle I . Zl00 LA LOUVIÈRE

Non

ORES

Apportemenl

Cobine HT privée:

GRD:

Type de locoux:

Conf ormémeni oux prescriptions du Livre I - lnslollotions d bosse iension et d frès bosse tension - Procédure inlerne QPROIELE/001

Type de conlrôle:

DoTe de réolisotion:

Notes:

Dérogotions (Portie 8):

Réinspection ou ropport:

Vlsiie de conlrôle (6.5)

El Avont le Ot/t0/198t M Rprès le 0l/10/1981 el ovonl leOllO6t2O2O E nprès le0110612020

Voir rubrique "CONSTATATIONS - Remorques"

Appliquées

Tensiôn nominole : 3 x 23OV lnlensité nominole mox.: lndélerminoble Voleur nominole bronchemenl: 25 A

Côble d'olimenlolion: 4Xl0 mm' Type: EXVB Type de syslème de mise ô lo lerre: TT

Eleclrode de lerre: lndéTerminoble Seciion élecTrode de lene: I

SecTion conducleur de lene: l6 mm'

Nombre de lobleoux: 2 Nombre de circuils: 2+9 Nombre de circuits de réserve: 0+0

lnstollotion de produclion décentrolisée: Non présenle Puissonce AC {moximole): / kVA

El lnslollotion PV E Slockoge de boilerie E Cenlrol à hydrogène E CogénéroTion E Eolienne

VoirTobleou p.2

Schémo(s) uniiiloire(s) ou de circuils:

Plon(s) de position:

DocumenT(s) des inslollotions de sécurité:

Documeni{s) des inslolloiions criliques:

Version/no I
Version/n" /
Version/no /
Version/no I

DoIe:

Dole:

Dole:

Dole:

E En ordre

E En ordre

M Non opplicoble

EI Non présenl

EI Non présenl

E Non présenT

El Non E Non

Résislonce de dispersion de lo prise de terre:

Niveou d'isolement générol:

Test dispositif (s) à couronT différenliel-résiduel:

Conlinuité des conducleurs de proleclion:

Proleciion contre les conlocls indirects:

EIoT du moIérjel (ô pose) fixe:

t9,4 A

2.36 MA

Bouion lesl

Générol:

OK

Pos OK

Méthode de mesure:

Tension de mesure:

Boucle de défout:

Lioison équipolenlielle:

Prolêclion conlre les conlocls directs

EloI du moiériel mobile:

RE

500 v

OK

Pos OK

Pos OK

OK

OK
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Compleu. Emplocemenl Tvpê ln Dln #P Type Cilculls
Jour Générol Diff. 404 300mA 4P

des ditrérenliel

CONSIA IALONS; lnfroclions

CONSIAIALONS: Remorques

A - Les schémos de I'instollolion éleclrique doivenT être conservés obligo.toiremenl dons le dossier de I'insTollolion éleclrique. ll est égolemenT fortemenl
recommondé de gorder une copie des schémos à proximilé du lobleou de réportilion principol.
A - Ïous les dispositifs de proieclion à couronl différenliel-résiduel dons l'inslollolion éleclrique doivenl êlre lestés périodiquemenl {p.ex. mensuel) ô l,oide du
bouTon lesl (cfr. prescripTions du fobricont).
A - Ce conhôle ne comprend que les porties visibles de l'inslollotion.
A - Le conlrôle effeclué esl un contrôle inslonioné bosé sur le momenl de possoge. Ce ropport esl uniquemeni le reflet de l'instollolion éleclrique ou moment
du conlrôle.
A2 - L'écloiroge n'esl pos encore instollé définitivement.
A8 - Les opporeils de closse I {p.ex. love-linge, sèchelinge,...) ne sont pos lous inslollés ou momenl du contrôle.

lD Tobleou Dlspositil à
couronl diflérenllel

ïype de prolecllon lnlensllé
nomlnole

Nombre de
pôles

Seclion
conducleurs

Nombrê Réserve?

300 mA Disjoncleur outomolique 6A 2P 1.5 mm'? 2 tr
2 30 mA Disjoncteur à broche t0A IP 8 tr
2 30 mA Disjoncleur à broche l6A IP 8 tr
2 30 mA Disjoncteur à broche 204 ]P I tr

lnfroctions oénéroles:
0 03 - Le code EAN de I'inslollolion (si disponible) ne peul pos êTre communiqué en cos de contrôle de conformilé ou de visite de conlrôle. (Livre l. Sous-
seclions 6.4.6.4. el 6.5.7.2.)

lnfroctions schémos el plons:

1.01.- Le schémo unifiloire de l'inslollolion éleclrique n'esi pos présent ou momenl du conlrôle. (Livre l, Sous-section 3.1.2.1. (o))
1.02. - Le plon de posilion de I'instollolion éleclrique n'est pos présenl ou moment du conlrôle. (Livre l. Sous-section 3.1.2.1. (o))

lnfroclions inslollolion de mise à lo tene:
3.064. - Une ou plusieurs lioisons équipolenlielles principoles sont obsentes. (Livre l, Sous-seclion 4,2.3.2.)

lnfroclions lobleoux de réoortiiion el de monoeuvre:
4.l0 - L'idenlificolion des disposilifs de commonde, de proieclion et de seclionnemenl, oinsi des bornes de roccordemenT des circuits, n'esl pos effecTuée
ovec des repéroges individuels bien visible et indélébile. (Livre I , sous-seclion 3.1 .3. r .)
4.10B. - L'indicolion de lo lension d'olimenlolion n'esT pos présente sur choque tobleou de réporiiiion el de monoeuvre. (Livre l, Sous-seclion 3.1.3.3. (o))
4.18. - Le lobleou de réportition ei de monoeuvre ne peul pos êlre ouvert à couse des fusibles etlou disjoncleurs à broche qui ne peuvenl êlre reTirésqu'ovec difficulté ou pos du Tout. Le côbloge inteme ne peut pos être vériflé. (Livre l, sous-section 5.3.5.1. (c))

Explicotion: TD2

lnfrocTions disoosilif de oroTeciion à courdnl différentiel-résiduel:
5'08A. - Un disposilif de proleclion à couronl ditférenliel-résiduel à houle (30mA) ou irès houTe sensibilité (lomA), subordonné à celui plocé à I'origine de
l'instollotion, doif être prévu pour lo protection des opporeils d'ulilisolion à posTefixe, les dispositifs de commonde ei de régloge et les socles de prises decouronl dons les solles de douches el les solles de boins. (Livre l, Sous-sectiôn 4.2.4.3. (b))
5.088. - Un disposiiif de prolecTion à couronl différenliel-résiduel à houte (30mA) ou très houle sensibililé (l0mA), subordonné à celui plocé à l,origine
l'instollolion, doil êlre prévu pour lo proTection des disposilifs servonl qu roccordement d'un loveJinge, O'un sèihelinge et d'une love-voisselle. (ùvre
seclion 4.2.4.3. {b))

de
I , Sous-

lnfrôctions proTection conire les surintensilés:
6.03. - Dons des lieux domesliques, les élémenls de colibroge doivent ossurer I'ininlerchongéobilité des coupe-circuil à fusibles et/ou des pelils disjoncteurs àbroches, pouroulont que lo conolisolion électrique à prolégero une section inférieure ô tomm". {Livre l, Sous-section 5.3.5.5- (o))

Explicolion: TD2

lnfroclions inslollolion éleclrioue:
7' I 0. - Dons l'instolloiion domeslique, les socles de prises de couronT è bosse tension ne sont pos du lype "sécurité enfonl". (Livre I , Sous-seclion 4.2.2.3. lbll
7.20. ' Le moiériel éleclrique instollé sur des molérioux combustibles esT soil pourvu d'une enveloppe en motériou non combuslible, ignifugé ou outo-
extinguible. soit complèlement séporé de ces motérioux combustibles por des élémenls en motèrioux non combuslibles, ignifugés, oir ouio-exTinguibles.
(Livre l, Sous-seciion 4.3.3.5.)

Exolicolion: PRISE CHAUDIÈRE
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.B

.B
n'esl pos exclu que des infroctions supplémenloires soienl identifiées lors de lo présentotion des schémos.
'unilé esl meublée ou momenl du conlrôle.
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CONCI.USION:

[e prochoin conlrôle esl ù effeciuer ou plus lord ovonl: I ô/lO/2025

M por le même orgonisme

tr
tr

tr

d

E por un orgonisme ou choix

Les schémos unifiloires el les plons de posilion de l'insTollolion onl élé dotés el signés.

Les bornes d'enlrée du (ou des) disposilif (s) à couront différenliel à I'origine de I'inslollotion onl été scellées.

E lors d'une visile précédenle E lors de lo visite octuelle

Aucune inslollotion ou portie de I'inslollolion éleclrique pour loquelle des infroctions soni consloiées ne peul êlre mise en usoge. Un nouveou contrôle
de conformi'té ovoni lo mise en usoge doit être réolisé, dès que l'inslollolion électrique o éié mise en ordre.

Les lrovoux nécessoires pour foire dispordÎtre les infroclions constoiées pendont lo visile de conlrôle, doivenl êlre exéculées sons reTord et loules
mesures odéquotes doivent êlre prises pour qu'en cos de moinTien en seryice de I'instollotion, les infroclions ne consliluenl pos un donger pour les
personnes ou les biens.

Dons le cos où. lors de lo nouvelle visile de contrôle des infroctions subsislent ou ou cos il n'est pos donné suite è lo remise en ordre de I'inslollotion
éleclrique, le Service Public Fédérol oyoni l'Energie dons ses otlribulions en esl informée por l'orgonisme ogréé dès le déloi d'un on expiré.

L'ocheleur est tenu de communiquer à I'orgonisme de conirôle qui o réolisé lo visile de conlrôle son idenlité eT lo dole de I'octe de venle.

Au nom du dirigeonl technique, I'ogent-visiteur:

ACA asbl - Organisme de Controle Agréé
Meenscsteenweg 338 - 8800 Roeselare

TVA BE 0811.407.869
Tel. 065133.49.79 - Fax 065/33.86.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

les

Plon d'oclion en cos d'inslollotion électrique non conforme:

g

tr

Ce ropport doi.t èlre conservé dons le dossier de I'inslollotion éleclrique. Ce dossier esl tenu à disposilion de toule personne qui peut le consulter. Une copie de ce
dossier esl mise à disposition à Tout évenluel locoloire. Le vendeur est lenu de tronsmeltre Ie dossier de I'inslollolion à l'ocheleur lors du lronsfert de propriélé.

Toule modificoTion de l'instollolion électrjque doit êlre effecluée conformément oux prescriplions du Lrvre I de l'onêTé royol du 8 septembre 2019 et doil êhe
renseignée dons le dossier. Toute modificoTion ou exlension importonle doil foire I'objel d'un conlrôle de conformilé ovont lo mise en usoge. Ce conTrôle esl
réolisé por un orgonisme ogréé.

Le fonclionnoire préposé à lo surveillonce du Service Public Fédérol oyont l'Energie dons ses ottributions doil ètre ovisé immédiolemenl de toul occident survenu
oux personnes el du, directemenl ou indireclement, à lo présence d'insiollotions électriques.

Les devoirs du propriétoire, geslionnoire ou exploiloni des instollotions éleclriques peuvenl ê1re consullés sur le sile d'ACA osbl (www.ocovzw.be).

Une copie de ce ropport esl tenue pendonl une période de 5 ons por I'orgonisme ogréé. Ce ropport est tenu ù lo disposilion de lou.te personne ouTorisée
légolemenT à le consuller.

Pour de plus omples informolions sur les prescriplions réglemenloires ou plointes, lo Direction Générole de l'Energie du Service public Fédérol Economie, pME,
Closses moyennes et Energie (https://www.economie.fgov.be) esl I'oulorilé compélente des orgonismes ogrééi.

Loissez modilier I'inslollolion éleclrique en fonclion des
infrqcllons conclqlées.

Loissez effecluer une
réinspeclion por un
orgonisme dgréé.

ou
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t=ttrFl ACA osbl - Orgonisme de conlrôle ogréé
Meensesleenweg 338, 8800 Roulers
BE 08l I .402.869 I IEL: 0651334 979
www.ocoww.be / ogendo@ocoww.be

Référence: 20241 0001 557 vl
Dole du conlrôle: l6llOl2O24
A gent-visileur: Georges Bolourdos
Conclusion: Non conforme

EN tSO/tEC 17020

B
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Données générores

Adresse du conTrôle:

Propriéloire:

Rue custove Boël 29 boîle 1,7100 LA LOUVIÈRE

Plon de posilion simplifié ou photolschémo de,'inslo,,otion (éleclrique):
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Signoture o genl-visileur:
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