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LAN ____________________________________________________________

Ref., ______________________________ Compteur n° y
Index • _____________________________________________________________________

V. ref.: __________________________ N. Ref:

PROCES -VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION • 11/IA-4

Rapport N°.:

)»

PROPRIETAIRE:

Adresse

DEMANDEUR •DEMANDEUR •

Adresse • __________________________________________________________________________________________

INSTALLATEUR • _____________________________________________________________________

Adresse • _____________________________________________________________________________

TVA ou CI : _____________________________________________________________________________________________________

A
DESCRIPTION GENERALE, C RA TERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:
Date du contrôle • A , Type de contrôle : examen de conformité - premier contrôle --isite de contrôle\suivant:
(RGIE art. 270) RGI (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur), ,

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation ; Type locaux •

Début travaux : Fondations - après 1.10.81 - Installation électrique avant -cr.p...sl.1.10.81 -\121_332_12GE.. a r t . 8 6 ye,
_

Raccordement : Tension 2) Je 7 2)0 Protection raccordement _________________A

Câble aliment, tableau. princ - 14 X ri 1.3 mm2 Inter.gén. : type ! , t  c (  c i 3
Type électrode de terre : boucle - barres zdj_Dique - conducteur horizontal Schéma : 5 , 1  .  _ _ _ _ _ _ _
Nombre de tableaux : , /1 • Nombre de circuits term : 4 d ;RA • Z 3 Ohm; RI tot 1— M O h m

Jrs d'influences externes. _______________________________________________________________________________________

DESCRIPTION- __________________________________________________________________________________________________________________________________________

'Yt.« /)-/1/4-4

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES :

...I,

^ (Am.k.k.. .M A râ ' `- v N..i 4. 4e -%..., e,

(
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,r .,:,,,;1,, - ,,, du dlTl;bute,e

nom :
,..-4771,3tLite .

I.

C O N C L U SIO N gr 1. L'instal lation est conforme.Les bornes d'eneréeî dgDPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés.

L'installation doit être vérifiée avant leIl)»VU— (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension

importante exécutée avant cette date.

L'installatiopp'est pas conforme

3
L'instatlig veut être mainter v i c e DOUrea";----It QU'il Soit remédié sans

,

me res nécessaires soie9,1,4es pourl„quel'ir<stallation ne pr 'sente pas anger pour les\zenonnes-erf les biensi g l i s tt to i i n ' 'e s t

s conforme. l'installation doit être vérifiée par le (même) or e avant le : __________________________

fractions mentiopéeset pour autan_t_que les

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE . VOIR VERSO

L'agent vis i teur, LI e(N°, nom, signature)

FORM. 382FR 02/2014
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pour Le Directeur,
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