CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

Tisa bv
Blauwpoortstraat 2
9031 Gent {Drongen)

Tel. 09 3958585 - GSM 047524 13 88

Naam kiant: G EENEED

Adres tank: Molendamstraat 38
Plaats: 9750 Kruisem

Info@debreyneconsult.be - www.debreyneconsult.be | Telefoon:
BTW: BE 0465.493,991 - Erkenning SV06286
Type:Niet-ingedeeld l inhoud: 1.200 L | Klasse: 3 | Datum Plaatsing: 2001

Varm reservoir:
Parallellepipedum

Ruimte tank: Toegankelijk

Wand tani: Staal (dubbelwandig)

Visuele controle Aanwezig Contrele Peilmeting
Accessoires Aanwezig | Controle
Toezichtsput Jal INee Peillat JaldNee OKEKINOK[]
Staat OKONOKO Mechanisch Jal INee OK[INOK[]
Dichtheid OKLINOKO Pneumatisch jallNee OKIINOK
Vervuiling tank OKIINOK[O Andere JaldNee OKLINOK[
Staat deksel OKCINOKI Waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem
Accessoires Aanwezig Controle
Inkuiping JalINee Fluit JaliNee [0 | OKKINOK[]
Algemene staat OKLINOK[] Elek. sonde JalONes OKNOKO
Waterdicht OKCINOK[ Lekdetectie
Koolwaterstofdicht OKONOKO Accessoires Aanwezig Controle
Vioeistof JalCJNee OKLINOK
Leidingen Onderdruk JalINee OKONOKO
Aansluitingen OKENOKO Overdruk lalTNee OKLINCKI[]
Staat OKKNOKL] Peilputten JaBINee [0 | OKKINOKO
Uitmonding OKEINOKL] Andere JalONee ¥ | OKOINOKO
Aanvoerleidingen OKBINOKL[]
Terugvoerieidingen JalONee X | OKOONOK[] Kath. bescherming | lallNee OKLCINOK[
Stookotiefilter JalJNee OKONOK[ Opmetrkingen / uitgevoerde warkzaamheden:
Reservoir Visuele Controte
Algemene staat tank OKXKINOK[]
Vorig certificaat JalONee OKUINOK[]
Testen Uitgevoerd | OK NOK
Water en slib JakINee [0 | OKKKINOKL] | Hoogte water: Bcm | pH: mS:
Ultrasoon JallNee OKTINOK[O | Vloeistofniveau boven: dBpV Onder: dBpv
Onderdruk Ja[[INee OKOINOKO | Drukverlies boven:
Overdruk JaliNee X | OK[INQK[] | Drukverlies onder:
Andere JalNee [1 | OKKINOKI[]
Potentiaalmeting lallINee oKONOKO mVy

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport, van toepassing: Jal INee | Rapporien in bijlage Ja[[INee

Besluit: X Groen, de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

O0Cranje: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepatingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende 6

maanden.

[JRood: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen en laten vullen.

Technicus:

Datum keuring: 19/12/2024

Mathieu de Breyne SV(05286

Volgende keuring moet gebeuren véér: n.w.t.
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