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Rapport de controle d'installations electriques a basse et a très basse tension 

EXEMPLAIRE ORIGINAL CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 159/2024/60375/01:2 REF. 159/202.1/60375101•3 

DATE DU CONTROLE 

ADRESSE DU CONTROLE 

28/03/2024 

Rue de Ia Tannerie 10 - 6810 
Jamoigne 

AGENT VISITEUR 	Stéphane Hanchir 

TYPE DE CONTROLE Visite de controle vente ancienne installation (8.4.2.) 

  

  

    

    

 

DONNEES GENERALES 

  

 

Adresse de ('installation 

Type de locaux 

Propriétaire 

Responsable des travaux 

Derogations applicables/appliquees 

) DONNEES DU RACCORDEMENT 

Rue de Ia Tannerie 10 - 6810 Jamoigne 

Unite d'habitation (maison) 

non communiqué 

Anciennes installations électriques domestiques (82.1.) 
• Installations electriques domestiques ancien RGIE 
(8.2.2.) 

 

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) 

Code EAN 

Numero du compteur 

Index jour/nuit 

Type de coupure generale 

Cable compteur - tableau 

Tension nominale de service 

Courant nominal de la protection de branchement 

ORES ASSETS 

non communiqué 

547933 

82423/ 

Disjoncteur 

VFVB 4 x 10 mm2  

3x230V - AC 

25A 

 

) CONTROLE 

    

Conformit6 schema(s) unifilaire(s) et plan(s) de position 

Circuits 	 1Xtri 	Chaudiere lxmono 2xmono 2xmono 
vynckier  

Pas OK 
	

Nombre de tableaux 3 I 	Nombre de circuits 	1+5 

Protection 	 20A/3000/c1 6A/3000/cla 10A 
	

20A/3000 Indetermine 
asse3 	sse3 

1,5mm2 

OK 

Section (mm') 	6mm2 

Conclusion 	 OK  

2,5mm2 	2,5mm2 	2,5mm2 

Pas OK 	OK 	Pas OK 

D'avant le 1/10/1981 

Piquets 
Pas mesurable 

Pas OK 

Pas concluant 

Pas concluant 

Pas OK 

Les fondations datent 

Type d'electrode de terre 

Resistance de dispersion de la prise de terre (a) 

Conformité des liaisons equipotentielles et des PE 

Test de continuité 

Contrôle boucle de défaut 

Protection contre les contacts indirects 

Le ou les socles de prise en défaut sont localises dans  

Dispositif differentiel de tête 

Dispositif différentiel supplementaire 

Fixation/Etat/Detelioration materiel 

Controle visuel appareils fixes et/ou mobiles 

Protection contre les contacts directs 

Resistance generale d'isolement (MO) 

Adequation DPCDR — prise de terre 

Adequation protections surintensites — sections 

Ia cuisine - le salon la salle de bain - Ia cave - le lave-vaisselle 

absent 

absent 

Pas OK 

OK 

Pas OK 
1,94 

Pas OK 

Pas OK 

CONCLUSION : NON CONFORME 

A la date du 28/03/2024 , ['installation électrique de Rue de la Tannerie 10 -6810 Jamoigne n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrete royal du 8 

septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations electriques a basse tension eta très basse tension. 
Le controle réalisd par Certinergie a porte sur les parties visibles de ('installation et normalement accessibles. 
L'acheteur doit laisser réaliser une nouvelle visite de controle pour verifier la remise en ordre de ('installation au terme du dela' de 18 mois prenant cours le jour de Pacte 

de vente. L'acheteur peut choisir librement ('organisme agree pour cette nouvelle visite de contrôle. 

Signature de ('agent 
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Rapport de contrôle d'installations électriques a basse et a très basse tension 

EXEMPLAIRE ORIGINAL CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 159/2024/60375/01:2 REF. 159/2024/60375/01:3 

LISTE DES INFRACTIONS 
• Le sectionneur de terre nest pas conforme ou est absent. - 5.4.3.5, 
• II n'y a pas de dispositlf differential place a !'origine de ['installation electrique. - 4.2.4.3. 
• Un ou des socles de prises de courant ne comportent pas une securite enfant. -

4.2.2.3. 
• II manque des rosacea derriere les prises et/ou interrupteurs en nécessitant. - 1.4. 
• Les canalisations principales d'eau et/ou de gaz internes au bailment, et/ou les 

colonnes principales du chauffage central et de climatisation et/ou les elements 
metalliques fixes et accessibles qui font partie de la structure de la construction et/ou 
les autres elements metalliques principaux ne sont pas connectes a la borne principale 
de terre. - 4.2.3.245.4.4.148.2.1. 

• Du materiel electrique est present dans un/des volume(s) qui ne lui est/sont pas 
autorise(s) de la salle de bains/de douche. - 7.1.5.3. 

• II nest pas possible de sectionner !Installation electrique. - 5.3.3.1.;5.3.5.1. 
• La continuite du PE vers les contacts de terre des socles de prise et/ou vers des 

appareils de classe 1 a poste fixe et/ou des liaisons equipotentlelles (principales, 
supplementaires) West pas realisee. - 6.4.6.4.;6.5.7.2. 

• Les tableaux de repartition ne sont pas aisement accessibles. - 5.3.5.1. 

) REMARQUES 

• Les schemes unifilaires et/ou plans de position ne sont pas presents. -
3.1.2.;6.4.6.;6.5.7.;9.1.2. 

• Un dispositif de protection a courant differentiel-residuel a haute ou tres haute 
sensibilite ne protege pas comme il se dolt certains circuits cni !'eau est presente 
(facteur d'influences extemes AD2 ou plus = locaux humides). -4.2.4.3. 

• L'interdiction de supprimer, d'alterer ou de detruire la protection contre les chocs 
electriques par contacts directs ou indirects, ou tout système de protection de 
!'installation electrique, nest pas respectee. - 9.5. 

• L'Indice de protection contre les contacts directs des luminaires, socles de prises et/ou 
interrupteurs n'est pas suffisant - it faut placer des globes, des caches, des couvercles 
adaptes. 

• II faut revoir la fixation d'un/des luminaire(s) 
• Un cable est fondu dans le coffret 
• Le disjoncteur du compteur electrique ne fonctionne plus 
• La resistance de dispersion de la prise de terre n'a pas pu etre mesurée car le 

sectionneur de terre n'etait pas accessible, était casse ou absent ou n'a pas pu etre 
ouvert (ecroux oxides ou autre). - 5.4.3.545.1.5. 

• La tension d'alimentation West pas indiquee clairement de maniere apparente sur 
chaque tableau de repartition et de manoeuvre. - 3.1.3.3.a 

• L'habitatlon etant meublee et les plans n'ayant pas eta fournis, it se peut que tout n'a 
pu etre verifie. 

DEVOIRS DU VENDEUR ET DE L'ACQUEREUR : 
Le vendeur est tenu : 

h1
de conserver le rapport de la visite de controle dans le dossier de ('installation electrique 
de transmettre le dossier de !Installation electrique 6 !'acheteur lors du transfert de proprieté. 

L acheteur est tenu : 
a) de communlquer !'organisme agree qul a realise la visite de controle son identité et la date de !'acte de vente ; 
b) d'executer les travaux necessaires pour faire disparaitre les infractions constatees pendant to nouvelle visite de controle. Ils dolvent etre executees sans retard et toutes mesures 
adequates doivent etre prises pour qu'en cas de maintien en service de !Installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes. Dans le cas ou, lors de la visite 
complementalre des Infractions subsistent ou au cas II n'est pas donne suite 6 la remise en ordre de !'installation électrique, le Service public federal ayant l'Energle dans ses 
attributions en est inforrnee par l'organisme agree des le delat expire. 
Le vendeur et !'acheteur sant tenus deviser irnmediatement le fonctionnalre prepose a la surveillance du Service Public Federal ayant l'Energle dans ses attributions de tout accident 
survenu aux personnes et du, directement ou Indlrectement, A la presence d'installations electriques. 
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Rapport de contrôle d'instaliations électriques a basse et a tres basse tension 
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ANNEXES 

Croquis de position élémentaire et descriptif sommaire des tableaux 
sur base de ce qui est visible et accessible lors du controle 
Note : ces croquis ne remplacent pas les schémas unifilaires et de position reglementaires 

Cha .0.XaM 	 oe•Faegifara.00. 1. 111600•Mio. 
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NOTE D INFORMATION 
Section 8.4.2. du Livre du Reglement general sur les installations 
electriques : Devoirs du vendeur et de l'acheteur lors de la vente d'une 
habitation équipée d'une ancienne installation électrique 

■ Des que le compromis est signé : 

Quels sont les devoirs du vendeur/notaire : 

• Le vendeur doit remettre le PV de la visite de contrôle et ses annexes au notaire afin que 
celui-ci ('ajoute dans le dossier de la vente ; 

• Le notaire doit faire mentionner dans l'acte de vente les points suivants : 

- la date du PV de la visite de controle 
- le fait de la remise du PV de la visite de contrôle a l'acheteur 
Si le PV de la visite de controle est négatif (installation non-conforme) : 

- ('obligation pour l'acheteur de communiquer son identité et la date de l'acte de 
vente a ('organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de controle de l'installation 
électrique. 

• Des que l'acte de vente est signé 

Quels sont les devoirs de l'acheteur : 

• L'acheteur doit détenir le dossier de l'installation électrique (schémas, PV, ...) en deux 

exemplaires ; 

Si le PV de la visite de contrôle est positif (installation conforme) : 
• L'acheteur doit laisser réaliser la prochaine visite de contrôle soit suivant le délai repris sur 

le PV de la visite de contrôle (maximum 25 ans apt-6s Ia date de la visite de contrôle) soit 
en cas de modification ou extension importante de l'installation électrique. 

Si le PV de la visite de controle est negatif (installation non-conforme) : 
• L'acheteur doit informer ('organisme de contrôle agréé qui a exécuté Ia visite de controle 

de l'installation électrique de son identité, de la date de l'acte de vente et du PV concerné ; 

• Après la communication a ('organisme de contrôle, it revoit automatiquement 18 mois 

dater de l'acte de vente pour remettre en ordre l'installation électrique ; 

• L'acheteur peut choisir un autre organisme de contrôle pour laisser réaliser le recontrôle 

dans le delai des 18 mois (verification conformité de ('installation). 

!;tbts.  
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 

Direction générale de l'Energie — Haute surveillance des infrastructures et produits 
énergétiques 

Adresse : Boulevard du roi Albert II 16 1000 Bruxelles 

Tel. : 0800 120 33 / E-mail : gas.elec@economie.fgov.be  

httos://economie.fgov.be   

     

Rue du Progres 50 

1210 Bruxelles 

0800 120 33 	 info.eco@economiefgov.be  

https://economie.fgov.be  be 
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