
o Ondergronds 
El Bovengronds 

0 Groeve 
o Filet toegankelijk 
El Toegankelijk 

Inkuiping 
0 Andere 

0 Cilindrisch 
Rond 

0 Parallellepipedum 
El Ovaal 
0 Andere 

Datum van plaatsing: Voor 01/08/1995 Tanknummer: 
Gestockeerd product: El Gasolleverwarming type A 0 Gasolieverwarming type B 

ACA vzw - Erkend controle-organlsme Referentie: 202409010290 vi 
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare Datum controle: 11/10/2024 
BE 0811.407.869 / TEL: 051/200 002 Agent-bezoeker: Koen Vanheers 
ww w.acavzw. be / info@aca vzw . be Besluit: Conform 

111 VERSLAG VAN EEN C°NFORMITEITSCONTROLE VAN EEN  OPSLAGTANK (HOUDER) ..—...--  

Algemene gegevens: 

Pleats van het onderzoek: Meiliedstraat 16, 3500 HASSELT 
Opdrachtgever: 
Kant: 

21 Eigenaar 0 Gebruiker 0 Syndicus I El Particuller DOnderneming 
Technicus: Koen Vanheers SV-nummer: SV 02885 (KVA) Datum controle: 11/10/2024 

• ;lir: 

Particulier 
El Niet-ingedeeld, Inhoud: 2200 kg 

0 Ingedeeld, Inhoud: / 0 Klasse 3 (vanaf SOOOkg) 
o Klasse 2 
0 Klasse 1 

Onderneming 

0 Ingedeeld, inhoud: / 0 Klasse 3 (vanaf 100kg) 
0 Klasse 2 
o Klasse 1 

0 Staal (enkelwandig) 
o Staal (dubbelwandig) 
o Roes-tvast steal 
o Gewapend thermohardende kunststoffen 
El Andere kunststoffen 
o Prefabconstructie 
12030142 

0 Diesel 0 Lampolle type C 0 Andere 

0 Aanwezig 0 Niet aanwezig of onleesbaar 
Merk: /  
De laatste twee cufers van het jaartal van de controle: / 

0 Gegevens overgenomen (van bestaand document) 

I
Fabricagenummer: / 

Nr. prototypekeuring Et n.v.t. 
Norm: / 
Inhoud: / Diameter: / Lengte: / 

Olt is Met de merkplaat of klever die wordt aangebracht near aanleiding van eon (periodieke) controle, maar de kenplaat die wordt aangebracht NI het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede 
prakthk !make bouw en controle van caste houders (billage 5.17,2, van tie! 11 van het Vlarem). 

I1 

    

El Niet aanwezIg Vorig certificaat/attest 

   

 

Aanwezig, datum: / 

 

    

Toezirhtsput/mangat 
0 Aanwezig 
El Niet aanwezig 

Inkuiping 
o Aanwezig 
El Niet aanwezig 
o n.v.t. 

Staat toezichtsput 

Dichtheld toezichtsput 

Staat deksei 

Verontreiniging 

Waterdlcht 

Koolwaterstofdicht 

Visuele controle 
J.irlingen en tnebehoren 

Aansluitingen (ontluchting, vulling) 

Staat ledingen (ontluchting, vulling) 

Ultmonding leidingen 

Staat aan- en terugvoerleiding 

Stookoliefllter  

0 Aanwezig 
El Niet aanwezig 

o Aanwezig 
El Niet aanwezig 

ok Dnietok 

ok 0 nlet ok 

ok 0 niet ok 

O ak Dnletok 

ok 0_nlet ok 

CI ok 0 filet ok 

El ok 0 niet ok 

El ok 0 niet ok 

ok 0 niet ok 

0 ok Dnletok 

Dot Dnietok 

Algemene staat 0 ok 0 niet ok Andere toebehoren: / 

flgslagtanli Staat wanden (schildering, isoiatie,....) ok 0 nlet ok Opmerldngen: 

Algemene staat tank ok Cl niet ok Kunststoftank in kelder 

Zichtbare verontreiniging rond tank ja Elneen 
Organoleptische verontreiniging 0 ja Elneen 

Fundering. steunblokken. stabiliteit en afwatering 121 ok 0 nlet ok Opmerkingen / 

Groeve/Prefabcnnstnirtie/Andere I El n.v.t. 0 ok 0 nlet ok Opmerkingen / 

Beproeving deel I 
Waarschuwings- of 
overvulbeveillgings-

 

usteern 
(bijlage 5.17.7, van lite/ 11 van 
het Viarem) 

Fiult 

Elektrische sonde 

Andere 

Aanwezig 

El 
0 

Niet aanwezig 
0 
El 
El 

El ok 

o ok 

Oak 

Controle werking 
0 nlet ok 

0 nlet ok 

0 niet ok 
Water- en 
slihhemnnstprinn 
(Wage 5.17.4, van titel van 
het Vlarem) 

o Uitgevoerd Hoeveelheld water (cm): 

pH: 

GeleidbaarheId (ms/cm): 

Bezinksel/sIlb aanwezlg: 

0 ok CI nfet ok 

El filet ultgevoerd, opmerkingen: / 

0 ja 0 nee 

(<6, inwendige inspectie vereist) 

(>300 mS/cm, inwendige inspectle vereist) 

(ja, inwendige inspeche vereist) 

_ 
Roterthaalmeting o n.v.t. (bovengrondse opslagtank) 

0 Uitgevoerd: 

El Niet uitgevoerd, opmerkingen: / 

Meest positieve meetwaarde (my): / ok 0 Net ok 

Olt verslag mag enkel in zijn geheel afgedruld of gekopleerd en verspreid worden. Inzijn digitate vorm geldt dit rapport als origIneel exemplaar. 

Referentie: 202409010290 vi 
Uitgiftedatum verslag: 12/10/2024 

tFiCI 

ElYTA: 
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Lekdetertiesysteem Permanent: Op basis van: Controle werking 
bglage 5.17.3, van ti/Cl//van 

het Vlarem) I 0 Fluidum 
0 

0 ok niet ok 
ok 

' 0 Onderdrulc 0 niet ok 0 ok 0 niet ok 
0 Aanwezig 
0 Niet aanwezig 

0 Overdruk 0 ok 0 niet ok 

0 Peilbuis + sensor/detector O ok niet ok Ef n.v.t. 

 

0 Andere o ok o niet ok 

 

Akoestisch of vlsueel alarmsignaal 0 ok 0 niet ok 
D chtheidshenroeving El n.v.t. Bevestig in doze ruiinte minstens de afdruk van de meting van het 

elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijiage bij bet 

  

Li Uitgevoerd attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelgk 
, warden ingevuld. 

 

0 Ultrasoon, 

0 Ultrasoon, 

0 Overdruk, 

Onderdruk, 

0 Andere 

0 Opmerkingen: / 

0 Aanwezig 

ok 

boven vloeistofniveau 

onder vloeistofniveau 

drukverlies (mbar/h): 

drukverlies (mbar/h): 

methode: / 

(dBpV): 

(dBoV): 

El n.v.t. 

0 Opmerkingen: / 

  

kathodisrhe hescherming 0 Niet aanwezig 

0 niet ok 

 

Peilmeting 

  

Aanwezig , Niet aanwezig 
ok 

  Controle werking 
niet ok 

 

Peilstok 

Mechanisch 

 

0 El 

  

0 
0 El o 

  

Pneumatisch 

 

0 El 

  

0 

 

Hydrostatisch 

 

0 El 

  

0 

 

Ultrasoon 

  

El 

    

Andere 

 

0 El 

  

 

Controle en beproeving deel II (Ingedeelde inrichting) 

   

Corresivitett van de - bodemonderzoek 0 n.v.t. 

0 Onderzoek uitgevoerd 

o Aanwezig 4 controle 

0 Nlet aanwezig 

o n.v.t. 

Onderzoek van de staat van dvi binnenwand Inwendige inspectie: 0 ok 

o n.v.t. Wanddikte (niet destructief onderzoek) (mm): 

0 Uitgevoerd Opmerkingen: 

Onderzoek van de staat van de buitenwand 0 n.v.t. 

o Uitgevoerd, 0 ok 
Opmerkingen: 

Kathodische bescherming.' 

Rapport in Wage 
30 0 Ne'eh 

0 niet ok 

0 niet ok 

0 niet ok 

O ak 

Opmerkingen: 

be connote met betrekking tot corrosie en kathadische bescherming dient to gebeuren In samenwerking meteen milleudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie. 

Andere opmerkingen / Uitgevoerde werkzaamheden 

EINDBEOORDELING 

El Groen opMaitanCvOldok-iin de wetteiljke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden. 

0 Oranje beopslagtank voldoet niet aan de wettelijke 
bepalingen maar mag verder gevuld en 

  gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.  

be opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: / 

0 Rood*** be opslagtank voldoet niet aan de wettelijke 
bepalingen, het Is verboden de tank te vullen of laten 
vulien.  

17**• hinnen de veertien dagem nadat eon, rode Merkplaat of /defer aangebracht werd maakt de gebruiker of op zije verzoek deerkende technrcus hiervan melding 60 de afdeling van de Vlaamse Mikeurnaatschappij 
bevoegd voor grondwater. 

WAARSCHU WING 
Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of ant mood wordt, dienen onverviuld alle maatregelen genomen coin de schade en verstoring an het ml no to beperken. 
Indien verdere verontreiniging an bodem en grandma/e net onmiddellijk tegengehouden ban warden, wordt de opslagrnstallatre button gebruik gesteid en via dl de houder geledigd. In dit laatste gevel wordt de 
toecichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreinrgirT en Ivanneer de voortschrnding ervan de saneritrgskosten sterk opdinft, wag het buiten gob ask nemen van de installatie 
enkele dagen urtgesteld warden In de per/ode lessen 1 november en 31 maart orn de exploitant en de gebruikers de mogelokherd te geven to voorzren in eon alternatieve verwarmingsbron. 

Ingedeelde inrichting: mdien lekken warden vastgesteld halt de exploitant de nodige maatregelen am explosregevaar to voorkornen en am verdere bodem- en grondwaterverontreinrgrng zoveel mogelin< to beperken. 
Vloostotlekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, M de opperviaktewateren, in de grondwaters of op naburige einendominen Meilen onmiddennk door 
de explortant aangegeven to warden aan de afdeling, bevoegd voor milleuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester. 

De eerstvolgende controle moat gebeuren v66r: Niet meer van toepassing wel aan te raden 
De erkende technicus: 

ACA vzw -  Erkend Controle Organisme 
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare 

BTW BE 0811.407.869 
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02 
n fo@ acavzw. be - www.acavzw.be 

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op https://www.viaanderen.be/controle-en-onderhoud-van-de-stookolietank-van-een-woning 

laTP:,79/* 



ACA vzw - Erkend controle-orgarusme Referenbe: 202409010290 vi 
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare Datum controle: 11/10/2024 
BE 0811.407.869/ TEL: 051/200 002 Agent-bezoeker: Koen Vanheers 
www.acavzw.be / info@acavzw.be Besluit: Conform 

           

 

Algemene gegevens 

Plaats van het onderzoek: Meiliedstraat 16, 3500 HASSELT 

Agent-bezoeker: Koen Vanheers 

      

   

Datum controle: 11/10/2024 

 

            

         

     

Handtekening agent-bezoeker: 

      

      

            

DK verslag mag enkel In Mit geheel afgedrukt of gekopieerd en verspreid 'Norden, In zijn digitate vorm geldt dit rapport als origineel exernplaar. 

Referentle: 202409010290 vi 
Uitgiftedatum versIag: 12/10/2024 /4 



ACA vzw - Erkend controle-organisme 
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare 
BE 0811.407.869 / TEL: 051/200 002 
www.acavzw.be / info@acavzw.be  

Referentie: 202409010290 vi 
Datum controle: 11/10/2024 
Agent-bezoeker: Koen Vanheers 
Besluit: Conform 

BIJLAGE 

Algemene gegevens 

Pleats van het onderzoek. 

Agent-bezoeker: 

Meiliedstraat 16, 3500 HASSELT 

Knee Vanheers Datum controle: 11/10/2024 

Handtekening agent-bezoeker: 

Cht,n0 
itsT„.4,0 
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