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elektrische installatie

lcl 
re s- e n on d erzoeksgegeyens

, Adres installatie

Naam eigenaar

: Adres eigenaar
, Type object

: EAN-code

Aard installatie
I Doel ondeaoek

Doorn 6, 9688 Schorisse

Het onderzoek is verricht op25l0ll2024 volgens hoofdstuk / afdeling 8.4.2 van Boek 1 inzake de installaties op
laagspanning en op zeer lage spanning.

lnstallatiegegevens
: Spanning (V)
Type elektrode

i Z voedingsleiding (mm2)
ln hoofdbeveiliging (A)

Metingen
:Ra/Zs(O)

Continuïteitsmeting

lnbreuken

niet bekend,

eengezinswoning

541448820068285669

bestaand

verkoop wooneenheid

3 x 230 (3f)
pen
10
40

8t
niet goed

: ln hoofdschakelaar (A)

^l 
differentiële schakelaar(s) (mA)

, Aantal verdeelborden
, Aantal stroombanen per verdeelbord

Werking differentiële schakelaar(s)
lsolatieweerstand van de installatie (MO)

63t40
300 & 30
1

29

goed
>0,5

1.
2.
3.
4.
5.

De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (hs. 3.1).
Er is een ADS van het onjuiste type gebruikt. Er dient een ADS van het type A of B worden geplaatst (5.3.5.3 )
De beschermingsgraad van de kast is onvoldoende (IPXX-D) (5.3.5.í ).
De kast is niet voozien van een achteruvand (5.3.5.1).
De voedingsleiding van de zekeringkast is rechtstreeks in de tellerkast aan te sluiten door de maatschappij, aÍtakdoos tussen
teller en ADS is niet toegelaten.

6. Diverse contactdozen zijn niet voorzien van een kinderbeveiliging (5.3.5.2 en NBN eil.112).
7. Hei aardingscontact van één of meerdere contactdozen is niet verbonden met de beschermingsleiding (5.3.5.2).
8. Het in volume 2 aangebracht materieel is niet bestemd voor plaatsing in badkamers (7.1 .4).

, 9. Divers schakelmaterieel (contactdoos) is los en moet worden bevesiigd.
ADS: Automatische differentiële schakelaar

tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bÍkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen
Bij de herkeuring kunnen er mogelijk aanvullende inbreuken aan het licht komen bij het controleren van de schema's.

Besluit

. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage
,spanning.

Een aanvullend controlebezoek moet worden uitgevoerd, door een erkend controleorganisme naar keuze, uiterlijk '18 maanden
na de datum van akte van overdracht.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder
vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in
dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Voor de directeur, op2511l2O24

Naam agentondezoeker: Bart De Potter Handtekening: ' - ,,.-fx:frd-.;i\

Raadqwinoen
L de verplichting hd vffilag van hd onlmlebezoek te bwêíen in hd do$ier van de elektdsche inslailatie;
2. de verplichting in het do$ier elkewijziging aangebEchl aan de eleldrische inslallatie tevemelden;

le wijten aan de aanweigheid van elektÍicitejt;

is met hei hoog toezicht op de huishoudelijke êlekiÍische insbllaties.
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Bijlage: I nformatienota FOD eco nomie

Afdeting 8.4,2. van boek I inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning: Plichten van
de verkoper en de koper bij de verkoop van een wooneenheid uitgerust met een oude elektrische
installatie.

r Als het compromis getekend wordt:

Wat zijn de plichten van de verkoper/notaris:

o De verkoper moet het PV van het controlebezoek en de bijlagen aan de notaris
overhandigen, opdat de notaris dit aan het verkoopsdossier toevoeg!

o De notaris moet de volgende punten in de akte van verkoop laten vermelden:
- de datum van het PV von het controlebezoek
- het feít von de overhandiging van het PV van het controlebezaek oon de koper
Als het PV van het controlebezoek negatieÍ (instollatie niet-conform) is:
- de verplichting voor de koper om zijn identiteit en de datum van de okte

van verkoop mee te delen oon het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek von
de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

r Als de akte van verkoop verleden wordt

Wat zijn de plichten van de koper:

o De koper dient het dossier van de elektrische installaties (schema's, PV, ...) in twee
exemplaren te bewaren;

Als het PV van het controlebezoek positief (installatie conform) is:
o De koper moet het volgende controlebezoek laten uitvoeren hetzij volgens de termijn

opgenomen op het PV van het controlebezoek (maximum 25 jaar na de datum van
het controlebezoek) hetzij in gevalvan belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie

Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is:
o De koper moet het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoekvan de elektrische

installatie heeft uitgevoerd informeren over zijn identiteit, de datum van de akte en het
betrokken PV;

o De koper krijgt automatisch 18 maanden vanaf de datum van de akte van verkoop om de
elektrische installatie in ordete brengen na de melding bij het keuringsorganisme;

o De koper is vrij een ander keuringsorganisme te kiezen voor de hercontrole binnen die
termijn van 18 maanden (nazicht conformiteit van de installatie).

Vclor rneer informatie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Afdeling lnfrastructuur en controles
Adres: Koning Albert ll-laan l-6, 1000 Brussel
Tel. : 0800 t2O 33 / E-mail: sas.elec@econo m ie.fgov. be

https ://econom ie.fsov. be

Raadowinoen
1. de verplichling het verslag van het contrclebezoekle beMren in het dossier van de deRdsche installatiei
2. de verplichting in hel do$ier elke wijziging aángebmcht aan de eleKrische installatie te vemelden;

tewiiten aan de aanwezigheid van elekticiteil;

is met het hoog toezicht op de huishoudelijke eleKrische installalies.
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Bijlage: Schets van de installatie;

Schets van de installatie

RaadowiNen
1. de vsdichling hd v*lag van hel @nlElebezoek to bMren in hd dosier ven do êlêktrischs installaiie;
2. de verplichting in hst dosÍs elke wijziglng aangebncht aan ds eleKdsche installalie te vmdds;

tewijld aan doaaMeigheid van elddricite{t;

is met hot hoog toezicht op de huishoudolijke eleld.ische jnsiEllális.

KEURTECH vzw, Kapelsesteenweg 459,2180 Ekeren, tel. 0470507992, info@keurtech.be, www.keurtech.be
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