
EN
LAC

rltaItlr)ttlllrl BTV
Normec

Datum(s) van controle:

Verslagnummer:

2310912024

0722-240923-03

Uitgiftedatumverslag: 23l$gl2i24

ldentiÍicatie van het erkend organisme en de agent'bezoeker:

Naam: Normec BTV

Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T:016 63 47 45 E: vlaamsbrabant-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0722

ldentiÍicatie van derden:

Opdrachtgever: POLITIEZONE HAACHT

Adres: GEMEENTEPLEIN 10, 3'140 KEERBERGEN

Naam eigenaar, uitbater oÍ beheerder: POLITIEZONE HAACHT

Adres: REMI VAN DE SANDELAAN 1,3150 HAACHT

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend

Adres: ,

BTW-nummer:

ldentificatie van de elektrische installatie:

Naam: POLITIEZONE HAACHT

Adres: REMIVAN DE SANDELAAN'1,3150 HAACHT

EAN- code:

Nummer teller: 3050459

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Politiekantoor

Gegevens van de contÍole:
Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/201 9: Eerste controle volgens bijlage lll.2-1 van boek lll van de codex over het

welzijn op het werk
Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/01/1983

lnÍormatie inhoud controle: Geen

AÍwijking(en) deel I Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Verslagnum mer 07 22-240923-03

vMA - 66.02 ffi Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek1 -K808/09/2019)

Maatrchappeiijke zetet / Siège sociat:

Roderveldlaan 2

2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.61 6

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbÈv.com
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Verslagnummer 0722-240923-03

vMA - 66.02 ffi Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek1 -KB08i09/2019)

Maetrcheppallikc zetel I 5lègc roclaL I ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

Roderveldlaan 2 i RPR AntweÍpen / RPM Anvers

2600 Berchem normecbtv.com
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Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hooÍdbord: Type: EVAVB - Doorsnede: 4 x 25 mmz

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 404

Type algemene schakelaar: 4P 804'/300m4

Type aardverbindingssysteem : TT

Aantal stroombanen: 53 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie situatieplannen

Document met uitwendige invloeden: Zie inbreuken

ReÍ. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie inbreuken

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: Zie inbreuken

ReÍ. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: mondeling meegedeeld

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 10,7 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: zie inbreuken MOhm

Vers lag n u m m er 07 22-240923 -03

vMA - 66.02 ffi Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek1 -KB08/09/2019)
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Vastgestelde inbreuken:

1 Het ééndraadsschema ontbreekt (Boek 1:3.1.2.1).

2 De situatieplannen stroken niet met de werkelijkheid (Boek 1: 3.1.2.1).

3 Het bord heett niet de minimale beschermingsgraad IPXX-B in een gewone ruimte (Boek 1:4.2.2.3).
4 Hel document met de uitwendige invloeden ontbreekt (Boek 1: 9.1.6).

5 De lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten ontbreekt (Boek 1 : 3.1 .2.1).

6 Er mochten geen isolatiemetingen uitgevoerd worden op vraag van de uitbater van de installatie.

7 De te veruvachten maximale kortsluitstroom ter hoogte van het bord is niet op elk bord vermeld (niet-huishoudelijke
installaties) (Boek 1: 3.1.3.3).

8 Het aardverbindingssysteem is niet op elk bord vermeld (niet-huishoudelijke installaties) (Boek 1: 3.1.3.3).

9 Het situatieplan van de aardverbindingen ontbreekt (Boek 1 : 3.1.2.1 ).

10 De elektrische kabels in bundel zijn niet van het type F2 - installaties oud AREI na 4lgl2o13 (Boek 1 :8.2.218.3.21.

Opmerkingen:

1 Het is mogelijk dat na het voorleggen van de schema's en/oÍ beschrijving van de kringen er bij een volgende keuring
bijkomende inbreuken kunnen opgemerkt worden.

2 Wegens het ontbreken van het verslag van de gelijkvormigheidscontrole van de volledige installatie zal bij het volgende
controlebezoek de conformiteit opnieuw moeten nagegaan worden.

Besluit van de controle:

3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september
2019 tot vaststelling van Boek 1 betrefÍende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning,
Boek 2 betretÍende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betrefÍende de installaties Íooi transóissie
en distributie van elektrische energie.
De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging
worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijít, deze inbreukén
geen gevaar vormen voor de personen oÍ goederen.

Tijdstip van aÍwerking: De technisch directeur, ir. Bart van Rossum
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