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Adres- en onderzoeksgegevens 

Adres installatie 

Naam eigenaar 

Adres eigenaar 	niet-bekend, 

Type object 	laagspanning handelspand 

EAN-code 	, 541448820054950158 

Aard installatie 	bestaand 

Doel onderzoek Lonolgobotsok 

Het onderzoek is verricht op 18/04/2024  volgens hoofdstuk / afdeling 6.5 van Boek 1 inzake de installaties op 
laagspanning en op zeer lage spanning. 

Installatie gegevens 
Spanning (V) I~3x234(3f) In hoofdschakelaar (A) 63 
Type elektrode pen Al differentiële schakelaar(s) (mA) 300 
0 voedingsleiding (mm2) iQ Aantal verdeelborden 3 
In hoofdbeveiliging (A) ba83 Aantal stroombanen per verdeelbord 610!1213 

Metingen 

Ra 1 Zs (0) 
Continuiteitsmeting 

"1;0a 7 
é p cJ..... 

Werking differentiële schakelaar(s) 
lsolatieweerstand van de installatie (MO) 

goed` 

,.?O 5 

Inbreuken 
1. De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (hs. 3.1). 
2. Elke vertrekkende eindstreembaan vanuit het hoofdbord dient van hieruit te worden beveiligd tegen overstroom. 
3. Divers schakelmaterieel (contactdozen / lichtschakelaars) is los en moet worden bevestigd. 
4. Divers schakelmaterieel (contactdozen / lichtschakelaars) is beschadigd en moet worden vervangen. 
5. Eén of meerdere leidingen zijn los en moeten op een degelijke wijze worden vastgezet (5.2.6.2). 
6. Contactdozen zonder aardingscontact zijn niet aanvullend beveiligd met een differentieel stroombeschermingsinrichting met 

een aanspreekstroom van max 30 mA (8.2.1).(verdieping) 
7. Geen lijst uitwendige invloedsfactoren voorhanden tijdens de controle. 

ADS: Automatische dfferenóèle schakelaar 
Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zidtlbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten I goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien 
tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld. 

Opmerkingen 
Bij de herkeuring kunnen er mogelijk aanvullende inbreuken aan het licht komen bij het controleren van de schema's. 

Installatie deels van voor Oktober 1981.(verdieping) 

Besluit 
De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage 
spanning. 
Een aanvullende controlebezoek uiterlijk 12 maanden na de inspectiedatum dient te worden uitgevoerd door hetzelfde 
controleorganisme. 
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder 
vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in 
dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. 

Voor de directeur, op 18/4/2024 

Naam agentonderzoeker: Bart De Potter 	  Handtekening: 

 

 

De vdocnde cerdrdes eerden verricht 
}. 	de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendreadssdrema's en de situatieplannen. indien van toepassing zie opmerdngen en inbreuken: 
2. de connote van de staat (vasthechtingen, bescbadg:ng, ...I van hel vast geinsta!eerd elektrische materieel In hel bijzonder wat betreft de schakelaars, de slopcontaddozen, de aansluitingen In de verdeel- en schakelborden, 
3. de controle van de bescheredngsmaelregelen tegen elektrische schokken bij rechlsheekse en onrechtsbeekse aanraking: 
4. de connote van de eenling van de dtferen(eeistroomËnrichtingen via de eigen lesbnrichting, indien van toepassing: 
5. de controle van de fou4Sussen en de juiste aansluiting van de dfferenbeeIstroomindchbngen via de opwekking van een foutstroom lussen 2,5 en 2,75 maal de gcvoelighetd van hel apparent; 
6. de controle van de conlnutfeit van de equipotenbae verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toeslepen met vaste 

standplaats van de nesse 1: 
7. de visuele connote van vast of vast opgesteldmaterieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen; 
S. 	de visuele connote van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen. 

Readgevingen 
3. 	de verplichling het verslag van het controlebezoek te bewares In het dossier van de elektrische installatie, 
10. 	de verplichting in het dossier elkenijziging aangebracht aan de elekbische insta5atie le vermelden; 
I I. 	de verpfichHng de met hel toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst de Energie ender zip bevoegdheid heep onmiddellijk in te lichten aver elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks 

le eejlen aan de aamvezigheld van elektridleit; 
12. 	de vcrptichtng, aranneer er inbreuken zijn vastgestetd tijdens het conbotebezoek, een nieuw controlebezoek fe doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termn van AFn jaar de inbreuken 

verd eenen zijn. Inden lijdens dat trede bezoek word( vastgesteld dal er nog inbreuken averthjven, moet het erkend organisme een kopie van het verstag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Orecle Enerne die belas! 
is met het hoog toezicht op de hdsboudelijke elektrische installaties. 
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De vdnende carfroles netdan verricht  
1- 	de controle van de uitvoering van de elektrische insterbile nreseenkomstig de eendraadsschema s en de situatieplannen, indien van toepassing zie oproerlingen en intgeuken; 
2. de controle van de staat{vaslhechkngen, beschadiging, ..jean het vest gelnstateerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopconladdozen. de aanshritngen in de verdeel en schakelborden, 
3. de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse sareaking: 
4. de controle van de sseeking van de difterentieelstroom'mfchbngen via de eigen testinrichting, Inden van toepassing; 
5. de controle van de loutiussen en de juiste aansluiting van de differenrieelstroominrichfngen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat; 
6. de controle van de eontnuileit van de egoipotentWe verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de slopconladdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste 

standplaats van de kfasse I; 
7. de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen; 
8. de visuele controlevan verplaatsbaar materieel dal gevaar kan opleveren voor personen en goederen. 

Raadgeràsnen  
5. 	de verpllclikng het verslag van het contrdebezoekte bewaren In het dossier van de elektrische installatie, 
10. de verplichting in het dossier elke ssijziging aangebracht aan de elektrische Instatatio levermelden; 
11. de verptichling de mei hel loezichl belaste amblenaar van de Federate Overheidsdienst die Energie onder n;n bevoegdheid heeft onmlddeegk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of rnrochlstreeks 

le nSpen aan de aanwezigheid van elektriciteit; 
12. de verplichting, wanneer er inbreuken Pjn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een meun controlebezoek le doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na le gaan of na atoop ven de termijn van ten jaar de Inbreuken 

verdunnen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek svvrdtvastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet hel erkend organisme een kopte van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast 
is meihel hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties. 
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