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AARD ONDERZOEK VOORSCHzuFTEN
CONTROLEBEZOEK VAN EEN OUDE

HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE
INSTALLATIE BIJ VERKOOP

BOEKl - KB08l09l20t9
8.2.1 8.2.2 8.4.3 8.4.2

VERSLAG VAN EEN HAISHOADELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LÁAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING

I.- IDENTIFICATIE . INLICHTINGEN
* Datum onderzoek 0510812024 Verslag nuÍnmer BT 2024-0237
*Adres installatie Blauwbergsesteenweg 96, 2230 Herselt
* Eisenaar of DNG

BTWa opdrachtgever

* DNB Fluvius EAN Code
Type van de lokalen Wooneenheid : huis -appaÉcment

Detail : zie vaststellingen

2.- BESCHRIJWNG YAN DE ÁANSLAITING 3.- METINGEN EN OPGESTELD MÁTERIAAL
Nominale spanning

in Volt 230V Verspreidingsweerstand
v.d. aardinrichting in O I

Automaat
DNB GI 4OA -2P

Algemeen isolatieniveau
RI in MO I

Voedingskabel
Hoofdbord O

EXVB4xl0mm2 Borden 1

Nominale waarde v.d.
bescherming v. d.

aansluiting
Zie automaat DNB Eindstroombanen 8

Type
aardelektrode I Type algemene

schakelaar I

4.. VASTGESTELDE INBREAKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VÁN HET BOEK 1 6B 0409/2019)

3.1.2.1.a Er dicnen éénfuatd - en situatieschema's van de instullatie aqnwezig te ziin en de kringen benoemd
4.2.3.2 Er dient een slobale aarding , lsger dan 30 Ohm , en voorzien vsn een meetbras seplaatst te worden.

5.3.5.2.b Contactdozen zonder penaarding disnen steeds aangesloten te ziin op een differentieel van maximaal 30 mA.
5.3-5-2.b Contactdozen met Denaardins dicnen sansesloten te ziin oo de ulsemene . slobale aardins laser dan 30 ohm .

5.4.4.1 De equipotentiale verbindingen ontbrekcn ofziin niet zichtbaar opsesteld.

5.2.6.1
Verbindingen van elelctrische leidingen dienen gemaakt te worden in een verdeeldoos , voldoende
ufgeschermd.

5.3.5.5.a Een installatie opgebouwd met basis en mini-iumps díenen voorzien tc ziin van elementen voor kalibrstie .

5.- BESLUIT

2.- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het BOEK I (KB 08/09/2019)
De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de
gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
Een aanvullend controle bezoek moet door een erkend organisme worden uitgevoerd uiterlijk op l8 maanden na datum
van akte.
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6..UITGEVOE RDE CONTROLES
Onderzoek conform inteme procedures 23 en werkinstructie 8006 op basis van de vermelde voorschriften bij
het uitvoeren van het controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrísche installatie bij verkoop.

Identificatie meettoestel : Metrel 3102
6a Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrísche installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.

6b Controle van de staat (vastleggingen, beschadígingen....) van het vast geïnsÍalleerd elektrísch materieel en in het bijzonder voor
watbetreftdeschakelaars,decontactdozen,deaans1uitingenindever

6c Contole van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bd rechtstreekse en onrechtstreekse

6d Conffole van de werking van differentieelstroominrichtíngen via eigen testinrichting

6e De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van

de contactdozen en van de vast opgestelde ofverplaatsbare eleldrische fnesfellen meÍ vaste van klasse I

6f Visuele controle van vast ofvast opgesteld elektrisch materieel .dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen

6s. en goederenVisuele controle var,r verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen

6h De overeenslemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de

respectieveliike shoombanen die ze beschermen.

7.a- PLICHTEN VAN DE WRKOPERS EN KOPERS
8,4.2,2 -Boekl
Bij dc vcrkoop van ecn wooneenhcíd als bedocld in afó.8.4.2.1 is de verkopcr verplicht:
- ccn controlebczoekvan de clektrischc installatic te latcn uitvocrcn;
- de datum van het proces-verbaal van het controlebezoek en het feit van de overhandiging van dit proces-verbaal

in de authentieke akte te doen vermelden.
- indien de verkoper en koper overeenkomen dat het controlebezoek van de elektrische insÍallatie overbodig en nutteloos is omdat de koper het gebouw gaat

afbreken ofde elektrische installatie volledig gaat renoveren is de verkoper verplicht dit akkoord in de authentieke akte te doen vermelden.

- De verkoper is verplicht in de authentieke akte te doen vermelden dat de koper de Algemene Directie Energie, afdeling InfrastructuuÍ schriftelijk moet

informeren van de aÍbraak van het gebouw ofvan de volledige renovatie van de elektrische installatie. Deze laatste maakt aan de koper een dossiemummer

over en verzoekt hem haar een proces-verbaal van controle toe te zenden van zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen.

- In het geval van onmogelijkheid om de controle te laten uitvoeren bij een door gerechtelijke beslissing bevolen verkoop is diegene die de verkoop vordert

verplicht in de authentieke akte of in het proces-verbaal van openbare toewijzing de afirezigheid te doen vermelden van het coíkolebezoek van de

elektrische installatie en het belang van de koper om tot deze controle te laten overgaan.

- In het geval van een controlebemek met een negatiefproces-vetbaal als gevolg, is de verkoper verpiicht in de authentieke akte de verplichting voor de

koper te doen vermelden zijn identiteit en de dah.im van de akte van verkoop schriftelijk mede te delen aan het erkend- organisme dat het controlebezoek van

de elektrische installatie heeft uitgevoerd.
- Na deze melding heeft de koper de vrije keuze om een erkend organisme aan te stellen voor een nieuw controlebezoek om na te gaan ofna de afloop van

een termijn van 18 maanden, te rekenen vanafde dahrm van de akte van verkoop, de oveíredingen verdwenen zijn.
- Indien de koper een ander erkend organisme aanstelt dan licht dit organisme het erkend organisme dat het eerste proces-verbaal van controlebezoek heeft

opqesteld hierover in.

7.b- PLICHTEN VAN DE ERKENDE ORGÁNISMEN
7b.1 In het kader van de wettelijke opdrachten EO, zal een kopie van dit verslag door het EO worden bewaard, gedurende

een termijn van 5 jaar. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld aan elke persoon die wettelijk toegelaten is om dit te
raadplegen. Voor bijkomende informatie mbt reglementaire voorschriften, klachten: FOD Algemene Directie Energie
(https://www. ecorlomie. fgqv.be)

8.- NOTA'S

8.1.-
Installatie eangevat voor 01/10/1 981 Eventuele waarmee werd : Boek I -8.2.1 + 8.4.3

Eventuele afwijkingen wsaÍmee rekening gehouden werd : Boek I - 8.4.2
(verkoop oude HHI)

8.2.- Het controlebezoek heeft als doel het dossier van de elektrische installatie te vewollediqen.

8.3.-

9.- DE AGENT.BEZOEKER BELAST METHET ONDERZOÊK
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