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Apave Belgium a.s.b.l. lv.z.w.
Entreprise 0871.547.374

Chauss6e de Namur,6l-

1400 Nivelles
I6t : +32(0167 /79.44.80
F ax : +32(0)67 / 7 9. 44.84

E-mail : apave.be@apave.com

Apave Belgium a.s.b.l, est accrddit6 par

BELAC sous le numdro de certificat 305-INSP

Donneur d'ordre / Opdrachtgever :

(soci6t6 / bedrijf)
DND EXAQT
WIELENDAALSTRAAT 33 9660 BRAKEL

0ss/s8.01.43
8E0760.526.322
eva@dndexaqt.be

iF:"' ' t

Assurance Apave / Apave qual iteitsverzekering :

Agent-visiteur / Agent-bezoeker :
N' mission / Ordernummer : 144554

N'bon de commande / Bestelbon no : -

Date(s) de visite / Datum(sl van bezoek :0a/09/202a

Procedure interne utilis6e / Gebruikte interne procedure :

BEL2t.4 - Domestique visite de contr6le / periodieke huishoudelij ke inspectie

Re-contr6le / Hercontrole : Ce rapport annule et remplace les r6visions pr6c6dentes de ce rapport / Dit verslag_annuleert en

vervangt eerdere herzieningen van dit verslag.

Raison du re-contr6le / Reden voor hercontrole: FOUT lN ADRES NR

Conclusion du cont$le I Conclusie van de controle :

L'installation 6lectrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arr6t6 royal du 8 septem bre 2019 6tablissant le Livre l sur les

installations 6lectriques ) basse tension et d trbs basse tension, le Livre 2 sur les installations 6lectriques i haute tension et le Livre 3 sur

les installations pour le transport et la distribution de l'6nergie 6lectrique. Les travaux n6cessaires pour faire disparaitre les infractions

constatees pendant la visite de controle, doivent 6tre ex6cut6es sans retard et toutes mesures ad6quates doivent 6tre prises pour qu'en

cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes. Dans le cas oit, lors de la

nouvelle visite de contrdle des infractions subsistent ou au cas il n'est pas donn6 suite ) la remise en ordre de l'installation 6lectrique, le

Service public f6d6ral ayant l'Energie dans ses attributions en est inform6e par l'organisme agr66 dEs le d6lai d'un an expir6. Une nouvelle

visite de contr6le est i ex6cuter pour constater la disparition des infractions / De elektrische installatie voldoet niet aan de eisen van boek

1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van boek 1 betreffende de elektrische installaties voor laagspanning en

zeer laagspanning, boek 2 betreffende de elektrische installaties voor hoogspanning en boek 3 betreffende de installaties voor het

transport en de distributie van elektrische energie. De werkzaamheden die nodig zijn om de bij de keuring vastgestelde inbreuken weg te

werken, moeten onverwijld worden uitgevoerd en alle passende maatregelen moeten worden getroffen om ervoorte zorgen dat de

inbreuken, wanneer de installatie in bedrijf blijft, geen gevaar opleveren voor personen. Als er bij het nieuwe inspectiebezoek nog steeds

inbreuken zijn of als er geen maatregelen zijn genomen om de elektrische installatie weer in orde te brengen, wordt de FOD Energie door

de erkende instantie op de hoogte gebracht zodra de termijn van 66n jaar is verstreken.

Prochain contr$le prfivu lVolgende inspectie gepland : Avant 18 mois A compter de la date de vente (uniquement valable

pour les anciennes installations) / Voor 18 maanden vanaf de verkoopdatum (alleen voor oude installaties)

L'agent-visiteur, pp du dirigeant technique / De agent-
bezoeker, in opdracht van de directeur

Le donneur d'ordre, pour accord / De aanvrager, voor
akkoord
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Ce rapport concerne l'installation €lectrique suivante / Betreft de hieronder installatie :

Nom / NaamPropri6taire, exploitant ou

gestionnaire / Eigenaar,

uitbater of beheerder :

MAQUISSTRAAT 81 9600 RONSEAdresse / Adres

N"appartement ou
6tage I Flat nr. of
verdieping

FluviusG.R.D. / D.N.B.

GEEN CODE VERKREGENCode EAN / EAN

Code
04400146Num6ro du

compteur principal

/ Nr hoofdteller
sans objet / niet toepasbaarNum6ro du

compteur nuit / Nt

teller nacht
Non / NeenCabine H.T. priv6e

/ Private HS cabine

Type d'installation
/ Tvpe installatie

unit6 d'habitation / wooneenheid

ldentification de l'installation

6lectrique / ldentificatie van

de elektrische installatie :
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Le contr6le suivant a 6t6 r6alis6 / De volgende contr6le werd uitgevoerd :

Type de contr6le domestique I TVpe huishoudelijke
contr6le :

Visite de contr6le $6.5 / Controlebezoek (6.5.)

Date de rdalisation de l'installation / Data van de uitvoerin6
van de installatie :

e ntre le 0L / 70 / t98I et le OLl 06 / 2020 / tusse n 01 / L0 / t981, en

01./06/2020
Concerne / Betreft : Le cont16le porte uniquement sur les parties visibles et

facilement accessibles selon ce qui a 6t6 d6fini avec le donneur
d'ordre / De inspectie heeft alleen betrekking op zichtbare en
gemakkelijk toegankelijke onderdelen, zoals bepaald met de
kla nt

Ddrogations prises en compte / Gebruikte vrijstellingen : Application des d6rogations de la partie 8 du livre L - AR

8/9/2019 / toepassing van de afwijkingen deel 8 boek 1 - KB

8/e/zore
Autres r6f6rences l6gales / Andere wettelijke referenties : N6ant / Geen

Donn6es de l'installation dlectrique / Gegevens van de elektrische installatie :

Description de l'installation dlectrique / Beschrijving van
de elektrische installatie :

Voir plan (ou croquis pour les anciennes installations) en
a n nexes

Tension et nature du courant / Spanning en aard van de
stroom :

3x230V

Type d'6lectrode de tene I Type van de aardelektrode : piquet(s) de terre / aardingspen

Canalisation d'alimentation / Voedingsleiding : VOB 4x10mm2 mm2

Nombre de circuits contr6l6s / Aantal

gecontroleerde stroombanen

23

Type de sch6ma de mise a la terre /
Aardverbindingssysteem :

TT

Nombre de tableaux vus / Aantal gezien

schakelborden :

1

Valeur nominale de la protection de branchement

/ Nominale waarde van de bescherming van de

aansluiting :

MAX 4OA A

Type de coupure g6n6rale I Type van de algemene

schakelaar :

disjoncteur / automaat

Dispositif(s| i courant diff6rentiel installd(sl / Geplaatste differentieelstroominrichting(enf :

n lAn Type Circuits / elektrische circuits

40A 300 mA A KRING A-X
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40A 30 mA A KRING A-G
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Photovoltaique / Fotovoltai'sch :

Description des installations photovoltaiques /
Beschrijving van de fotovoltai'sche i nsta llaties

nb. Panneaux :

P Wc panneaux :

nb. Onduleurs :

type et n" s6rie onduleurs
Pc cumul6e onduleurs :

n" s6rie compt. Verts :

index compteurs verts :

marquage MID :

Dossier de l'installation €lectrique / Bestand van elelcrische installatie :

Sch6mas et plans de l'installation / Schema's en

plannen van de installatie :

Non disponibles / Niet beschikbaar

Document des influences externes / Document

met uitwendige invloeden :

pas de description pr6sente (ok) / geen beschrijving aanwezig
(ok)

Document des installations de s6curit6 /
Document van de veiligheidsinstallaties :

n6ant / geen

Document des installations critiques / Document

van de kritische installaties :

ndant / geen

Autres documents / Andere documenten : n6ant / geen

R6f document : 90 0000 331 38 V12 - version du 24-09-2024
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R6sultats du contr6le / R6sultaten van de controle

Mesure de la valeur de la r6sistance de dispersion

de la prise de terre / Spreidingsweerstand van de

aardverbinding :

NIET KUNNEN METEN OhM

Mesure de la valeur du niveau d'isolement

g6n6ral/ waarde van de algemene

isolatieweerstand :

33.19 MOhm

Essai des dispositifs i courant diff6rentiel, par

action sur le bouton test / Test van de

differentieelstroominrichtingen (testknop):

V6rifi6 / Gecontroleerd

Essai des dispositifs i courant diffdrentiel, par

cr6ation d'une boucle de d6faut / Test van de

differentieelstroominrichtingen (test foutlus) :

R6alis6 / Uitgevoerd

Essai de continuit6 des conducteurs de protection

/ Continui'teit van de beschermingsgeleiders :

V6rifi6 / Gecontro lee rd

Ad6quation entre les dispositifs de protection a courant
differentiel residuel installes et la valeur de la

resistance de dispersion de la prise de terre /
Keuze van de differentieelschakelaars ivm

spreidingsweerstand van de aarde

V6rifi6 / Gecontroleerd

Ad6quation entre les dispositifs de protection contre les

surintensit6s install6s et les sections des circuits respectifs
qu'ils protEgent / Overeenstemming tussen de

overstroombeveiliging en de doorsnede van de

beschermde stroombaan

V6rifi6 / Gecontroleerd

Ex6cution de l'installation 6lectrique conform6ment aux
sch6mas unifilaires et plans de position / Voer de

elektrische installatie uit volgens de eenliinschema's en
positietekeningen

Vdrifi6 / Gecontroleerd

Contrdle du mat6rielfixe ou install6 i poste fixe /
Elektrisch materieel (vast, vast opgesteld en verplaatsbaar

/ borden, toestellen, machines en elektrische leidingen)

V6rifi6 / Gecontroleerd

Le dispositif de protection i courant diff6rentiel r6siduel i
l'origine de l'installation / Vergrenzeling van de hoofd
differentieelschakelaar

a 6t6 scelld / is verzegeld

R6f document : 90 0000 331 38 V12 - version du 24-09-2024
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GEEN EENDRAADSCHEMA EN SITUATIEPLAN AANWEZIG
GEEN AARDINGSONDERBREKER ZICHTBAAR KUNNEN VINDEN EN OOK DE AARDING NIET GEMETEN
OPENINGEN IN FRONT KAST TE DICHTEN

DIENSTSPANNING EN DRIEHOEK NIET AANWEZIG
REGENWATER AANVOER TE AARDEN

CV INSTALLATIE TE AARDEN

DE SCHAKELAAR EN DE VERLICHTING AAN HET BAD STAAT OP MINDER DAN 6OCM
SECTIE BEKABELING IN FUNCTIE VAN DE BEVEILING PER KRING

NIET ZICHTBARE INSTALLATIE IS NIET GECONTROLEERD

:li1r1 i:'.('''i(;):rrI:,rir,)!irlli,.rliii::'.:, r':i,11.1 ,-'lLl.lri'lt:tlrlli tr:'trllrlllt,

Rema ues/ Opmerkingen :
n6ant / geen

Observations / Observaties :
N6ant / geen

R6f document : 90 0000 331 38 V12 - version du 24-O9-2024
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tNFoRMATtoNs efruEnnus

- Les rdsultats s'appliquent uniquement aux travaux sp6cialis6s dans la demande. La reproduction de ce rapport n'est autoris6e que

sous sa forme intdgrale et uniquement avec I'accord 6crit de I'organisme et du demandeur.

-L'inspecteur est autoris6 i signer ce rapport en I'absence du dirigeant technique et est conscient qu'il engage la responsabilit6 de

I'organisme Apave Belgique

-Le contr6le a portd sur les parties visibles et normalement accessibles de I'installation.

7. Le proryietuire, Ie gestionnoire ou l'exploitant de I'installation dledtique est tenu :

a) d'en ossurer ou d'en foire ossurer l'entretien ;
b) de prendre toutes mesures odiquates pour que les dispositions du Livre 7 de l'arr€td royal du 8 septembre 2079 Etoblissont le Livre 7

sur les installations dlectriques d basse tension et d trds bosse tension, Ie Livre 2 sur les instolldtions dlectriques d haute tension et le

Livre j sur les instollations pour le tronsport et lo distribution de I'inergie ilectrique soient en tout temps observis ;

c) de conserver les documents de I'instollation Electrique dons un dossier, de le tenir d disposition de toute personne qui peut Ie

consulter et de mettre d disposition une copie de ce dossier d tout iventuel locatoire ;
d) de transmettre le dossier de I'installotion dlectrique au nouveou propri&oire, gestionnaire ou exploitant ;

e) d'aviser immddiotement le fonctionnoire priposi d lo surveillance du Service Public Fddiral ayant I'Energie dans ses attributions de

tout accident survenu oux personnes et du, directement ou indirectement, d la prisence d'instollotions ilectriques ;

f) de renseigner dons le dossier de I'instattotion ilectrique toute modificotion ou extension non importonte survenue sur I'instollation

ilectrique ;
g) de laisser rdaliser por un organisme agrii un contr1le de conformitd ovant lo mise en usage sur toute modification ou extension

i m po rto nte su Ne n ue su r I' i n sto I lation d I e ctri que.

Dons le cas d'un tronslert de WopiletC'
2. Le vendeur est tenu :

a) de conserver Ie rapport de ta visite de contrdle dans le dossier de I'instollation dlectrique ;

b) de transmettre le dossier de t'installotion ilectrique d I'acheteur lors du tronsfert de propriiti.

3. L'ocheteu est tenu :

o) de communiquer d I'orgonisme agrii qui a realisi lo visite de contrdle son identiti et Io dote de I'octe de vente ;

b) d'exicuter les trovoux nicessaires pour foire disporaitre tes infractions constatees pendont Ia nouvelle visite de contrdle. lls doivent

€tre exicut€es sans retard et toutes mesures adiquotes doivent €tre prises pour qu'en cas de mointien en service de I'installotion, Ies

infractions ne constituent pos un danger pour les personnes. Dons le cos oi, lors de la visite complimentaire des infractions subsistent

ou ou cos il n'est pos donn€ suite d Ia remise en ordre de I'installotion ilectrique, le Service public fideral ayant I'Energie dons ses

qttributions en est informie por l'orgonisme agrii dis le diloi d'un an expiri'

Le vendeur et l'acheteur sont tenus d'aviser immidiatement le lonctionnaire priposi d Ia surveillance du Service Public FEdiral ayont

I'Energie dans ses attributions de tout occident suruenu oux personnes et du, directement ou indirectement, d Io prdsence d'installations

€lectriques.

Dons le codre des missions ligoles des organismes agriis, une copie de ce rapport est tenue pendont une pdriode de 5 ans por

I'orgonisme agre6. Cette copie est tenue d ta disposition de toute personne outoris€e l^galement d Ia consulter. Pour de plus omples

informations sur les prescriptions riglementaires ou plaintes, lo Direction ginirale de I'Energie du Service public fid€rol Economie, PME'

Classes moyennes et Energie (https://www.econo est !'outoriti compitente des orgonismes agriEs.

R6f document : 90 0000 331 38 V12 - version du 24-09-2024
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ALGEMENE INLICHTINGEN

- Les rdsultats s'appliquent uniquement aux travaux sp6cialisds dans la demande. La reproduction de ce rapport n'est autoris6e que
sous sa forme int6grale et uniquement avec I'accord 6crit de I'organisme et du demandeur.
-L'inspecteur est autoris6 d signer ce rapport en I'absence du dirigeant technique et est conscient qu'il engage la responsabilit6 de
I'organisme Apave Belgique

-Le contr6le a portd sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

7. De eigenaar, de beheerder ol de uitboter van de elektrische instollotie is ertoe gehouden

a) het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
b) de nodige mootregelen te nemen zodot de voorschriften van Boek 7 van het koninklijk besluit van I september 2079 tot voststelling
von Boek 7 betreflende de elektrische installaties op laogsponning en op zeer loge spanning, Boek 2 betreffende de elektrische
instollaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installatiesvoor tronsmissie en distributie van elektrische energie te atlen tijde
worden nogeleefd;

c) de documenten von de elektrische installotie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mog
raadplegen en een kopie von dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
d) het dossier van de elektrische instollotie oon de nieuwe eigenaar, beheerder of uitboter over te moken;
e) onmiddelliik de met het toezicht belaste ombtenaar von de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in
kennis te stellen van elk ongevol woorvon personen het stochtoffer zijn en dot rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is oon de

oanwe zi g h ei d van e le ktri sche i n stol loti es ;
f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aon de elektrische instollatie te vermelden;
g) een geliikvormigheidscontrole vo6r de ingebruikname op elke belongrijke wijziging of uitbreiding aon de elektrische instollotie door
een erkend orgonisme te loten uihrceren.

ln het gevol von een eigendomsoverdrocht,

2. De verkoper is ertoe gehouden :

a) het verslag vsn het controlebezoek te beworen in het dossier van de etektrische installotie;
b) het dossier van de installatie oon de koper bij eigendomsoverdracht te overhondigen;
3. De koper is ertoe gehouden :

o) ziin identiteit en de datum von de verkoopakte mee te delen aon het erkend orgonisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vostgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden
zonder vertroging uitgevoerd en olle geposte maotregelen worden genomen opdat, indien de instollatie in dienst blijft, deze inbreuken
geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aonvullende controlebezoek wordt vostgesteld dot er nog
inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven oan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federole
Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn von 4in jaar door het erkend organisme ingeticht.
De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federole Overheidsdienst die
Energie onder ziin bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval woarvon personen het slochtoffer zijn en dat rechtstreeks of
onrechtstreeks te wijten is aon de aanwezigheid von elektrische installoties.
ln het koder van de wetteliike opdrachten von de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 joor
door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking von elke persoon die wettetijk wordt toegeloten om het
te roodplegen. Voor bijkomende informotie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie von de
Federole Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (https://www.economie.foov.be) bevoegd voor de erkende
organismen
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