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Elekirische installalies op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08109/20j9)

Algernerre llirectie Energie

Datum(s) van controle:
Verslagnummer:

o811012024

0393-241008-03

UltgiÍtedatumverslag: 0811012024

ldentiÍicatle van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV

Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 016 63 47 45 E:vlaamsbrabant-bN@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agenl-bezoeker: nummer 0393

ldentificatie van derden:

Opdrachtgever: ROKA TECHNICS

Adres: AMERSTRMT 17, 3272 MESSELBROEK

Naam eigenaar, uitbater oÍ beheerder: ROKA TECHNICS

Adres: NASSAUSTRAAï 38, 327 1 ZICHEM
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend

Adres: ,

BTW-nummer:

ldentiÍicatle van de elektrische installatle:

Naam: ROKA TECHNICS

Adres: NASSAUSTRAAT 38, 3271 ZICHEM
EAN- code:

Nummer teller: 6252716

Private hoogspanningscabine : Nee

Type installatie : Wooneenheid

Gegevens van de controle:
Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2)

Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981

lnformatle lnhoud controle: Geen

Afwijking(en) deelS Boek 1 - KB 08/09/2019: roegepast

Ande(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Verslagnummer 0393-241 008-03

vMA - 66.02 Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek1-K808/09/2019)

Meetechepprlijkc lêtGl / Siêgc rocirl:
Rodervetdlaan 2

2600 Berchem

I Ondernemingsnummer f Numéro d'entreprisê: 0406.486.61 6

. RPRAntwerpenlRPMAnvers

' normecbtv.corn
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Elektrische ínstallaties op iage en zeer lage spanning (Boeli 1 - KB 08/09/2019)

Alg€$tene Directie Energie

Gegevens van de elektrische inslallatie:
Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N Nominale waarde bescherming aansluiting:40A
Voedingsleiding hooÍdbord: Type: XVB - Doorsnede:4 x 10 mm2 Type algemene schakelaar: 4p 40Á/300mA
Type aardelektrode: Aardingsbaren Type aardverbindingssysteem: TT
Aantal borden: 1 Aantal stroombanên: 13 (ÍêsêÍve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste diÍÍerentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's
aantal: 1

Geplaatste. differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's
aantal:1

ReÍ. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: mondeling meegedeeld

Resultaten van de controle:
Metingen en beproevlngen:
Spreidingsweêrstand van de aardverbínding: 19,7 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand
Test van de ditÍerentieelstroominrichtingen via têstknop: OK
Test van difÍerentieelstroominrichtingen via opwekken Íoutlus: OK
Continuiïeit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Geen

Verslagnummer 0393-241 008-03

vMA - 66.02

1,69 MOhm

Opmerklngen;

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boekl-K808/09/2019)

Maatschappelijke retet / 5iège social: : Ondernemingsnummer / Numéro d'enlreprise: 0406.486.61 6
Roderveldtaan ? RpR,Antweroen l RpM Anvers

2600 Berchem i normecbtv.com
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Fleklrische installaties op laqe en zeer la.qe spannng (Boek I - KB tlB/09/Z0ig)

Algemene nirectie Energie

Í. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriÍten van Boek I van het koninklijk besluit van g september 20íg
tot-va-ststelling van Boek 1 betrefÍende de elektrlsche installatles op laagspanningin op zeer lage sËànninó, Éóet z
betrefÍênde de elektrische installatiês op hoogspanning en aoer g'betr;fÍénde de-instaiiaites voir tiansmiióie en
dislributle van elelilrische energie. De vblgenóccontrole moet worden ultgevoerd uiteiÍ|f vóór: og/i0/2b4t-
' De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedáteerd en ondirtekend.
'De ingangsklemmen van de dlÍferentieelstroominrichting(en) geplaatit aan het begin van do lnstallatie werden
verzegeld.

Beslull van de controle:

Tiidstip van aÍwerking:
agent-bezoeker 0393 i.o. van de technisch directeur
O811012411:04

Verslagnu mmer 0393-241 008-03

vMA - 66.02

Maatschappetijke zetet / Siè9e social:

Roderveldlaan 2

2600 Berchem

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

3-v*'lu,*.-_

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek1-K808/09/2019)

Ondernemingsnummer 1 Numéro d'entreprise: 0406.496.61 6

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbtv.com
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Elekirische installalies op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)

AÍgernrene Direciie [:rrergie

z. ln het gevalvan een controlebezoek van een oude huishoudel'rjke elektrische installatie van een wooneenheid b'rj
verkoop:
De verkoper is ertoe gehouden:
a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen;

De koper is ertoe gehouden:
a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft
uitgevoerd;
b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze
worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opda! indien de installatie in dienst blijft,
deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. lndien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt
vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie,
wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend
organisme ingelicht.

De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale
Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer
zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van eleKrische installaties,

ln het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5
jaar door het erkend organisme bijgehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wetteiijk wordt
toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene
Directíe Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (https://www.economie.fgov.be)
bevoegd voor de erkende organismen.

Verslagnu mmer 0393-241 008-03

vMA - 66.02 Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek1-K808/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siè9e social:

Roderveldlaan 2

2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.61 6

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbtv.com
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