elektrische installatie

!IIE Keuringsrapport

tikead door de federnte arecheld
“Rapportaummor: RAP 1336 0042

Adres- en onderzoeksgegevens
Adres installatie  Ketelbuiserstraat 45, 8810 Lichtervelde
Naam eigenaar

| Adres eigenaar A i Anany :::; .
Type object eengezinswoning aijﬁ.i wa gy A

EAN-code niet baschikbaar
Aard installatie bestaand
Doel onderzoek  controlebezoek

Het onderzoek is verricht op 4-8-2022 volgens hoofdstuk / afdeling 6,5 ‘
laagspanning en op zeer lage spanning. -2 van Boek | inzake de installaties op

Installatiegegevens
1prrtnmg (V) 3N400 (3f + N) | In hoofdschakelaar (A) 40
ﬂype elektmde. pen Al differentigle schakelaar(s) (mA) 300 en 30
< voedingsieiding (mm2) 10 Aantal verdeelborden 2
In hoofdbeveiliging (A) 25 Aantal stroombanen per verdeelbord 13 en 14
Metingen
Ra/Zs (Q) : 6,83/ [ Werking differenti¢le schakelaar(s) goed
Continuiteitsmeting niet goed [ Isolatieweerstand van de installatie (M) 20,5
Inbreuken
; 1 De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (hs. 3.1)
2 Eris/zijn geen hoofd equipotentiaalverbinding(en) aangebracht (4.2 3)
3 De beschermingsgraad van de kast is onvoldoende (IPXX-D) (5.351)
4 Eén of meerdere beveiligingen zijn niet voorzien van kalibreerelementen (5.3 5.5)
5 Lusterklemmen mogen niet gebruikt worden voor verbindingen in de zekeringenkast (kastje boven leller)
8 De stroombanen zijn niet (allemaal) van een duidelike verklaring voorzien (3.1).
7. Het driefasig stopcontact in de garage is niet correct afgezekerd (automaat dient maximum 16A te zijn)
§. Het aardingscontact van één of meerdere contactdozen is niet verbonden met de beschermingsleiding (5.3.5.2). (oa
siaapkamer en stookplaats)
0SS Automal hake's
e et ! instaliate gecontrolpers Schakelaars contacidozen, pinten / goten efc zyn el iosgemaakt. Indien

memmcmkmmmwmmnenu zichibare delsn van de !
1pens de keunng Oe schema's ontbreken. kunnen by een voigend controiebezoek Bykomende inbreuken worcen vasigesteid

Opmerkingen
|
Besluit - i :
De elekirische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage
. spanning oor hetzelfde

£en aanvullende controlebezoek uiterlijk 12 maanden na de inspectiedatum worden uitgevoerd d

controleorganisme. :
De werken. nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het ﬁ:gﬁl:il?::g?:;lr;?erlerz zonder
verraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inin } atie, indien zij in
dienst blifft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Voor de directeur, op 4/8/2022
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