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RAPPORT DE CONTRÓTC D'UNC INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE A BÏ[T,B.T-ïÀ:C. 
óu óaloeláoió - 1tvRE l - a.z.s.z - a.z.a.E - s.3.5.2 - s.4.2.r-- s,4.3.6 - s.4.4 -7.t- 7.2.s.U

VtStTE DE CONTRÓLE D'UNE INSTALLATION EXTSTANTE
(A.R. DU 08/09/2019 - LIVRE 1- 2.11.2 + 6.s)

CERTIGREEN test - esbl de contrêle agré6

Adresse Rue de la Vecquée l7O
B-4lOO Seralng

Tél +32 471 58 07 oB
E-mall info@certigÍeen.be
wA BE 0650 647 987

www.certlgr€€n.bê

655-rNSP

Rue Raymond Geenen 36,
4020 Liège

6.5 + 8.4.2 - Vente bien d'av. oct. 81
8.2.1 - Date d'installation avant oct'81
2X230V
Non communiqué
60A
3

2+3+3
? ? x?mm2

Date de visite z L81O912024
1n vlslte

Adresse

Proprletalre
Demandeur
Téléphone
A.R. du 08/09/2019 - Llvre 1:

Tenslon actuelle
Code EAN
Protectlon générale
Qté tableaux
Qté clrcults
Càble compteur-tableau

Résistance de dispersion de prise de terre
Non mesurable

lsolement général par rapport à la PDT
Non mesurable
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p.v. N' GRO-BTD-1,8.09-24-27 933-VE

Mesures

Objet

CritèresCritères
1 . Réslstance de dispersion de prlsê de terre (PDT)

2 . lsolement général par rapport à la PDT

3 . continuité de terre
4 . Différentiel(s) général(aux) (DDRG)

5 . Protection contre contacts directs
6 . Protection contÍe contacts lndirecG

Pas OK

Pas OK

Pas OK

Pas OK

Pas OK
Pas OK

7 . Appareillage fixe et poste

I . Canalisations électrlques (íils, peignes, càbles, conduits)

9 . Repénges et/ou schémas unlfilalre et de posltlon

17 . Documents, études technlques, analyses de risques.

18 . Risques llés à un incendie.
19 . lnstallatlon de production d'énergie privée.

Pas OK

Pas OK

Pas OK

OK

OK

OK

Volr lnfractlons détalllées en page sulvante.

Procédure dê conttdle : PRI-BTD-VEl Rappotl type RAP'BTD'1.0.6 / p. 1/7
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CERïIGREEN tost - asbl de controle agró6
AdÍessê Rue de la Vecquée l7O

8-4lOO Sêraln9
Tél i32 471 58 07 OB
E-mall inÍo@certlgreen.be
wA BE 0650 647 987

rrrww.certlgreen.be

Date de visite I LAA9Z024
655-tNSP

A.1. Absence de schéma unlfilaire (A.R. du 8/09/2019 - Llvre 1 - 2.13 - 3.1.2.1 et Z. paÍties a - 9.1,2)
4.2. Absence de plan de position (A.R. du 8/09/2019 - Llvre 1 - 2.13 - 3.1.2.1 et 3, parties a - 9.1.2)
A.6. Absence de repérage sur le(s) tableau(x) (A.R. du g/09/2019 - Uvre 1 - 3,1.3.1 - 3.1.3.3 a)
4.8, Tension de service à indíquer sur chaque tableau de répartition evou de manoeuvíe (A.R. du 8/092019 - Livre I -
3.1.3.3 a)

8.5. Obturer les ouvertuíes non utilisées du tableau ou coffret (A.R. du 8/O9ZO19 - Llvre 1 - 4,2.2,3.a,L+21
8.6. lsolement général phase/terre sous 500 VDC inférieur à 0,5 MO (A.R. du 8/09/2019 - Livre 1 - 6.4.5.1)
8.10. Fuslbles ou disjoncteurs à caractéristiques non identifiables {A.R. du 8rc9n}L9 - Uvre 1 - L,4,2.L - 5.1.1.1 - 5.1,3.1)
8.11. Elements de calibrage manquants pour des fusibles ou des disioncteurs à broches (A.R. du 8/092019 - Uvre 1 -
5.3,5.5.a)
8.22. Tableau impossible à ouvrir ou íace avant du tableau impossible à enlever, Appareillages evou fileries non
accessibles,
8.26, Càble en sortie de compteur non vlsible (A,R. du 8/092019 - Llvre 1 - 6.4.1)
C.2, Absence de prise de terre (A.R. du 8/092019 - Uvre 1 -2.5 - 4.2,3.2 - 5,4,2.1)
C.7. Réslstance de dlspersion de prise de terre non mesurable (A.R. du g/092019 - Uvre 1 - 6.4,5.2)
E.la. Différentiel général (DDRG) de sensibilité > 300 mA ou manquant, en régime TT (4,R. du 8/09/2019 - Livre I -
4.2.4.3.b - 5.1.3.3 - 5.3.5.3)
8.4a. DDR à haute senslbilité (s 30 mA), manquant pour la salle de baln evou la douche (A.R. du 8/092019 - Uvre 1 -
4.2.4.3.c - 7.1.4.1)
E.5. Différentiel(s) à haute sensibilité (s 30 mA) manquant(s) pour une machine à laver, un sécholr, un lave-vaisselle, une
piscine,unsaunaouunbassind'eauextérieur(A.R.duB/09n019-Livre].-4.2.4.3.c-7.2.4,3.a+d-7.3,4.3-7.L00.4.21
F.1. lnterrupteur, prise de counnt ou bofte de dérivation à reconditlonner evou ÍeÍixer. (A.R. du 8/092019 - Llvre 1 -
5.2.6.1 - 5.3.3.t1- 5,3.5,2.a)
F'2. Réallser les connexlons dans des coftrets, tableaux, boites de jonctlon ou de dérivation, aux bomes des interrupteurs,
des prises de courant ou dans les boitlers de luminalres (A.R. du 8/09n019 - Uvre 1 - 5.2,6,1)
F.15. Appareil de classe I en volume de sécurlté 2 autour de la baignolre ou de la douche. A déplacer ou ffxer une paroi
isolante riglde et permanente qui garantit la distance règlementalre, (A.R. du 8/092019 - Llvre I - 7.1.5,3.d)
G.1. Obturer dês ouvertures (lP)fi-B max) eVou placer un couvercle dans des boïtes de dérivation (A.R. du 8/092019 -
LlvÍe 1- 4.2.2.3,a2)
G.2. Raccords de lustre (sucres, à éllminer (A.R. du 8/092019 - Ljvre ! - 4.2.2,3.a21
G.3. Les conducteurs non utilisés sont à éliminer ou à isoler à leurs extrémités (A.R. du AngnOLg - Livre 1 - 4.2.2.1,b et c)
G'16. Prises de courant dont la broche de terre n'est pas reliée à la terre principalê (A.R. du 8/092019 - Livrê 1- 5.3.s.2.b)

Eil
LAC

P.V. N' GRO-BTD-1 A-A9-24-27933-VE

lnfractions

Dérogations

Observations

PeÍmlsslon de cons€rv€r un clrcuit non excluslvement dédlé pour une machlne à laver, un sèche.llnge, une culsinlère, une
taque de cuisson evou un four électrlque(s). un lave-valsselle ou tout apparell fixe ou mobile de plus de 2600 W de
puissance nominale.
Absence d'équipotentielle prlncipale autorisée {tuyaux d,eau de vllle, de gaz et d,arrivée/départ du clrcuit de chauffage
central)
Absence d'équlpotentlêllês supplémentairês peÍmlse en salle de bain ou de douche, avec volume 2 de sécurité = 1 m au
lleu de 60 cm autour de la balgnolre evou de la douchê.
Màlntien peímis d'un conducteur de terre (PE) non dlstribué à toute I'installation, sauf pour le raccordement d,appareils de
classê 1 (placement du PE à l'extérleur de la canalisation autorisé).

o.2. La présentation ultérieure des schémas/plans, absents lors du contrèle, pourrait lndulre d'autres lnfractions au
moment de la revislte.
o.3. valeur de réslstance de dlsperslon de prise de terÍe non mesurable. Toute correctlon utlle est à apporter pour en
permettrê la mesure à la Íevisite.
o.4. Toute correctlon utile doit êtÍê apportée pour permettre ta mesure de t'isolement général entre phases et tene lors
de la revisite,
o.L1. L'lnstallatlon n'était pas équipée de luminlaires lors du contr6le. Mlse à la terre obllgatolre pour luminaiÍes classe 1,
interdite pour classe 2.
o.12. certains (tous lês) apparells de classe 1 étalênt absents lors de la vlsitê (apparells à raccorder d'office à la terre),

NON CONFORME
lnstallatlon non-confoÍrne aux prescriptlons de I'A.R. du 08/09/2019 - Uvre L.

Procédure de contróla : PRLBTD-VE I Rappoft We Fo/.P-BTD-í .0.6 / p. Z/7



18 mois à dater de la signature de l'acte de vente (uniquement pour

la vente d'un bien d'avant octobre 1981)

Renforcement dê puissance du raccordemant au réseau
public non permls

BoÍnes amont de la protectlon différentielle générale scellées ? Non

Pour CERTIGREEN test, l'inspecteur
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CERTIGREEN tast - asbl de contróle agréé
Adresse Rue de la Vecquée t7O

B-410O Seraing
Tél +32 471 58 07 08
E-mall info@certigreen.be
wA BE 0550 647 9A7

wwwcertlgreon.bê

Date de visite . L810912024
6s5-tNSP

l::.-lïll_".::'lt:_tt-é19"^t-:t les partlês visibles et ac€esslblesdê.1'lnstallgtlon, et uniqu6m€nt sur los tnstailaUons domesflques concernéas par lademandê qui nous a été adressée. Aucune modification apportée à l'installatio; après ie pássjg;ae Íjgáni-uËitlur n'est prlse en compte dans ce

31Í9^"9j:l1"jYflt ^ê-tre 
Pris-e-1poui qu'en cas !é malntien en service oes instáttàiiónJ.lás lniráctions ne conititGni pJs un uángei poui rói pàisó"idi eileJ tiáns.Toute réclamàtion est à tÍansmettÍe à la so(iété paÍ écíit. ll.peut.êtÍe fait appêl aux résultats d;inspection 

"ia 
iàà"isá ipF Éilno.ie Direttion qénérate de t'Ënïrgie.

a la seconde visite, une copie du íapport est d'office transmise au SPF Êconomie Direction 9énérale de l'Énergie par CERTTGREEN test.

9llJ91:f"^i:^o^'^tl:tt]-é-ï:ll: (AR du 8/9/19 ' Llvre 1 ' 9.1.2 + 7.L.2 + 6.5.7.2'b7) : 1. conserver, dans te dossier de l'instalarion érecriquê. ce procès-verbal, tesplans et toute notice décÍivant les garanties.de sécuí.ité que doivent pÍésenter certaines machines, appareils ou canaiisations électÍiques (nous conseillons de placer

Avlser lmmeoratement le MrnistÍe des Affaires_économiques,, Drrection générale de l'Ënergie de tout accident suruenu aux personnes et d0. directément ot
reur bouton de test, resseÍrer les-!_oÍnls des,table-aw une fois par an, dépoussiéreÍ,...) - 5. PÍendre óutes mesures adéqualei four que les oÊpàiiiióni OJt'aiiOu8l9i l9 - Livre I soient en tout temps obseruées ' 6. Tíansmettr; au locatàire, nouveai pÀpriÀtair., l"iti;";;Ë;;;;ï;iàii Ë aossie, de t,insralation élecrrique.
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P.V. N" GRO-BTD-r.A-O9 -24-27933-VE

Procédure de contróle : PRI-BTD-VE I Rappoft We RAP-BTD-1.0.6 / p. 4/7



- ^L CERTIGREEN tost - asbl de contrÓle agréé

-An A. Adresse Rue de ta vecquée l7o
íf\ \ g'4looseraine

I crnrtcREEN I-n},",, ;i3á:::.?"?J"""ï"t --.f29t wA BEO65O6479A7
www.certlgr€en,ba

Date de visite : LBlOgl2Oz4
l'e visite655-INSP

Photos annexes
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Procédure de conttóle : PRI-BTD-VE I Rapport type RAP-BTD-1.0.6 / p. il7
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Asbl de contróle agréé

CERTIGREEN Tesf
Asbl de contróle agréé
Rue de la Vecquée, 170

41OO - SERAING

O-t /, (, /< /) tí ? tta:,
2

/1 nk
TG BT )r 't- lt9 I íz í "/

tA, vill I
/

fl' ,K
,./t v 14 ( t( z l/ 7

t Ir't D ai
,tL F1 2az I z 2 ?L

0

A- ,-2 I

J I H ( t1 /o 4 Jt I / t4
"tí,

L
t
í1, 4 ,k

2 tw 11 { ? n t 7 t4 7v
I

2 -1 2C {
/) 2< F, I 7rí tQ I T ( /rz n I

I 7a , 2/
/ a,

/
e

I
? -/

L

t-
n rn /4 a -.(*

z7
I

6 I Ir
/,

I I 1 ol I
(

À

tt
-

l
r, I :a J ïl

I

) t

-a *

\
I ï

t
9

t t
rÍ

h
I

i

f ,'

6 & )

Itr \l t t-r(x Ir I -1

1 t /

ADRESSE :
4020 Liège - Rue Raymond Geenen, 36 Date :

1ï/oe/24/

Ce croquis n'a pour but que de fixer, au momenl du contróte, l'étendue de I'installation ou de Ia partie de I'inslallation initiêe avant

octobre 1981. lt ne peul en aucun cas remplacer le schéma unifitaire ou le plan de position dont l'absence au moment du contrÓle

constrïue une infnction.
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Grógory
ROBIN

0460956734

Pour CERTIGREEN tesÍ, I'inspecteur


