m BTV

LYNSTALLATION EST CONFORME
Date(s) du contrdle; 05/04/2024 Date d'émission du 05/04/2024
Rapport N°: 0836-240405-03 rapport:

identification de I'organisme agréé et de I'agent-visiteur:

Nom: Normec BTV '

Adresse: Roderveldiaan 2, 2600 Berchem

T:042531972 E: liege-biv@normiecgroup.com Numéro d’entreprise: 0406.486.816
L'agent-visiteur: numéro 0836

Identitication des tiers:

identification de I'installation électrique:
Nom:| _

Adresse: RUE WAZON 104/0001, 4000 LUIK
Code EAN:

Numeéro compteur: A installer

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d’habitation

Données du contrble:
Type de contrdle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019:  Contr6le de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4)
Date de la réalisation de finstallation: A partir du 0170872020

Informatlons contenu controle:
1 le contrBle est limité 2 la partie visible et accessible de | installation électrique

2 Le fonctionnement du dispositif de protection A courant différentiel résiduei n'a pas été contrélé car il 'y avait pas de
tension.
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Remarques:

1 La réalisation du projet ou les travaux sont entamés avant le 01/06/2023, le contréle de conformité est effectué avec
I'application du point 1 de la sous-section 6.5.8.1 du Livre 1.

Conclusion du contrdle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'amrété royal du 8 septembre 2018 établissant
le Livre 1 sur les instaliations électrigues & basse tension et & tras basse tensior, le Livre 2 sur lee insiallations
électrigues & haute tension et le Livre 3 sur ies installations pour le transport et la distribution de I'énergie
électrique. Le prochain contréle est & effectuer au plus tard avant le: 05/04/2049
- Les schémas unifilaires et plans de position de I'installation ont été datés et signés.

) Heure d'achévement: Le directeur technique, ir. Bart van Rossum

agent-visiteur 0836 p.o. du directeur technigue
08/04/24 13:35
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Normec BTV Liege

Quai Mativa 37

4020 LIEGE

04 2531972

04 225 01 58
liege-btv@normecgroup.com
O. Rel.

U. Ref.

Verslagdatum : 07/05/2024 Tel.
Verslagnummer :+ 0772-240507-01

VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

. periodiek
Datum van controle : 07/05/2024
Plaats van controle : RUE WAZON 104/0001
annn | IFGF
Eigenaar ;
Gebruiker vaen de installatie : resident
Aanwezige personen : propriétaire
Instaliateur : existant
DNB : Resa
1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN
smeter: Klasee: G4 Nr.: 08504887 Index [m3): 00000,227
Installatie: MOP [mbar]: 21/ /

nieuw, bestaande, Zie schema in bijlage

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, i H

pht dn25mm vissé
acier DN25 vissé
cuivre 22mm serti
cuivre 15mm serti
vanne arrét appareil
vanne sectionnement

Toestellen (merk/medel, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, iocatie, omschrijving afvoerkanaal, ...

chaudiére bulex thermomaster pn.25kw type ¢33
cat gaz i2ES numéro de série 21170600100160781 610006209N5

cuisiniére Etna 4becs pn.7,5kw type A

):

b

2. CONTROLE

Volgens de actuele staat van de gecontroleerde aardgas binneninstallatie(gedeelten) en voor zover de visuele
controle mogelijk is: '
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115 - INSP

2.1 Gelijkvormighelidscontrole volgends de werkinstructie: 101d013A ,
En aan de norm(en) NBN D51-003, NBN B61-002 die van toepassing zijn op de gecontroleerde installatie
(gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, verluchting, afvoer, ...); en volgens punt 2.2.

2.2 De proeven volgens de werkingtructie: 10id012A

Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van belien op al de bereikbare delen tijdens
het afzepen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange periode. Deze periode: is
de tijd nodig voor het afzepen, en is in functie van de omvang van de installatie en de omstandigheden, deze
periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie.

De proeven:

: T
Meetinstrument: manometer
Proeftluidum: lucht

Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: 150

NB KEN EN ERKIN
3.1. Inbreuken

Geen
3.2. Opmerkingen

1 néant

4. BESLUI

Uit de controle volgens het punt 2.1., blijkt dat de gecontroleerde installatie conform is.
De controle volgens het punt 2.2, heeft voldoening geschonken.

5, MEDEDELINGEN EN PLICHTEN

- De installaties waarvan de controte geen voldoening heeft geschonken of die in strijd zijn met de normen of regetgeving mogen
niet in dienst zijn. De distributienetbeheerder en alle belanghebbende (eigenaars, huurders, gebruikers, ...) dienen -
onmiddellijk te worden gefnformeerd door de opdrachtgever of andere gelnformeerde personen. indien ze in dienst blijven, moeten
de werken, nodig om de overtredingen die opgemerkt werden te verhelpen, zonder vertraging uitgevoerd worden opdat de Installatie
geen gevaar vormt voor personen of goederen.

- De yeitiente gebhuiks-, inspetiie-, SRBETNBUES-, DRale- h ’V@iﬁgﬁ'&‘?ﬁ‘?ﬁ'&i‘@ﬁﬁfi‘én Zijn ie TespEESTE
Deze cortrole betreft niet de (werk)procedures, noch de goede werking, noch de eerste controle vo6r de ingebruikname,
noch de ben‘odieke controle, noch het onderhoud, noch in het algemeen en noch specifiek volgens de voorschriften van de fabrikant,
van de gasdetectiesystemen en beveiligingen en regelaars en tosstellen en teebehoren.

Er zijn, buiten dit verslag, meer documenten nadig, 0.a. getuigschrift van de installateur volgens art. 48 van het K.B. 28.6.1971.

- De installatic most gecontrolesrd worden na wijziging of uitbrsiding, voor de indienststelling. De controle beperid zich tot het moment van
contrale.

- In geval van gasreuk alarmeer uw DNB:

Fluvius 0800 65 065, Sibelga 0800 19 400, ORES 0800 87 087, RESA 04 362 98 38.

- De Europese richtlijnen drukapparatuur en de Europese richtlijnen ATEX, zijn te respecteren. De controle betreft niet deze richtlijnen.

- Def. : MOP: maximale bedrijfsdruk, maximum operating pressure of PMS(A). DNB: distributienetbeheerder.

- Betekenis van inbreuken: nigi-conformitelt van het gatonirsloerds objett toh op2ichte van wat ar in de fubfiek “controle” staat, wat invioed heeft
ap de besluiteorming.

- Betekenis van opmerkingen: betreffen zaken die geen invioed hebben op de besluitvorming,
of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens.

- Kopieén: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.

gspcioren, Zij behoren et tol de contiote.
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