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7 augustus 2023 

 

VME Park Residentie 

Copper 

St. Annalaan 209-211 

1853 Strombeek - Bever 

 

Onze referentie: 2023269  

Uw referentie: VME Park Residentie – Koningslosesteenweg 24-26 

  – 1853 Strombeek-Bever 

 

Geachte 

 

Gevolg aan uw verzoek hebben wij heden een inspectie uitgevoerd op bovenstaand adres om er de 

oorzaak van vochtschade te bepalen. 

 

Gebruikte Technieken 

X Vochtmeting  O Druktest  O Traceergas  O Aquafoon (Stethophoon) 

X Infra-rood   O Rooktest  O Fluoresceïne (kleurstof)   O Camera-inspectie 

 

App. 2e verdiep: Thys 

 

 

 
De schade situeert zich aan de onderkant van 
de muren van de hal en de logeerkamer. 

user30
Markering



 
 

 
 

 

 
Op deze plaatsen meten we een maximale 
vochtconcentratie. 

 

 

 
Een thermografie werd uitgevoerd; we kunnen 
geen leidingen visualiseren. 

 

Conclusie: 

Er zou vocht- en waterschade zijn opgemerkt in ondergelegen appartement. We konden geen 

controle uitvoeren daar de bewoners niet zijn gecontacteerd. 



 INSPECTIERAPPORT 
   

DGP Inspections bvba – David Teniersstraat 2 – 1880 Kapelle-op-den-Bos 
Tel: 0478 70 97 44 – Fax: 015 68 02 11 

Ondernemingsnr 0832 453 406 – KBC 734-0308145-82 - Belfius BE88 0688 9895 8641 
dgp.inspections@telenet.be 

 
Al onze inspecties worden zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd met de hiervoor bestemde materialen.  Wanneer er geen lekken worden waargenomen bij een 

destructief onderzoek op een door ons aangeduide plaats, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.    3  

In het appartement van mevr. Thys zijn de waterleiding en het circuit van de centrale verwarming 

afgesloten. 

Om een inspectie te kunnen uitvoeren dienen deze leidingen onder druk te staan. 

Wanneer bovenvermelde opmerking is uitgevoerd, kan men ons contacteren om onze inspectie 

verder te zetten. D.w.z. sanitaire leiding onder druk, centrale verwarming in werking en toegang 

tot het appartement onder dat van mevr. Thys. 

 

Met vriendelijke groeten 
 

 

Patrick De Greef 

DGP Inspections bvba   




