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OrigineeI verslag

Eil
LAC

Niet conform

lnspecteur: Kenn Pieters

Atgemeen
Adres controle:
Straat + nummer:

verslagnumme n 15 123082024 I 3177 4 lL lI

Datum van de keuring:23l0812024

Au g de Boeckstraat 36, 1800, Vilvoorde (Betgië) Installateur:
De fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981 BTW installateur:

Type: Controlebezoek - Periodiek IHfst 6.5] Type lokalen: Huis

Bijkomende categorie: AÍwijking:

IHuishoudelijke instaltatie oud AREI [Afd 8.2.2]l

Êlektrische installatíe
Netbeheer: Sibelgas

Nominale spanning: 3x230V - AC

Nominale stroom aansluitbeveiligíng:
10(60)A - Onbepaald - 60A beschouwd

Voedingskabel hooÍdbord: XVB 4 x 16 mm2

Type aarding: Aarding is niet vastgesteld

staat van vast of vast opgesteld elektrisch
materieel:
Niet ok

Continulteitvan de beschermingsgeleiders van de contactdozen: OK

Continuiteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast ofvast opgesteld van de klasse l: Niet ok

Controte van de vaste, vast opgestetde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestetlen met vaste standptaats van de klasse l: Niet ok

Autom atenl zekeltngsít
Automaat Penautomaat Automaat Automaat Automaat Automaat

EAN:

Teller Nr: 17118601

Dagindex:6078
Nachtindex: -

Aardingsweerstand: 5,31 ohm(mti)

Minimale isolatieweerstand: - Mohm
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Aantal borden:5
Aantal kringent 4+1+10+2+9

Rechtstreekse aanrakíng: Niet ok

Onrechtstrêekse aanraking: N iet ok

Controle van de Íoutlussen: Niet ok
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DifferentieeIstroombescherm i ngsi nrichting
na 3oo

NohlÍrlcitrooh(Á) 63

r2t 30004

typG A
BêvllllBd! kringèn

rêd Niet oke

300

40
30004

A

Nietoke Nietoke Niet oke

- De etektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de instaltaties op laagspanning en zeer lage

spanning. Het nieuwe controlebezoek moet door hetzetfde keuringsorganisme worden uitgevoerd voor23lO8l2O25. De werken, nodig om de

inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het plaatsbezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen

getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde instattatie, indien zij in dienst btijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Handtekening klant Handtekening inspecteur
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Besluit
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lnbreuken
- De aansluitbeveiliging is niet conform. - oAfd 5.3.5.5.e
- De aardingsonderbreker is niet conform of afwezig. - oAfd 5.4.3.5
- De continulteit van de PE, de stationaire toestellen klasse 1 en/of de equipotentiale verbindingen is niet verwezenlijkt. oAfd 4.2.4.3
- De aarding van de stopcontacten zijn niet aangesloten op de aardingsgeleider. oAfd 5.3.5.2.b
- De controle van een/meerdere foutlussen is niet afdoende - oAfd 6.5.7.2.b.4.d; oAfd 6.4.6.4.b.4
- het eendraadsschema en situatieplan zijn niet aanwezig. - oAfd 3.1.2.1
- De sectiegrootte van de overbruggingen in de borden is niet aangepast aan de grootte van de beveiliging tegen overstromen. - oAfd 4.4.1.5
- De kringen, de onderbrekingstoeste[[en en of de beschermingstoestellen zijn niet duidelijk en zichtbaar gekenmerkt. - Afd 3.1.3
- De beschermingsgraad van de ruimte moet ten minste IPXX-D zijn voor ruimtes publiek toegankelijk en IPXX-B voor gewone ruimtes. - oAf d 4.2.2.3
- Er ontbreken afdekplaatjes in het elektrisch bord. - Afd 5.2.6; oAf d 4.2.2.3
- De differentieelstroombeschermingsinrichting werkt niet na het indrukken van de testknop en/of de testknop is niet gemakkelijk bereikbaar. -
oAfd 5.3.5.3.b; oAfd 5.3.5.3.; oAfd 6.5.7.2.b.4.d; oAfd 6.4.6.4.b.4
- De houders van de penautomaten zijn niet uitgerust met een kaliberstuk. - oAfd 5.3.5.5.a
- De isolatieweerstand van de installatie is onvoldoende. - oAfd 6.4.5.1

lsolatieniveau is onvoldoende op stroombanen: niet kunnen meten
- Aanstuitingen en samenvoegingen, verbindingen of aftakkingen van kabels werden niet uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de
kunst. - oAfd 5.1.1.2; Afd 1.4.1- L.4.2; Afd 5.2.6
- Schakelaars / stopcontacten / aftakkingsdozen zijn niet conform bevestigd. - oAfd 5.3.4.2c; oAfd 5.3.5.2 ; Afd 1.4.1 - 1.4.2; oAfd 5.3.5.4
- Het gebruik van kabels van het type WMB, WLB en/of WLmB is verboden in de vaste installatie. - Hfdstk 2.7; Afd 5.2.7; AÍd 5.2.9
- Er is elektrisch materiaal aanwezig in een/meerdere volumes van de badkamer/douche. - Afd 7.1.4; Afd 7.1.5
- Het gebruik van vertengsnoeren zoals vastgesteld, is onjuist. - oAÍd 5.3.4.7
- De isolatie van niet gebruikte geleiders is weggenomen of hun uiteinde zijn niet geisoleerd. oAfd 5.2.1.4

Oprnerkinge*
- De schema's zijn niet aanwezig of niet correct. Wij kunnen niet uitsluiten dat er geen nieuwe inbreuken zutten zijn bij het voorleggen van de
(nieuwe) schema's.
- Het is niet mogelijk het elektrisch bord te open, demonteren zonder het te beschadigen. Alles kon niet gekeurd worden.
- De woning is bemeubeld. Het kan zijn dat niet alle onderdelen gecontroleerd zijn.
- De isolatieweerstand kon niet gemeten worden.
- De aansluitingen en/of aftakkingen moeten gerealiseerd worden in de dozen die daarvoor voorzien zijn.
- De niet gebruikte geleiders hun isolatie is niet weggenomen of hun uiteinde is niet geiloteerd.
- Het is aangeraden de DNB te contacteren teneinde de ínstallatie stroomopwaarts conform de betreffende normen te brengen.
- Buiten een vernieuwing van de elektrische instatlatie, zullen de aÍwijkingen niet meer van toepassing zijn.
- Door gevolg te geven aan de hoger vermelde inbreuken, is het mogelijk dat er bij een volgend onderzoek bijkomende inbreuken aan het licht
komen.

Raadgeving
Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende verplichtingen:

- De verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de etektrische instatlatie.
- ln het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De met het toezicht be{aste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddeltijk in te lichten over
elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- Wanneer er inbreuken zíjn vastgeste{d tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme
om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. lnd ien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog
inbreuken overbLijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die
belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische insta[[aties.
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