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AUTONOME  SECURITYCONTROLE  VZW
Erkend  CONTROLEORGANISME

Maatschappelijke  zetel  :  Ketelstraat  Ill  -  3454  Rummen

Tel. 0483/429830  E-mail  bureel(ä)psc-conírole.be

Ondernemingsnummer  BE  0826-131-776

IEAN  BE  32 751  2 0493  7802

Agent-bezoeker  belast  met  het  onderzoek:  Pollaris  Dylan
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1.-  IDENTIFICATIE  - INLICHTINGEN

* DatiÏm  onderzoek 07/10/2024 i Verslag nummer i DP2024-1I10
*Adres  installatie Heirbaan  37 3620  Lanaken

* Eigenaar  of  DNG i'
* Installateur ++"a"'a-  - 'i I BTW I -
* DNB Fluvius  i EANCode  i 54144-9206004201815

Type  van  de lokalen Wooneenheid  : huis  -  

Detail  : zie  vaststellingen

2.-  BESCHRIJVING  FÁ/V  D,E  AANSLUITING 3.-  METINGEN  ENOPGESTELDMATERIAAL

Nominale  spanning

in  Volt
230  V  -  400  V

Verspreidingsweerstand

v.d.  aardinrichting  in  Q
Zie  Opmerkingen

Automaat

DNB
25A  -  Gi  -  4P

Algemeen  isolatieniveau

RI  in  M!Q
> 0,5 Mohm

Voedingskabel

Hoofdbord  O
XVB  4x10  mm2 Borden 2

Nominale  waarde  v.d.

bescherming  v.  d.

aansluiting

Zie  automaat  DNB Eindstroombanen 4 + 16

Type

aardelektrode
Zie  Opmerkingen

Type  algemene

schakelaar
Diff.  40A/300mA/4P

4.- VASTGESTELDE  INEREUKEN  OP  DE  VOORSCHRIFTEN  FÁ7V  HET  EOEK  1 (KB  08/09/2019)

I 8.4.2.1 I 8.4.2.2 I 8.4.2.3 I
1 Er  dienen  scliema's  van de insíallatie  aanwezig  te zijn  3.1.2.1a  - Spanningsaanthiiding  + codering  verdeelborden.

2 Er dient een aarding met een weerstand lager ofgelijk  aan 30 0lim  geplümst te worden en voorzien van een meetbrug. 4.2.3.2

3 Een bijkomende gevoelige differentieelsc1iakelcmr dient voorzien te worden voor de stroombanen bestemd voor was- en
qfsvasnmchine, droogkasí en badkamer 4.2.4.3b

4 De eqïiipotentiale verbindingen oiúbreken of  zijn niet zicÍitbaar 5.4.4.1
5 conttictdozenmetrantkmrdingzijnniettoegelaten  5.3.5.2a(dubbeleconíactdooskelderachteruigang)

6 Contactdozen zonder aarding dienen achter een dgf. van 30nv4 gevoed íe worden -  5.3.5.2b en alle conmctdozen dienen voorzien
te ziin van een kinderveiliglieid  -  5.3.3.1

7 Stopconmcten  met  penaarding  dienen  aangesloíen  te zijn  op de algemene  aarding  5.3.5.2b

1.  Dc  clcktriachc  installatic  voldoet  aan dc voorschriftcn  van  hct  BOEK  l (KB  08/09/2019)

D(!  volgcndc  pcriodickc  controlc  moct  wordcn  uitgcvocrd  uitcrlijk  op  .....................  alsoolc  voor  dc ingcbruiknamc

van  (!IlCC bclangrijkc  wijziging  of  bcduidcndc  uitbrciding  voor  dczc  datum.

De  ingangslclcmmen  van  dc automatische  dífferentieelstroominrichtíng  gcplaatst  bij  hct  bcgin  van  dc installatie  waren

wcrdcn  ontoeganlcelijk  gemaakt  door  vcrzegeling.  Hct(dc)  óóndraadschema  (s) en situatieplan(nen)  wcrd(cn)  voor  gczicn

gctckcnd.

2.-  De elektrische  installatie  voldoet  niet  aan de voorschriften  van  het  BOEK  1 (KB  08/09/2019)

De  installatie  mag  in dienst  blijven  indien  bij hoogdringendheid  wordt  voldaan  aan de vastgestelde  inbreuken  en de

gepaste  maatregelen  worden  getroffen  opdat  de installatie  geen  gevaar  vormt  voor  personen  of  goederen.

Een  aanvullend  controle  bezoek  moet  door  een erkend  organisme  worden  uitgevoerd  uiterlijk  op 18 maanden  na datum

van  akte.
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Onderzoek  conform  interne  procedures  23 en werkinstructie  E006  op basis  van  de vermelde  voorschritten  bij

het uitvoeren  van  het controlebezoek  van  een oude huishoudelijke  elektrische  installatie  bij verkoop.

Identiíicatie  meettoestel  : Metrel  3102

6a Controle  op de conformiteit  van  de uitvoering  van  de elektrische  installatie  overeenkomstig  de voorgelegde  schema's.

6b Controle  van  de staat  (vastleggingen,  beschadigingen....)  van  het  vast  geïnstalleerd  elektrisch  materieel  en in  het  bijzonder  voor

wat  betreff  de schakelaars,  de contactdozen,  de aansluitingen  in de verdeelkasten  en verbindingsdozen

6c Controle  van  de beschemiingsmaatregelen  tegen  elektrische  schokken  bij  rechtstreekse  en  onrechtstreekse  aaíakig

6d Controle  van  de werking  van  differentieelstroominrichtingen  via  eigen  testinrichting

6e Controle  van  de foutlussen  en de  juiste  aansluiting  van  de differentieelstroominrichtingen  via  de opwekking  van  een  foutstroom

füssen  2,5  en 2.75  maal  de gevoeligheid  van  het  apparaat.

6f De  controle  van  de continuÍteit  van  de equipotentiale  verbindingen  (hoofd  -  en  bijkomende)  en van  de beschermingsgeleiders  van

de contactdozen  en  van  de vast  opgestelde  of  verplaatsbare  elektrische  toestellen  met  vaste  standplaats  van  klasse  I

6g Visuele  controle  van  vast  of  vast  opgesteld  elektrisch  materieel.dat  gevaar  kan  opleveren  voor  personen  en goederen

6h Visuele  controle  van  verplaatsbaar  elektrisch  materieel  dat  gevaar  kan  opleveren  voor  personen  en goederen

6i De  overeenstemming  füssen  de geïnstalleerde  beschenningsinrichtingen  tegen  overstroom  en de doorsneden  van  de

respectievelijke stroombanen die ze beschermen.,

8.4.2.2  -  Boek  1

Bij de verkoop van een wooneenheid als bedoeld in afd. 8.4.2 l is de verkoper verplicht:
- een controlebezoek  van  de elektrische  installatie  te íaten  uitvoeren;

- de datum  van het proces-verbaal  van  het controlebezoek  en het  feit  van  de overhandiging  van  dit  proces-verbaal

in de authentieke  akte  te doen  vermelden.

-indiendeveioperenkoperovereenkomendathetcontroíebezoekvandeelektnscheinstaHatieoverbodigen  nutteloosisomdatdekoperhetgebouwgaat

afbreken  of  de eíektrische  insföllatie  volíedig  gaat  renoveren  is de verkoper  verpíicht  dit  akkoord  in de authentieke  akte  te doen  vermelden.

- De verkoper  is verplicht  in de authentieke  akte  te doen  vermelden  dat de koper  de Algemene  Directie  Energie,  afdeling  Infrastnictuur  schriffelijk  moet

infomïeren  van  de afbraak  van  het gebouw  of  van  de volledige  renovatie  van  de elektrische  installatie.  Deze  laatste  maakt  aan de koper  een dossiemuriuner

over  en verzoekt  hem  haar  een proces-verbaal  van com:role  toe te zenden  van zodra  de r+ieuwe  elektrische  installatie  in gebniik  wordt  genomen

- In het geval van  onmogelijkheid  om de controle  te Íaten  uitvoeren  bij een door gerechtel0ke beslissing bevolen verkoop is diegene die de verkoop vordert
verplicht  in de authentieke  akte  of  in het  proces-verbaal  van openbare  toewijzing  de afwezigheid  te doen  vermelden  van  het controíebezoek  van  de

elektrische  insföllatie  en het belang  van  de koper  om tot  deze controle  te laten  overgaan.

- In het  geval  van  een controíebezoek  met  een negahef  proces-verbaal  als gevoïg,  is de verkoper  verplicht  in de authentieke  akte de verplichting  voor  de

koper  te doen  vermeíden  zijn  identiteit  en de dafüm  van  de akte van  verkoop  schriítelijk  mede  te delen  aan het  erkend-  organisme  dat het  controlebezoek  van

de elektrische  installatie  heeft  uitgevoerd.

- Na deze meíding  heefk  de koper  de wije  keuze  om een erkend  organisme  aan te stellen  voor  een nieuw  controíebezoek  om na te gaan of  na de afloop  van

een termijn  van 18 maanden,  te rekenen  vanaf  de daíum  van de akte  van verkoop,  de overtredingen  verdwenen  zijn

- Indien  de koper  een ander  erkend  organisme  aanstelt  dan licht  dit  organisme  het erkend  organisme  dat  het eerste  proces-verbaal  van  controlebezoek  heeft

opgesteld  hiert)ver  in.

7b.1 In  het  kader  van  de  wettelijke  opdrachten  EO,  zal  een  kopie  van  dit  verslag  door  het  E(j  woíderi  bewaard,  gedurende

een  termijn  van  5 jaar.  Deze  kopie  wordt  ter  beschikking  gesteld  aan  elke  persoon  die  wettelijk  toegelaten  is om  dit  te

raadplegen.  Voor  bijkomende  informatie  mbt  reglementaire  voorschriften,  klachten:  FOD  Algemene  Directie  Energie

(i//.onom__ie.f_gg._be)

8.1.-

InstallatieaangevatvoorO1/l0/l981  " Eventiiele  qfwiikingen  waarmee rekening  geliouden werd : Eoek 1 -  8.2.1 + 8.4.3

Eventuele afwijkingen  waarmee rekening  gehouden werd : Boek 1 -  8.4.2
(verkoop  oiide  HHI)

8.2.- Het controlebezoek hee,ft a/s doel heí doysier wn de elektrisclie  installaíie  opnieuw te vervolledigen.
8.3.- Controle  van  de woning  wegens  verkoop.  füj  Vemieuwing  verdeelbord  dient  men  regelemení  van  na 01/06/2023  te volgen.

Bij  het  ter  beschikking  stellen  van  de  schema's  is  het  nieí  uitgesloten  dat  er  nog  bijkomende  opmerkingen  vast-

gesteld worden. Mogel0k sman niet alle stopcontacten en schakelaars vermeld op de scheís. Loszittende

stopcontacten ziin terug degeliik ygs/ íe zetten zodat gentmkbaar onder spünning staande contacten afgeschermd
ziin.

Se/írgppen  wat n/gí van toepassing  ís

9.-  DEAGENT-EEZOEKER  EELASTMETHET  ONDERZOEK

NAAM

handtekening POo7/l1laO/r2isOD24ylan lÁ,,
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EAN  54í  44-92060ü4201815

Situatieschets  gemaakt  door:  Autonome  Security  Controle  vzw   BTW  BE 0826.1  3'1.
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Situatieschets  gemaakt  door:  Autonome  Security  Controle  vzw.  BTW  BE 0826.131.


