
sTv Beter Zeker.

Bien Sur.

Het onderzoek gebeurt volgens werklnstructie 101e00ó of 1OleOOB op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Vlaams-Brabant, Betekomsestraat 98A, 3128 TREMELO

T: 01 ó ó3 47 45, E: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

Verslagnummer; 0397-170508-01 Datum van het ondezoek

Extra controle datums

08/05/201 7

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE:

EIGENMR

Adres;

OPDRACHÏGEVER

Adres:

INSTALLATEUR

Adres:

BTWof lK

EAN:

CROES

SINT-RENELDISPLEIN 9

3OO1 HEVERLEE

CROES

SINT-RENELDISPLEIN 9

3OO1 HEVERLEE

CROES

SINT.RENELDISPLEIN 9

3OO1 HEVERLEE

Vlsualisatie van de installatie

lndex

-,:----\

Teller nr 22 601 912

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN;

Aard installatie r

Begin werken fundering:

Aansluiting spanning :

Voedingskabel hoofdbord :

Type van de aardelektrode:

Aantal borden:

Uitwendige invloedsfactoren

Voor 01/10/81

Mono 230V

4xómmz

Pennen

1

Type der Lokalen :

Elektrische installatie :

AREI art. :

Bescherming van de aansluiting

Alg. schakelaar: type:

Aantal elndstroombanen :

Schema:

wooneenheid

Na 01/10/81

8ó

404

2p 40Á/300mA

1ó

TÏ

ONDERZOEK:

Controlebezoek vol gens

Aard van het ondezoek

AREI art. 271,

Controlebezoek

METINGEN

RA: 7,00 Mohm

113VMA - 38

1óOhm

MA-LS-oz/zor5

Rl tot

ffi



sTv Beter Zeker,

Bien 50r.

BESCHRUVING:

Zleeendraadsschema en sltuatleschema in biJlage.

VASÏGESÏELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

1 De verllchtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geihstalleerd

Beslult De installatie is conform.

De ééndraads - en slluatieschema's werden voor gezien getekend.

De lnstallatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08/05/2042 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebrulkname van elke

belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Lees dlt proces-verbaal
zorgvuldig en besteed aandacht
aan de eventuele nota's.

belangÍijke ultbreldingen
de installatie, laat opnleuw

Een herkeuring van de
installalie ls verplicht voor
08t0512042.

voor De Directeur,

BTV Vlaams-Brabant staat tot
uw dienst voor de noodzakeliJke

keuringen.

De agent-onderzoeker,

0397 FRANK NACKAERTS

UITGEVOERDE CONTROLES

Tljdens het conlroleonderzoek ván hulshoudellJke lnstallaliês (art. 271)

a) de controle van de ultvoering van de elektrlsche lnstallatie overeenkomstlg de schema's;

b) décontrolevandestaat(vasthechtlngen,beschadiglng,...)vanhetvastgeihstalleerdelektrlschmaterleelinhetbijzonderwatbetreftde
schakelaaR, de stopcontactdozen, de aansluitlngen ln de verdeelborden,...;

c) decontrole van dê beschermlngsmaatregelentegenelêktrlscheschokken bï rechtstreekse enonrechtstreekse aanraklng;

d) decontrolevandewerklngvan de dlfferentieelslroomlnrlchtlngenvla de elgen testlnrlchtlng;
e) decontrolevandefoutlussenmdeJulsteaanslultlngvandedlffeÍentleelstÍmminrlchtlngenviadeopwekkingvaneenfoutstroomvan

mlnlmum 2,5 masl degevoellgheidvan het apparaat;

f) decontrolevan de contlnuiïêltvan de equlpotentlaleverbindlngen (hmfd- en b[komende) en van de beschermlngsgelelders vande

stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare to6tellen met vaste standplaats van de klasse 1

g) devlsuelecontrolêvan vast ofvast opgesteld materieel dat gevaarkan opleveren voorpeÍsonen en goederen;

h) de vlsuele controlevan verplaatsbaar materle€l dat gevaar kan opleveten voorpersonen en goederen.

Behoudens inbreuken,wordt deoveÍeenstemmlng bevestigd tussendegeihstalleerde besóermlngsinrichtlngen tegen overstroom

en dedooÍsneden van de respectlevelijkestroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

a) deverpllchling hêt proces-verbaal van het controlebezoekte bewaÍen ln het dosslervandeelektÍische installallesamen met deééndÍaadschema\en desltuatleplannênj

b) de verpllchtlng ln het dossler elke wuziglng aangebracht aan de eleklrlsche lnstallatle te vermelden:

c) de verpllchtlng de Federale Overheidsdlenst dle Energle onder z|Jn bevoegdheid heeft onmlddellljk ln te lichten over elk ongeluk aan personen

overkomen en rechtslreek ofonrechtstteeks te wUten aan deaanwezighêld van elekÍlcltelt;
d) de veÍpllchtlng. wanne€r er overt€dlngen zljn vastgesteld tildens het controlebezoêk, een nleuw contÍolêbezoek te doen verlchten dooÍ hetzelfde

erkend oÍganlsme om na le gàan of na afloop van dê lermlnvan éénjffir de ovêrtredlngen verdwenen zljn. lndlen tldens dat tweêde

onderzoek wordt vastgesteld dat eÍ nog overtredlngen overblljven, met het sl(end organlsme een koplevan hèt proces-verbaal

van hetcontrolebezoek sturen naardeAlgemene Dlrectie EneÍgledie belast ls mel het hoog toezlcht op de hulshoudelÍJkeelektrlschê lnstallatles.

of oÍganlsaloÍische gegevens.

WELKE SÏAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

2t3

STAP 1 S'IAP 2 STAP 3 STAP 4

VMA - 38 Verslagnummer o397-r7o5o8-or ffi
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Schema's
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