
COMFORMITEITSATTEST
Voor mazoutreservoi res

THERMOFLAM-BV
Willaart I
2260 Tongerlo
GSM:0496/404345
BTW 0 826-533436
E mai I : thermof lam@Jelenet.be

Klant: Mellaerts
Adres: Elisabethlaan 24 bus 403
Plaats: 8400 Oostende
Tel:
Adres reservoir: Valleistraat 16 Wilsele

I -Mazoutreservoires met een voor venlrarmi van een
Niet inqedeeld: a lnhoud reservoir: 3200

neen
voorzien onder punt í ( reservoires ingedeeld

lnhoud reservoir:
in klasse

lnkuioino: neen Ovaal neenCilindrische la
neen )olvester: Groeve:Toegankeliik:

Staal a Rond: Parallellepidisch
Dubbelwandiq neen

I

Datum in gebruikstelling of vorige kontrole
Datum uituoering kontrole:
Datum kontrole moet ren

Controles:

lk verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk
bestrijding van de bodemverontreinigind.
Naam & handtekening van de technicus
Vansteenkiste

wet op de

18t01t2025
qFrill}r'Fr4

Visuele kontrole van toebehoren: ok la
Overvu lbeveiliqinqssvsteem tankfluit Ultrasoon boven -4

Lekdedektiesysteem: neen Ultrasoon onder: 4
Certificaat voriqe controle: ia Verdere exploitatie toegelaten mits

neen of aan

Visuele kontrole buitenwand: neen Merkteken:qroen ia
Binnen beschermt waterwinninqsqebied neen Merkteken
Kontrole water en slib/cm geen Merkteken rood
PH-waarde:
Prototypekeurinq:
Fabrikatienummer:
Landbouwqebied neen

Groen:Tank mag in dienst blijven:
Oranje:Tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden
Rood: Tank mag niet meer gevuld en gebruikt worden
Dedector: Tvpe SDT 150 Serienummer:'150000542

Serien

Opmerking:

sv 02049

Naam & handtekenig van de klant


