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IDENTIFICATION

Organisme de contrôle
SUNESIS ASBL – BE0679.1902.6145  
Drève richelle, 161/90 - B-1410 WATERLOO

Agent-visiteur LUCIEN DUMONT

Date d’inspection 23/01/2024

Installateur/Responsable travaux CHRISTINE EVERARD DE HARZIR TVA

Propriétaire/Exploitant/Gestionnaire - 
Adresse

CHRISTIAN EVERARD DE HARZIR 
Rue Basse Hollande, 42 B-1460 ITTRE

Adresse installation Rue Basse Hollande, 42/B B-1460 ITTRE 

Type d’installation Unité d'habitation (appartement)

Code EAN Non communiqué

Gestionnaire de réseau ORES

Numéro du compteur 20337919
Index jour 1.8.1 62957 kWh
Index nuit 1.8.2  kWh

CONTRÔLE
Base ⌧ AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension

Type de contrôle (Chap. 6.4/6.5/8.4/7.112) Visite de contrôle (chap. 6.5)
Dérogation partie 8 livre 1 * Non Applicable
(*) En cas contrôle chap. 6.4., référence du document « début réalisation avant 01/06/2020 » 
Période d’installation Entre 01/10/1981 1981 et 01/06/2020
Prochaine visite à réaliser dans 18 mois après la signature de l'acte

Contenu
Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection. Le présent contrôle 
porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, 
etc.

INSTALLATION
Type de Raccordement Souterrain Tension nominale de service et nature du courant 3x220V - AC
Type câble/Nbr conducteur/Section XVB - 4x 10 mm² Protection de branchement (In) - GRD 25A
Type de prise de terre Barre - Individuelle Courant max autorisée 40A
Section de terre 16 mm² Type d’interrupteur-sectionneur général GRD
Nombre de tableau de répartition et 
de manœuvre

1 Différentiel principale 4p 40A/300mA

Nombre de circuits terminaux 17 Différentiel supplémentaire 4p 40A/30mA

RESULTATS (Mesure/contrôle visuel)
Installation exécuté conformément aux schéma et plan ☒ Oui ☐ Non

Bon état du matériel fixe ou à poste fixe (choix, assemblage et installation corrects sur place) ☒ Oui ☐ Non

Résistance minimale d’isolement générale 34.4   MΩ Résistance de dispersion de la prise de terre 11.43   Ω
Fonctionnement du bouton test du diff ☒ Oui ☐ Non Protection contre les contacts directe - Concluante ☐ Oui ☒ Non

Contrôle de boucle de défaut - concluant ☒ Oui ☐ Non Protection contre les contacts indirecte - Concluante ☒ Oui ☐ Non

Continuité de (prise et appareils de classe I) – Liaison 
équipotentiel - Concluante

☒ Oui ☐ Non Protection contre le surintensité - Concluante ☒ Oui ☐ Non

Les bornes d’entrée du différentiel ont été scellées ☒ Oui ☐ Non Protection des appareils class I fixe ou à poste fixe - Concluante ☒ Oui ☐ Non

CONCLUSION

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Une visite complémentaire est 
à exécuter dans les 18 mois de l'acte authentique de vente par un organisme agréé. 
Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées lors de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates
doivent être prises pour qu’en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Pour le responsable Technique

M. Bruno SERMEUS
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LISTE DES INFRACTIONS

☒ La protection contre le contact direct n’est assurée. (AR 08/09/2019 - livre 1 - art. 4.2.2)

☒ Les canalisations non utilisées doivent être enlevées ou isolées à leurs extrémités. (AR 08/09/2019 - livre 1- art. 4.2.2.3/5.2.1.1)

REMARQUES

☒ Lors d'une rénovation de l'installation électrique, les dérogations pourraient ne plus être appliquées

NOTES

� Il y a quelques interrupteurs à  remplacer car ils ne fonctionnent plus.

http://www.sunesis.be/


SUNESIS ORGANISME DE CONTRÔLE AGREE
Siège sociale Office Park – Drève de richelle, 161/O Bt 90 – WATERLOO Téléphone +32 2 647 33 41
Siège d’exploitation Office Park – Drève de richelle, 161/O Bt 90 – WATERLOO Email info@sunesis.be
N° de compte BNP BE44 0018 1902 6145 Site internet www.sunesis.be
N° de TVA TVA BE0679.433.629 Facebook @sunesis 695-INSP

RAPPORT DE CONTRÔLE D’UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE ET TRÈS BASSE TENSION
Numéro de rapport : 20240130LD014RE00164203FR

Ce rapport annule et remplace le rapport : 20240130LD014RE00164202FR

R23D2T4A0.1.1 - FR Page 3 sur 3

ANNEXES
Croquis de position élémentaire et descriptif sommaire des tableaux sur base de ce qui est visible et accessible lors du contrôle.
Note : ces croquis ne remplacent pas les schémas unifilaires et de position réglementaires.
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