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lDJabel: oude Baan 268 bus 5 Maasmechelen

B.T.W. nr.:BE 8SB 492 489
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Menlor: -

Client reÍerence:

lK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke
1 6538

Serie Nr:: 2916068

i't

tA
gil

Plaais van het onderzoek
Straalnaam

Huisrrummet'

Postcode

Gemeente

TYPe

EAN :54

's in bijlage

(ï oK

GOK

Oude Baan

268 bus 5

3630

Maasmechelen

appártemênt

c

Eigenaar:
Naam

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Gemeente

Teller Nr,: : Nog Ie plaatSen

s AREI

:;:, .i:il''
A'.!. .., ,'

;1.í

x2,5

lN (A) (andere) P Sectie (mm')

Ar,nsluitingen

. Direite aanraking G OK (: NOK

j,',
Correcte schema's Ë OK (} NOK

lndirecte aanraking G oK C NoK

schema in bijlage door Aceg ut* fi

C (i niet vart toepassing fr; in afwachting

Verlichtlng / toestellen fi CIK (J NOK (l NVÏc NoK

OPMERKING . NOTA'S
c)2 Geen inbr€uken vastgesteld.
O5 De verlichting is nog niet deÍinitÍeÍ geplaatst.

OB Badkamer is-nog nÈt volledig aïgewerkt. Bad en/oÍ douche diênt nog g€plaatst te worden.

O22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te vooaien.

BËSLUIT

ï* De elektrische installatie voldoet aan de voorschrilten van het ARË|. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 101512044

fZ De nodige maatregelen wêrden genomen, zodat de ingangsklemmên van de automatische diflerentieelstroominrichting, geplaatst aan hêt begin
tL van de installatie, ontoegankelïk zijn gêmaakt door vezegeling.

f# Hel (de) éóndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor geziên getekend'

t*ï De elektrische instaltalie voldoet niet aan de voorschrilten van het AREI, Een aanvullend bezoek moet door heizetÍde organisme worden
l i ;;s;;;;. il*"x"n, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen rlie opgenrerkt werden tijdens het controlebezoek, moelen zonder vertraging

uitievoerd worden en alle máatregelen moeten geirolfên word'en opdat dó in overtrecting zijnde installatie, indien zij in dienst bllitt. gêen gevaaÍ

vormt voor de personen of goederen' Datum:

t*ï De elektrische installaile voÍdoet niet aan de voorschrilton van het AREI. Het controlêbêzoek vooaien door ad. 276bis van het AREI, moet
I t 

il#;il;;uit"1ryr, t e maanden na cJe datum van de verkoopakte. De gegêvens van cle nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na hel vediiden

van de akte. lndien áe herkeuring gebeurt door eên ander eftend organisme-, díênt deze ons hieNan op de hoogte tê brengen' Datum:

i,.

Pagina 1 oÍ 3 EK1



ËK1 | ËlàBporlnummor 216947 | Ncderlándsialigé vêrsie : VËK1-7--NL--20161205 | Originêel exemplaar

Deze pdÍ-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden versprêid..

Aantal bijlage(n): 1

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteuí Werner Notelaers

Plii:hten van dê ctgeflffir beh€€Ídsr huurder voor de lnsldlà{le onderworpen 8n het AFEI

. Hel ver$lag dsÍ lË wdd& b#áíd in iËl drjssis vm de.eleklrischè irÉtallaliê.

. Elke wiiziging defll te ?oÍden vermdd in l€t éleklilsch dossier.

KwaliteÍi

s Êlk omc,/al weíkomcilran persorcn €n lê \'JiÍten, rmhlsÍetks oÍ onrffihtstíwks, aan de ameziglnrd
nrlrideàstaniJ s i:nergiê - albenlm dir#lle Cnergiê, aldelirg gÀs - dektriciteit

vs da €ileklÍischè iNlall€1íe dieni dmiittsllij!. íoe4gederld te w6Íden tan dD FOD mononie, KVIO,

r (le refxoductle var clit documsiis mkel Íoeoeláton in zijn

r Dc keurir6 beperktzlch iddo zighture en rcrmaal tqr€ankêJiika delsr os'irÀiallat e-

www-aceg.be 02 /.880.8Ê.90

en De volgende pêriodíêke keuring is

nieuw voorzie n voo( 10!5/2044

mst hp,t schíifte{4k-akkw'ÍI vm hgl dé amvtager.

BE06 7340 32A8 4322 - BTW 8E0839 866 481

ACEG staat tot uw dienst voor alle
noodzakelijke keuritrgetr'

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en
bêsteed aandachl aan de eventue'ê
,tota's keure
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2x230V-50H2

p.il3
Situatieschema

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax -
e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie

Tel.: - GSM: -
Fax -
e-mail: -

H7



p.3/3
Lijst Kringen

2x230V-50H2

lnstallateur

Tel.: - GSM
Fax: -
e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

t

A: WASMACHINE

B: DROOGKAST

G: BOILER

D: VENTILATIE

E: VAATWAS

F: BADKAMER

G: SLAAPKAMER

H: LIVING KEUKEN

J: KOOKPLAAT


