
CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTR ESERVOIRS

opdrachtsever : .N.elwidn..S.*.!n'I Ít4//t"' 4COMFORT HEATING BV
(Exclusive Heating Systems)

Evence Coppéelaan 96 bus 2

3600 Genk

089/ 35 s1 30

Email : info@comfortheating.be
Website : www.comfortheating.be
BE 0543.79r.797
Bank: BE53 3631 44220953

Nummer van het reservoir

Klant

Tel :

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde instolloteur : SV 02460

Adres reservoir, ......';&^

N o m i n a I e rese rvo i r' ...... í..rr. 9. p......r?AÁl

Materiaal buitenwan d : ....9..h).ttl ......... trtoegankelijk Fontoegankelijk

/

1 - Mazoutreservoir - kleiner dan 6000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir : ........./.'....."t..?.p*.3'

Datum uitvoering controle : *1,.5../.s.k../..2.9.?.1...

Controles
Bijzondere opmerkingen :

Dichtheidscontrole : @í{

Visuele controle van de toebehoren : Qk

Overvu lbevei ligingssysteem : dÍr

Controle aanwezigheid water en slib ,n",^n'l'

Lekdetectiesysteem r,J;)

Certificaat vorige controle , ok ( Z'lnQ\

Meting potentiaalverschil , "àl'
Visuele controle buitenwan d'lhil"

* Ve rd e re ex p I o i t at i e to e ge I ate n /njetjeegelate n

*Schroppen wat niet Past

..,..,......8,K



2 - Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse lll

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir | ........./........./.....

Datum uitvoering controle : ........./........./.....

Controles
Bijzondere op

Algemeen onderzoek

a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen
en de algemene staat van de opslagplaats :

b) Katohodische bescherming :

c) Lekdetectiesysteem :

d) Overvulbeveiligingssysteem :

e)Aanwezighe id water en/ ib:

f) Certificaat vor le:

g) Dichthei eproeving (30hPa/min) *Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

h) ntreiniging buiten het reservoir :
*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

Merkteken : (groen - oranje - rood)*

De kenmerken

Beperkt onderzoek - punten a,b,c,d,e,f

@: het reservoir mag verder in gebruik genomen worden

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige
herstellingen gebeuren.

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moet buiten gebruik worden gesteld

lk verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de
bestrijding van de bodemverontreiniging.

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor .*1..Í../..1.?..t...\p.?..1...

Naam en handtekening technicus
en firmastempel :

Comfort Heating BV

Evence Coppéelaan 96 bus 2
3600 Genk

089/ 3s s1 30

*Schrappen wat niet past

íil- //n"-
Naam en handtekening klant :



Comfort Heating BV (Exclusive Heating Systems)

Evence Coppéelaan 96 bus 2

3600 Genk

info@comfortheating. be

www.comfortheating.be
Btw nr: 880543.79t.797
Bank : BE53 3631 4422 0953089/ 3s s1 30 WERKBON

OPDRACHTG EVER/FACTU RATI E-ADRES

íindien verschillend van werkadres) t Il
Naam:ygf o,";ry14 ,y^tlJÀ d\ \ía+l@""dn

Adres: a-,^*Q (tr16btu'* 6

1 6 \, 14 e.vt ,*,"!&b-
Tel. nr

Gsm nr

E-mail

oql\l 61.',ï}. 9(

WERKADRES

Naam:

Adres e,*J" he4g\^ lqq
!Llo Maat,*'r!^r14'

lel. nr :

Gsm nr :

E-mail :

Datum

t9l or 1 1ot'7
Uur Type klant

vk.

Eigenaar Huurder 6% btw 2L%btw I Btw verlegd

OPDRACHT

r onderhoud mazoutketel

n onderhoud mazoutketel/schouw

tr onderhoud gasketel

S keuring mazouttank

n ander

UITGEVOERDE WERKEN

BancontactCashBetaling voldaan

Betaling niet voldaan L

Bedrag

Handtekening uitvo Ha ingVoor akkoord, plaats & datum

Mo-Yt t*,9cP,,.L!2- aí ( q ftt tt


