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Rapport de contréle d'installations électrigues a basse et a trés b tension

| SPECIMEN | CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 100/2026/88238/D01:1 RE™®.100/2026/88238/D01:2

DATE DU CONTROLE 27/10/2026 (11:10 - 11:55) AGENT VISITEUR Laurent Maes
ADRESSE DU CONTROLE Mechelsesteenweg 27 - 1970 TYPE DE CONTROLE Visit®ge contréle (6.5.) |XI
Wezembeek-Oppem
> DONNEES GENERALES
Adresse de l'installation Mechelsesteenweg 27 - 1970 Wezembeek-Oppem
Type de locaux Unité d'habitati¢n ison)
H A $b-H N
Obijet du contrdle Hedhs L'##ﬁﬂ
Propriétaire
Responsable des travaux e
Dérogations applicables/appliqigé nci Af46h5"41ECtiGLES"ddmestiques (8.2.1.)
- Installa électriques domestiques ancien RGIE
(8.2¢2.) - Parties existantes des installations
domdestiques réalisées a partir du ler juin 2020 (6.5.8.1.)
> DONNEES DU%CORDEMENT
Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) RLEK
Code EAN n communiqué
Numéro du compt 3100260629
Index jour/nuit 012320,759/012687,881

Type de cgfipure générale Disjoncteur

Cable c r -fableau \Q EXVB 4 x 10 mm?2

Tension nol e de service 3x400V + N - AC
Courant nominal de la protection de bran@ 25A
>, CONTROLE @
Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de poS¥jon Sans obje \v Nombre de tableaux 1 | Nombre de circuits 7
Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s) ‘%
Les fondations datent avant le 1/10/1981 Ajispositif différentiel de téte D - 40A - 300mA - type A - test OK
Type d'électrode de terre iquets Dispositif différentiel supplémentaire ID - 40A - 30mA - type A - test OK
Résistance de dispersion de la prise de terre (Q) 20,9 Q Fixation/Etat/Détérioration matériel Pas OK
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE  Pas OK Contrdle visuel appareils fixes et/ou il Pas OK
Test de continuité Pas concluant O Protection contre les contacts directs Pas OK
Contrdle boucle de défaut Concluant Résistance générale d'isolement (MQ) 0,58
Protection contre les contacts indirects Pas OK Adéquation DPCDR — prise de t OK

Adéquation protections suri {teQ— Sections OK
Le ou les socles de prise en défaut sont localisés dans & le salon - le frigo/congélateur - la véranda

CONC1 USION : NON CONFORME * [X]

A la date du 27/10/2026 , I'installation électriq lechelsesteenweg 27 - 1970 Wezembe n’est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrété

royal du 8 septembre 2019 établissant le Livr ps installations électriques a basse tension e asse tension.
Le contrdle réalisé par Certinergie a porgf S rties visibles de l'installation et normalement accessibles.
Les travaux nécessaires pour faire disparaitg

fractions constatées pendant la visite dg,controle, doivent étre exécutées sans retard et toutes mesures adéquates
doivent étre prises pour qu’en cas de maif¥n eh service de l'installation, les infractions ng’co

tituent pas un danger pour les personnes.
Une nouvelle visite de contrdle est a exe @ pour constater la disparition des infraction

me organisme au plus tard avant le 27/10/2027.
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SPECIMEN | CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 100/2026/88238/D01:1 REM 100/2026/88238/D01:2

> LISTE DES INFRACTIONS

® Le conducteur de protection n'est pas distribué dans I'entiéreté de l'installation ® Le con ur de protection n'est pas relié au: de classe I. - 4.2.4.3.;5.4.3.
(installation d'apres 1981). - 5.4.3.6. ® Les liaisonSNgguipotentielles supplémentairg N la salle de bain pour toutes les
® |es canalisations principales d’eau et/ou de gaz internes au batiment, et/ou les parties métalliques simultanément accessib e les conducteurs de protection de
colonnes principales du chauffage central et de climatisation et/ou les éléments s les appareils et machines électriies ne sont pas réalisées. -
métalliques fixes et accessibles qui font partie de la structure de la construction et/ou 5.4.4.2.;7.1.4.4.;8.2.1.
les autres éléments métalliques principaux ne sont pas connectés a la borne principale  ® nsifn d’alimentation n'est pas in% clairement de maniere apparente sur
de terre. - 4.2.3.2.;5.4.4.1.;8.2.1. ugftableau de répartition et de .-3.133a
® La continuité du PE vers les contacts de terre des socles de prise et/ou vers des ® Les Crrcuits, les appareils de coup les dispositifs de protection ne sont pas
appareils de classe 1 a poste fixe et/ou des liaisons équipotentielles (principales, repérés de maniere claire et visiblgl™-'3.1.3.
supplémentaires) n'est pas réalisée. - 6.4.6.4.;6.5.7.2. ® | es circuits alimentant des soclgs dg) prise de courant doivent étre équipés de
® Les schémas unifilaires et/ou plans de position ne sont pas présents. - onducteurs d'une section mm de 2,5 mm?, une section de 1,5 mm2 n'étant
3.1.2.;6.4.6.;6.5.7.;9.1.2. autorisée que pour les circui contiennent pas de socles de prise de courant
® Des socles de prise de courant qui ne comportent pas de contact de terre ne sont p (par exemple, les circuits réserv iqguement a I'éclairage). - 5.2.1.2.;8.2.1.
protégés par un dispositif de protection a courant différentiel résiduel & haute ou trés W®  L'utilisation de douilles papir alimenter un point d’éclairage dans I'attente de I'appareil

haute sensibilité - 4.2.4.3.b d'éclairage définitif n’est risée - 4.2.4.3.a
®  Lacouleur bleu clair n'est pas réservée au neutre, ici présent. - 5.1.6.2. ® Des canalisations él iq et/ou leur pose ne possédent pas une résistance
® Raccordements et assemblage, les connexions ou dérivations des cables nNas mécanique suffisante,face sollicitations auxquelles elles sont soumises. - 5.2.1.5.
effectués en conformité avec les régles de l'art, elles doivent étre réalisées dans des ® Interrupteur(s) et/ou ) de prise et/ou boite(s) de dérivation ne sont pas fixés
boites de dérivation, des tableaux, aux bornes des interrupteurs ou des prises de correctement. - 1

courant ou dans les appareils d’éclairage. Les boites d’encastremgg®des prises et ® Du cable VTLB eéble "cote & cote" n'est pas employé et/ou posé comme il est
interrupteurs doivent étre suffisamment larges pour y réalis ent les permis. - 5.2

connexions. - 5.2.6.1 ® La correspol ntre les degrés de protection (IP) du matériel électrique contre les
® Des conducteurs du type VOB ne sont pas placés sous conduit et/ou il se doit. contacts direci 's volumes dans la salle de bain n'est pas respectée. - 7.1.4.3.

-5.2.9. ® Des masses d’a eils, matériels électriques de classe | ne sont pas reliées au
® |l manque des rosaces derriére les prises et/ou interrupteurs ej nécessitant. - 1.4. conduc e protection des canalisations qui les alimentent. Exception faite des
® Du matériel électrique est présent dans un/des volume(g) qui ne lui est/sont pas ma, se@ppareils fixes d'éclairage de classe | comportant des douilles ne

autorisé(s) de la salle de bains/de douche. - 7.1.5.3. i d’'un degré de protection d’au moins IPXX-B et situés dans un local sec.

® Un ou des socles de prises de courant ne comportent p ng’'sécurité enfant. -

42.23. Qrupteurs et/ou des socles de prises a encastrer dans les parois ne sont pas
®  Une machine & laver et/ou assimilé est raccordée via un cordon multiprise. - 5.2.6.2. ans des boites appropriées. - 1.4.2.;5.1.3.1.;8.2.1.
® Des mesures préventives contre I'incendie ne sont ppeagrises. - 4.3.3.;5.1.1.2.;5.2.7. ° n de protection contre les contacts directs des luminaires, socles de prises et/ou
® Un/des cordons prolongateurs/multiprises sont ins| @ n pose fixe. - 5.3.4.7. i pteurs n'est pas suffisant - il faut placer des globes, des caches, des couvercles
® e contrdle visuel du matériel fixe ou & poste fiXeNg obile pouvant présenter des ptés. - 4.2.2

dangers pour les personnes et des biens n’est pas cord sinterdiction de supprimer, d'altérer ou de détruire la protection contre les chocs

ant. - 6.5.7.2.
électriques par contacts directs ou indire
l'installation électrique, n'est pas respectée. - 9.57
Les boites de dérivation ne sont pas fer
pas assurée. - 5.2.6.1

ou tout systéme de protection de

ction contre les contacts directs

infractions. garanties de sécurité.

>  REMARQUES Q /.,

® Nous ne pouvons pas exclure qu'au dépét des schémas il puisse y @ tres ® Il manque des informations essen s sy du matériel électrique afin de juger de ses
® | 'habitation est encombrée - problémes d'accessibilité, de visibilité. ® |es informations récoltées sur place ne permettent pas de déterminer la date a
® |'appareillage électrique fixe ou & poste fixe suivant n'est pa@t - lave- laquelle l'installation électri a été réalisée.

vaisselle/cuisiniére/ seche-linge ® Laliaison équipotentielle su entaire pour la baignoire métallique n'est pas visible
® |es connexions et/ou dérivations sont & réaliser dans des boiteg prévues a cet effet. et vérifiable (émail ou autre).
K ® Lors d'une rénovation

étre appliquées.

ation électrique, les dérogations pourraient ne plus

Rappel sur les prescriptions réglementaires : /§Q

Le propriétaire, le gestionnaire ou I'exploitant de I’installationwue esttenu : \
a) d'en assurer ou d’en faire assurer |'entretien ;
b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les di
et a tres basse tension soient en tout temps observés ;
c) de conserver les documents, en ce compris le ou |
et de mettre a disposition une copie de ce dossier ae ntuel locataire ;

d) de transmettre le dossier de I'installation électrigfi nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;

e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire pﬁ surveillance du Service Public Fédéral ayant I'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du,

S

s du Livre 1 de I'arrété royal du 8 septembr: 19 établissant le Livre 1 sur les installations électriques a basse tension

ports de contrble, de l'installation électrique dars un dogsier, de le tenir a disposition de toute personne qui peut le consulter

directement ou indirectement, & la présence d'in 10ns électriques ;
f) de renseigner dans le dossier de l'installati ue toute modification ou extension non impgftantg survenue sur l'installation électrique ;

g) de laisser réaliser par un organisme agréé 6le de conformité avant la mise en usage sy to! ification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

h) si des infractions ont été constatées lor isitf de controle par le méme organisme agréé afin de vérifier la disparition des
infractions au terme du délai de un an. DEnNS¥g Cas ou, lors de cette seconde visite, des infractions sistent, I'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de
contrdle a la Direction générale de I'Ene % bosée a la haute surveillance des installations électriques domestiques.

&
&
\i

>
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