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VERSLAG VAN EEN HAISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING

AARD ONDERZOEK VOORSCHRIFTEN
CONTROLEBEZOEK VAN EEN OUDE
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE

BOEKT - KB08/09/2019

INST
8.2.1 8.2.2 8.4.3 8.4.2

* Datum onderzoek 190
*Adres installatie
* Eisenaar ofDNG
* Installateur BTW
* DNB 057 734 314

Type van de lokalen

2.- BESCflRIÏVING Vt
Nominale spanning

in Volt in f,)
Automaat

DNB
40A/2P

Álgèmeen-ïó latieniveau
RI in MO

> 0,5

Voedingskabel
Hoofdbord O

2xl0mm'? Borden 4

Nominale waarde v.d.
beschermins v. d. aansluitins

Zie automaat DNB Eindstroombanen l0

Type
aardelektrode

Type algemene
schakelaar

404/l00mA/4P

1.- OP DE
8

I Eendraadschema en situatienlan ziin niet aanwezis. is onvolledis of komt niet overeen met de installatie. (81:3.1.2.1)

2
Onderbrekingsinrichting/meetklem is niet aangebrucht in de aardgeleider en/oÍis niet bereikbuqr.
B1: 5.4.3.5)

3 Niet alle contactdozen op LS ziin voorzien vun kinderbeveilisins. (fl:5.3.5.2,4.2.2.b)
4 Stopcontsct(en) met de aardpen is niet verbonden met de beschermingsgeleider, (81:5.3.5.2.)

5 Toestellen en verlichtins ziin niet conform geplaatst en aangesloten. (BI:5.3.4.2)

6
De werking van de differentieelschakelaar(s) voldoen niet met testknop en/of stroominjectie. (81: 2.6.4, 5.1.3.3,

s.3. s.3. 6.4. 6. 1. 6.4.6. s )

7

I Bijkomende DS voor het geheel van de apparatuur ondergebracht in de wasplaatsen en de stortbad - of badkumers
ontbreekt of heeft een srotet sevoelisheid dun 30 mA. (BI:4.24,3.c, 5.3.5.2, 5,4.4.1)

9
De geplautste elektrische materieel in de bsdkamer (stopcontact, licht,
volume.

) is niet in overeenstemming met zijn

IO Hoofd-equipotentiale verbindingen ontbreken, ziin onvolledig of doomsnede is onvoldoende. (BI : 5.4.4.1)

s..BESLATT
1. De elektris€he in

De velgende periedieke eentrele meet rverden uitgeveeréuiterlijk ep 28/06/2049 alseek veer de ingebruikname
van elke belrngriike rvijziging efbeduidende uitbreiding veer deze datunr-
De ingangsklem-nen-ven de entemetisehe different:eelstreeminriehting geplaetst bt het begin vsÍFde instelletie rvaren

rverden enteegenkelfrk genaskt deer verzegeling, Het(de) ééndraadsehema (s) en situatieplan(nen) rverd(en) veer gezien

----{€+eken&
2.- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het BOEK I (KB 08/09/2019)

De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de
gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen ofgoederen.
Een aanvullend controle bezoek moet door een erkend organisme worden uitgevoerd uiterlijk op l8 maanden na datum
van akte.

PAG. I van 2



Vervolg verslag nummer B}d2024-0190 PAG.2van 2

Schtqrpen wat rum toepnssirtg is

6.-UITGEVOERDE CONTROLES
Onderzoek conform interne procedures 23 en werkinstructie 8006 op basis van de vermelde voorschriften bij
het uitvoeren van het controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie bij verkoop.
Identificatie meettoestel : Metrel 3102

6a Controle de conformiteit van de van de eiektrische installatie de scherna's.

6b Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen. . ..) van het vast geihstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor
watbetreftdeschakelaars.destopcontacten'deaansluitingenindeverdeelkastenenverb!L

6c Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking

6d Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting

6e Controle van de foutlussen en dejuiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom

tussen 2.5 en2.75 maal de sevoelieheid van het aoparaat.

6f De controle van de continuïleit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders

van de stopcontacten en van de vast opgestelde ofverplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I
6s. kan opleveren voor personen en goederenVisuele controle van vast ofvast opgesteld elektrisch materieel .dat

6h dat gevaar kan opleveren voor personen en goederenVisuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel

6i De overeenstemming tussen de geihstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de

respectieveliike stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN YAN DE VERKOPERS ENKOPERS
8.4.2.2 - Boek I
Bij de verkoop van een wooneenheid als bedoeld in aÍil. 8.4.2. I is de verkoper verplicht:
- een controlebezoek van de elektrische installatie te laten uitvoeren;
- de datum van het proces-verbaal van het controlebezoek en het feit van de overhandiging van dit proces-verbaal

in de authentieke akte te doen vermelden.
- indien de verkoper en koper overeenkomen dat het controlebezoek van de elektrische installatie overbodig en nutteloos is omdat de koper het gebouw

gaat afbreken ofàe elektrische installatie volledig gaat renoveren is de verkoper verplicht dit akkoord in de authentieke akte te doen vermelden.

- De verkoper is verplicht in de authentieke akte te doen vermelden dat de koper de Algemene Directie Energie, afdeling Infrastructuur schriftelijk moet

informeren van de afbraak van het gebouw ofvan de volledige renovatie van de elektrische installatie. Deze laatste maakt aan de koper een dossiemummer

over en verzoekt hem haar een proces-verbaal van controle toe te zenden van zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen.

- In het geval van onmogelijkheid om de controle te laten uitvoeren bij een door gerechtetijke bestissing bevolen verkoop is diegene die de verkoop vordert

verplichi in de authentieke àkte of in het proces-verbaal van openbare toewijzing de afiarezigheid te doen vermelden van het controlebezoek van de

elektrische installatie en het belang van de koper om tot deze controle te laten overgaan.
- In het geval van een controlebezoek met een negatiefproces-verbaal als gevolg, is de verkoper verplicht in de authentieke akte de verplichting voor de

koper te doen vermelden zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop schriftelijk mede te delen aan het erkend- organisrne dat het controlebezoek

van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.
- Na deze melding heeft de koper de vrije keuze om een erkend organisme aan te stellen voor een nieuw controlebezoek om na te gaan ofna de afloop van

een termijn van l8 maanden, te rekenen vanafde datum van de akte van verkoop, de oveÍredingen verdwenen zijn, r

- Indien de koper een ander erkend organisme aanstelt dan licht dit organisme het erkend organisme dat het eerste proces-verbaal van controlebezoek heeft

oosesteld hierover in.

7.b. PLICHTEN VAN DE ENKENDE
ORGÁNISMEN
7b .t In het kader van de wettelijke opdrachtenBO, zal een kopie van dit verslag door het EO worden bewaard,

gedurende een termijn van 5 jaar. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld aan elke persoon die wettelijk
toegelaten is om dit te raadplegen. Voor bijkomende informatie mbt reglementaire voorschriften, klachten: FOD

Alsemene Directie Enersie (https://www.econom ie.fgov.be)

8.- NOTÁ'S

8.1.- Fvent*ele dt tjlcing
----ee*eee-e*ae*ll)

8.2.- De afwezigheid van de schemats lqten niet toe om een srondis controle uit te voeren,

8.3.-

AGENT-BEZOEKER MET HET
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