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CACEG",*
Êlke rtd keu r i n gso rgan i sne

Ringlaan 39

1853 - Strombeek-Bever

1s1. +32 2 880 88 90

inÍo@aceg.be

www.aceg.be

Keuringsvelstag van een elektdsche laagspannlng- ên zêeÍ lage spanningsinstallatie

tso/Êc 17020

Datum keuring: 0410712024

llllabel: Vechmaallaan 38 Heers

Merk en type meettoestel: Metrel
EUROïESï 61557

Datum veÍslag: o4l07 12024

Plaats van het onderzoek

stÍaatnaam

Huisnummer

BusnummeÍ

Postcode

Gemêente

Land

lpe :woning

AÍbeelding schakeF en verdeelbord

Aard onderzoek:

NetbeheerdeÍ: FLUVIUS

Aantal borden: 1

AaÍd ele ktÍod e : Aard in g slus

lnspecteur: Wemer Notelaers

B.T.W. nr.:BE 0717 539 880

Serienummer 18460125

Vechmaallaan

38

3870

Heers

Belgiê

Mentor:

Klanreíerentie:

Eigenaaí

Naam

StÍaatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcodê

Gemeente

Land

lnstallateur
Naam

BTW nr.

TeleÍoonnummeÍ

E-mail

Installateur: Tonny Goossens VoF

Roggen

Vechmaallaan

38

3870

HeeÍs

Belgiê

EAN :54 Teller Nr.: : 27150399

íl Niet meegedeeld

Controlebezoekvan een huishoudelijke installatie volgens (KB 0S/09/2019) -AREI Boek 1- 6.5. en 4'2'4'3

spanning: 3N400v Meter / bord verbinding: 1"0 mm, Max beveiliging: 25 A

Aantal kíingen: 15
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Ri algemeen: 0.051 MC) RË: - fl

NOK

tuíotelt ót5t7

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IÁ (mA) ln (A)

300 40

30 40

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen Curve

I-

l-

9-

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotertiale NOK
verbindingen

Continuiteit NOK

EKl I NedeÍlandstallge veÍsie : VEK1-L1-NL-20230601 | Orlglnêel €xêmplaa

ln - andere (A) lrt

22,sM2s (3000A)

22,5kA2s (3000A)

lYpe Beveiligde kringen

15

L

Tesi x 2,5

OK

OK

Sectie (mm')

A

A

OK

OK

BeschÊÍming lN (A) {andere}

6

10

16

20

Directê aanÍaking oK

schema in bijlage doorAceg vzw NA

Doorsnede geleíders OK

P

2

2

2

3

1,5

r-,5

2,5

4

lndlrecte aanraking NOK

Verlíchting r toestellen OK

OPMERKINGEN. INBREUKEN. NOTA'S

t1.01 Eéndraadschema van dê installatie is te voorzien en/ol te vervolledigen. (Boek 1 Afdêling 2.12 -

2.13 en 3.1,2 en 9.1.2)

11.02 Situatieschema van de installatie is te voozien en/oÍ te vervoÍledigen. (Boek 1AÍdèling 2.12 '
2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

12.01 Dê waarde van de isolatieweerstand van één oÍ meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm
(Boek 1 OnderaÍdeling 6.4.5.1.)

13.09 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsondeÍbreker) moet steeds gemakkeliik bereikbaar zijn'

(Boek 1 Onderafdeling 5.L.5.1. en 5.4.3.5.)

14.01 Hoofdequipotentiaal verbindingen dienen venBzenlijkt worden, onÍbreken, zijn niet geelgroen'
onvolledig, <6mm2. (Boek I Onderafdeling 5.4.4'1. en 5.1.6'2)

14.04 De beschermingsgeleiders zijn niet verdeeld overde ganse installatie. (Boek 1 OnderaÍdeling

5.3.5.3.G. en 5,4.3.1.)

15.02 De aanduiding van de stroomkingen en/oÍ appàEtuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht
of vervolledigd te worden. (Boek L ondeÍaÍdè$ng 3'1'3.1. en 3.1.3,3.A. en 5.1.6.1)

16.04 Eên afzonderlilke differentieelstuoftbeschermingsinrichting met eên gevoeligheid van 30mA ls

te plaatsen voor installaties van badl€mel wasmachíne, vaatwas, droogkast en/of gelijkaardige

toestellen. Deze dient ondergeschikt te zín aan de hooÍddifferentieelstroombescheÍmingsinrichting
(Boek 1 onderafdeling 7.1.4.1. en 4.2.4.3.)

19.02 schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (Boek 1

OnderaÍdeling 1.4.1.3.)

19.06 Niet alle contactdozen op LS zi.in kinderveilig en/of vootzien van een beschermingscontact (NBN

C61-112). (Boek 1 OnderaÍdeling 1.4.2.3. en 5'3.5.2.)

nota/note 13 De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bii voorkeur kleiner te

zijn dan 30ohm.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden rijdens onzê rondgang.

nota/note 3 Het is niet uitgesloten dat bii een naconÍrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij

voorleggen schema's.

CV ketel

Badkamer boven

keuken

BESLUIT
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-, De êlektrische installatie voldoet niet aan de voorschrilten van het KB 0810912019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelÍde oÍganismê
í/ ;;;;;';iË;;;;'riïat, annozs. De werken, noais or de tijdens het conrrotebezoek vastgestelde inbreuken te doen veÍdwiinen, moeten zonder vertraging

woíden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen *Jrden g"no*rn opdat, indien de installatie in dienstblijÍt, deze inbreuken geen gevaaÍvormen voorde

personen of goederen.

Voor h u isho udeli.ike installaties wordt bovendien :

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken venicht door hêt êrkend organisme dat het controlêbezoek heeÍt uitgevoerd

- de Federale oveÍheidsdienst die Ënergie onder zin bevoegdheid heeÍl, brnnen een teímijn van één iaar dooÍ het eíkend organisme dat hêi contíolebezoek heeft

uitgevoerd, ingelicht van het bestaan ván inbreuken ingevat geen gevolg worclt gegeven aan het in orde brengen van de installatie'

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..
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Aantal bÍlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Wemer NotelaeÍs

\t,ERN
E

PlióÍfi ffi dê €igHs, beàsdg, huurdF wor de indalhie ondmorps s htt AREI Bod(l dddhg 9'1-2

Hd vd de drflt te wqdtr bgilffid in tmt dcsis vil de dektÍische imldlade

ílvslEidsdimt Ëcffiie
Kwliteit
De Ísods0e vil dt drcmíÍ is dkd toq,|datfi ln zijn iÍlÊgrdewm m er*d met lEt sctrifteliik akkffid vil hct cflitdffigtrisme fl de trwf,qs
ó" i<eGing htp.Ítt zich lol de zichbtre ffi filÍmaal toegant<elifketHen v4 de ireldlatie.

Voor vragen of algemene voonvaarden verwijzen wij gÍaag naar www,aceg,be BEs3 0689 0209 2953 | BTW 8E0839.866.481

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zoÍg ervooÍ dat alle
inbreuken worden opgelost en besteed voldoende
aandacht aan de eventuele nota's,

Als alle inbreuken zijn verholpen neem teÍug contact op
met ACEG oÍ met uw keurder van ACEG en maak een
nieuwe afspraak.

ACEG staat toi uw dienst voor alle noodzakelijke
keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.
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