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ATI Bonheiden, 13januari 2025

Mechelsesteenweg 247

2820 BONI-{EIDEN

telefoon: 015 55 51 51

telefax: 015 55 06 30
Notelaarstraat 23

2820 Bonheiden

Verslagnummer ZEIIBSI500-30
Datum van onderzoek: 13januari 2025
Tijdstip van aankomst: 11 h50
Tijdstip van vertrek: 12h35
Plaats van onderzoek: Bonheiden, Notelaarstraat 23

Afdeling ELEKTRICITEIT:

Onderzoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning

(Boek 1 - KB 08/09/2019)

- Algemene Directie Energie -

1. Beschrijving
1.1. Al

1.1.1. Identificatie van derden:
Eigenaar, beheerder, of uitbater:
Adres: zie plaats van onderzoek
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: niet bekend

Adres: -

BTW-nummer: -

1.1.2. Identificatie van de elektrische

EAN-code (Nummer) of naam:

Nummer meter:
Index (dag) (kWh):

Index (nacht) (kWh):
Private hoogspanningscabine:

Type installatie:

Aard installatie:

Aanvang installatie:

Personeel:

1.1.3. Gegevens van de elektrische installatie:
Spanning aanwezig bij controle:

Nominale spanning en aard van de stroom:

Netaftakkabel (type, sectie):
Voedingsleiding (type, sectie):

Bescherming v/d aansluiting:

Type van algemene schakelaar:

Type van de aardelektrode:

Aardverbindingssysteem:
Aantal borden:
Aantal stroombanen:

ja

3 x 400Vac + N

bestaand
XVB 4xlO mm2

TECO 40A
ADS 40A / 3OmA / 4P
aardingspennen

TT
1
12

1.2. Beschrijving van de gecontroleerde installatie:

Bijlage 1: zelbs5003Ol.jog
Bijlage 2: zelbsSOO3O2.jog

2. Inhoud van de controle

2.1. Aard van de uitgevoerde controle:
Controlebezoek volgens Boek 1, afdelingen 6.5.1 & 8.4.2
en volgens technische procedure TPR-E12P.

OJk

code El - --

installatie:

niet beschikbaar

5871969 / 1121700
48007

96824 / 3578
neen

wooneenheid

overdracht van eigendom

deels voor 1981-1983, deels voor 01/06/2020

niet van toepassing
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In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht:

- (Al de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de

eendraadsschema’s en de situatieplannen;

- (BI de concrole van de staat (vasthechtingen, beschadiging, .1 van het vast geïnstalleerd

elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de

aansluitingen in de verdeel- en schakelhorden,

- (C) de concrole van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en

onrechtstreekse aanraking;

- (DI de concrole van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;

- (F1 de controle van de continuiteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende)

en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of

verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;

- (G) de visuele controfe van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor

personen en goederen;

2.2. Resultaten van het onderzoek:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding (Ra) (Ohm) : Niet meetbaar

Waarde van het algemene isolatieniveau (Ri) (MOhm( >2

Overeenkomst automatische differentieelstroominrichting met Ra: neen

Overeenkomst beschermingsinrichting tegen overstroom met doorsnede ja

stroornbaan:

Overeenkomst uitvoering elek. inst. met eendraadschema’s/situatieplannen: neen

3. Inbreuken. opmerkingen & nota’s

3.1 Inbreuken (volgens Boek 1)
- (D9) Meetkiem aarding is te voorzien. (5.4.3.5)

- (R5) Het schakelbord dient te worden vervangen, de beschermingsgraad tegen

rechtstreekse aanraking is onvoldoende. (4.2.2.3, 4.2.2.4)

- (M7) De voetplaten van de zekeringen of automatische schakelaars zijn niet voorzien van

kalibreerelementen. (5.3.5.5.a)
- (023) De algemene differentieelstroominrichting moet minstens een In van 40A hebben.

(5.3.5.3)
- (O2SA) De bijkomende differencieelstroominrichtiny met gevoeligheid van maximaal

3OmA ontbreekt. Te plaatsen voor de kringen van de badkamer / douche / wasmachine /
droogkast / vaatwasmachine. (7.1.4.1, 4.2.4.3.c)

(025D) Stopcontacten zonder aardcontact worden niet beschermd door een

differentieelstroominrichting met gevoeligheid van maximaal 3OmA : aan te passen

(8.2.1.6)

- (T4) Het verdeelbord moet gemaakt zijn uit onbrandhaar materiaal en mag niet

vochtopslorpend zijn. (5.3.5.1)

- (Dl) Schema’s voorzien. (3.l.2.l.a)

- (D8) Voedingsspanning is aan te duiden op het bord. (3.1.3.3.)

- (015) Er zijn contactdozen met aardingspen waarvan de continuiteit (aarding( niet is

verzekerd: verhelpen. (5.4.3.6, 5.3.5.2) (badkamer, woonkamer(

3.2 Opmerkingen

- (D102) Installatie is grondig na te zien en in orde te brengen volgens de geldende

voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

3.3 Nota’s
- (D903) De afwezigheid van de schema’s laat niet toe een grondige controle uit te

voeren.
- (D904) De afwezigheid van een legende in het bord met individuele aanduidingen,

waardoor de identificatie van de stroombanen mogelijk wordt, laat niet toe een grondige

controle uit te voeren.

- (D905) De staat van de installatie heeft tot gevolg dat een grondige vernieuwing zich

opdringt.

4. Besluit
De installatie is niet conform met Boek 1 van het KB van 8/09/2019.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het

controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten

getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft,

geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk 18 maanden na ondertekenen akte

verkoop.

AJk
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Dossierbeheer, De onderzoeker, -

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS - BEHEERDERS
1. De eigenaar. de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:
af het onderhoud erven te verzekeren of voor het ialen uitvoeren van dit onderhoud:
b) de vodige maatregelen te nemen zodat de vvorschnhen van Bonk 1 van het KE van OEIOft/2019 te allen tijde wordv
c) dn dncvimentev van de elvktrische inslallalie in een dossier te bewaren, ter beschikking le houden van iedere persoon ie het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke
eventuele hoarder te stellen:
df het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uilbater over te maken.
ef onmiddellijk de met het toezicht belaste umktenaar van de F.O.D. die Energie ouder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijnen dat
rechtstreeks of oerechtstreeks te wijlen is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
ff de verptictrbng in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of vitbreiding aan de elektdsche isstailalie te venrveldnn;
g) een getijkvormigheidscoulrole vddr de irigebrsikname ut elke belangrijke wijziging of uitbreiding aas de elektrische installatie door eee erkend organisme te talen vitvoeren
2. legevat van de verkoop van een wooneenheid, is de verkuper Is ertoe gehouden:
af het verslag van het contedebezoek te bewaren is Eet dusver van de eleklvsche installatie;
5) het dossier van de ivstullabe aan de koper bi1 eigesdvmsoverdrucht le overhandigen;
3. tngevat van de aankoop van een wooneeuheid, is de kuper ertoe gehouden:
af zis idenlileit en de datum van de verhoopukte mee te delen aan het erkend orgauisme dat het coulrutebezoek heeft uitgevoerd;
b) de weilses, nodig om de tijdens hel nieuwe ouetroiekezoek vastgestelde inbreukeu te doen verdwijnen, uit le voeren. Ze worden zonder vertragisg uitgevoerd es alle gepaste maatregelen worden
genomen opdal, indien de installatie is dienst blijft, deze isbreuken Qnes gevaar vormen voor de persoses of guederen. indien tijdens het aanvullende costrdebezoek wordl vastgesteld dat er nog
inbreuken overblijven ot indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de
installatie, wurdl de Federale Overheidsdienst die Energie ouder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
De verkoper en de koper ziju ertoe gehouden, onmiddeltijk de met bel toezicht betuvte ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Eoergie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van
elk ungeval waarvan personen het sluchiofter zus es dal rectrtslmeks of ovrechtstreeks te wijten iv aan de aanwezigheid van elektrische isstallabes

is het kader van de weffelijke opdrachlen van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden Deze kopie wordt gevteld
ter beschikking van elke persoon die wefteljk wordt loegelatee om het te raadplegen. Voer bijkomende iuturrnahe up de reglementaire voorschriften of klachlen, is de Aigemene Directie Energie van
de Federale Overheidsdienst Economie, KMO. Middenstand en Energie )hffps:f/wow.ecoeomie.fguv.bej Eevoegd voerde erkende organismen.

Nota’s: 1 Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders das in zus geheel worden vermenigvvldigd. Indiende hevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen
overgemaakt 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke coulrolekaraktem Vslld en VslHanh ie de eiudnoel vermeld zijn en auderzi1ds hetzil gehundtekend is door gemachligd
ATK-pemoseel do afgeclmkt werd op ATK-watermerkpupier, hetzij het merlsteken van ATK bij dossierbeheer bevat.

A.T.K. is geaccrediteerd door BELAC ondgr certificaatnummer 075-INSP.
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Secundaire lokalen :

T’ stuks 0 stuks X; stuks C: stuks

Nota’s: Naam + handtekening

1. Deze schets heeft geen betrekking op de verplichtingen uit Boek 1, onderafdeling 3.1.2.1

Inzake het dossier van een elektrische installatie, waarvan een ééndraadschema De Agent-Onderzoeker 1
situatleplan deel uitmaken.

2. Deze schets heeft geen enkele bouwkundige relevantie.
3. De aanduidingen op deze schets betreffen uitsluitend elektrische componenten in lokalen

dle veilig en gemakkelijk en zonder demonteren en/of verplaatsen zichtbaar zijn tijdens

ons controlebezoek.

4. De vermelde secundaire lokalen werden wel bezocht, doch niet geschetst. Het totale
De Aanvrager 1

aantal elektrische componenten In deze lokalen werd geteld.

5. Deze schets is geen plaatsbeschrijving, bijvoorbeeld in het kader van verkoop, verhuur,

—-.-——.——————..—_______________________________________________

t.

[öNL-E12P-B01-03 (01.06.2020) Summiere schets volgens Boek 1, 0.4.2.2 -


