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CONTROLEBEZOEK:

VERSLAG VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING

I.. IDENTIFICÁTIE - INLICHTINGEN
* Datum onderzoek 0710612024 Verslag nummer BT 2024-0077
*Adres installatie Bisschopshoeven 49 2440 Geel

ECOBEST Ernest Claesstraat 130 3271Zichen BTW 8E0802.713.404

x Eisenaar of DNG
* Opdrachtgever
* DNB Fluvius EAN Code 541448820055657t34

Type van de lokalen Wooneenheid : huis -appafreraent
Detail : Zie schema's in biilaee

z.-BESCHMJWNG VAN DE ÁANSLATTING 3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERIAAL
Nominale spanning

in Volt 2301400v
Verspreidingsweerstand
v.d" aardinrichting in O 2 Ohm

Automaat
DNB 40A - gi4P max.

Algerneen isolatieniveau
RI inMO 50MOhm

Voedingskabel
Hoofdbord O

EXVB4xl0mm2 Borden I

Nominale waaÍde v.d"
bescherming v. d-

aansluitine
Zie automaat DNB Eindstoombanen 15

Type
aardelekhode

Pennen
Type algemene

schakelaar
40Al300m N4P

4.. VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK I (KB O8N9/2019)

3.1.2.1.a Er dient een ééndraadsschema vqn de sehele installatie aanwezip te ziin en de kringen benoemd
5.3.5.2,
4.2.2.b

Niet alle contactdozBn op LS zijnvoorzienvan een aardingspin ofkinderbeveiliging.

Eventuele ufwiikinsen waarmee rekening gehouden werd : Boek I - 8.2.1 + 8.2.2
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5.. BESLUN
z.- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het BOEK I (KB 08/09/2019)

De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste

maatregelen worden getroffen opdat de lnsallatle geen gevaár vormt voor personen ofguedercrr.
Een aanvullend bezoek moet door A"S"C worden uitsevoerd uiterliik oo 12 maanden na datum van het verslas.

6..UITG EVOERDE CONT ROLES
Onderzoek conform inteme procedures 23 en werkinstructie 8006 op basis van de vermelde voorschriften bij
het uitvoeren van het controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installaiie.
Identificatie meettoestel : Metrel - Twe 3102

6a Contrulc op dc uonluluiteit van de uitvoering van de elekhische installatic ovcrccnkomstig dc voorgclcgde schemo's.

6b Conhole van de staat (vastleggingen, beschadigingen....) vanTet vast geihstalleerd elekfrisch-materierl en ín hêt bijzonder voo?
wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen
Controle van de beschermingsmaakegelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtsheekse6c

6d Controle van de werking van differentieelshoominrichtingen via eigen testinrichting

6e Controle van de foutlussen en dejuiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom
tussen 2.5 en2.75 maal de sevoelisheid van het aonaraat.

6ï De controle van de continuiteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd-en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van
de stoocontacten en van de vast oosestelde of vemlaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I

6s. Visuele controle vaÍl vast of vast opgesteld elektrisch materieel .dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen

6h Visuele controle van verplaatsbaar elekfisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen

6i De overeenstemming tussen de geinstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de
resoectieveliike stroombanen die ze beschermen.

7.- PLICHTENVÁN DE HUURDERS
7a De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische

installatie. samen met de ééndraadschema's en de situatieolannen.

7b De eigenaar, beheerder ofhuurder is verplicht inhet dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie
te vermelden.

7c De eigenaar, beheerder ofhuurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft
onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de
aanwezisheid van elektriciteit.

7d De eigenaaq beheerder ofhuurder is verplicht, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een
nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan ofna afloop van de termijn
van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken
overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene
Directie Energie die belast is met het hoos toezicht op de huishoudeliike elektrische installaties.

8.- NOTA'S
Bij het voorleggen van de schema's kunnen er nog bijkomende opmerkingen vastgesteld worden .

9.- DE AGENT-BEZOEKER BELAST MET HET ONDERZOEK

NAAM
&

handtekening

THIJS BART

07/06/2024
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