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522
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 23/09/2026

ID-label:

Merk en type meettoestel:

Datum verslag: 23/09/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Type : non-domestic installation (shop premises,
office, restaurant) _ 63A

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2

Inspecteur: Sven Daneels

B.T.W. nr.:BE 0468 763 089

Serienummer:

Barnkrachtstraat
9

2170
Merksem
Belgié

Mentor:

Klantreferentie:

Eigenaar
Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Installateur
Naam
BTW nr.

Telefoonnummer

E-mail

EAN :541448820046278492

Installateur: MediaNot NV

Barnkrachtstraat
9

2170
Merksem
Belgié

MediaNot NV

BE 0468 763 089
+3278150077
notary@zimmo.be

Teller Nr.: : 1SAG3100294904

Controlebezoek van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 9.1.1, 6.5. en 8.3.2 en

Spanning: 3N400V
Aantal kringen: 15

4.2.4.4.

Meter / bord verbinding: 10 mm:2

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 1,11 MQ

OK

RE: 9,79 Q

Rci@.BkR  Re:a,akq

DE  ee%:54

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Max beveiliging: 32 A
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14 (mA) In (A) In - andere (A) It Type
300 40 22,5kA2s (3000A) A
300 40 22,5kA2s (3000A) A
30 40 22,5kA2s (3000A) A
BESCHRIJVING INSTALLATIE
Aantal kringen Curve Bescherming IN (A) (andere)
1 C 32
1 C 20
6 C 20
5 C 16
1 C 10
1 C 25
Visueel nazicht NOK Directe aanraking NOK

(algemeen)

Aansluitingen oK schema in bijlage door Aceg vzw OK

Equipotentiale oK Doorsnede geleiders oK

verbindingen

Continuiteit OK Verlichting / OK
toestellen

Uitwendige invioeden NOK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA’S

11.01 Eéndraadschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
11.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

112.01 De externe invlioedsfactoren werden ons niet schriftelijk meegedeeld en konden ter
plaatse niet worden vastgesteld in het bijzijn van de beheerder of zijn afgevaardigde.(Boek 1
Afdeling 5.1.4. & 9.1.6.)

112.02 Afwezigheid van conformiteitsverslag véor indienststelling voor het geheel of een
gedeelte van de elektrische installatie en/of periodiek controleverslag uitgevoerd volgens de
voorschriften van Boek 1 Afdeling 9.1.1.

15.10 De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn onvoldoende afgeschermd.
(Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)

15.14 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen
plaats. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.3.)

N12 De elektrische installatie was niet volledig toegankelijk, wij hadden geen toegang tot
volgende lokalen:

N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij
voorleggen schema's.

BESLUIT
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Beveiligde
kringen
Alle
Bord 2
2
P
4
4
2
2
2
2

Test x 2,5
OK OK
OK OK
OK OK

Sectie (mm:)
6
4
2,5
2,5
2,5

Indirecte aanraking OK

Bemeubeld

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG
Inspectietijd: van 10:29 tot 10:58

De inspecteur Sven Daneels

Sven Daneels
ACEGVZW - #530

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de

algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
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De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481
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